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i
RESUMO
Neste trabalho, apresenta-se um modelo para o problema do planejamento dinaˆmico inte-
grado da expansa˜o dos sistemas ele´tricos que serve como subs´ıdio para uma estrutura indepen-
dente de planejamento, compat´ıvel com o ambiente competitivo no qual se insere o setor ele´trico
atual. Os investimentos em gerac¸a˜o e transmissa˜o sa˜o determinados simultaneamente, levando
em conta um horizonte de longo prazo que e´ discretizado em mu´ltiplos esta´gios. No modelo
proposto a entidade responsa´vel pelo planejamento da expansa˜o, o Planejador Independente
da Expansa˜o, divulga o plano indicativo de expansa˜o e outras informac¸o˜es que sa˜o utilizadas
pelos agentes do setor para orientarem os seus investimentos na a´rea. Treˆs modelos de rede
sa˜o empregados (transportes, fluxo de carga CC e h´ıbrido transporte-CC) em um algoritmo
hierarquizado que utiliza a decomposic¸a˜o de Benders para resolver o problema de expansa˜o da
capacidade, considerando os custos de investimento e operac¸a˜o. O problema original e´ separado
em um subproblema mestre (investimento) e diversos subproblemas escravos (operac¸a˜o). Cada
esta´gio e´ representado por um subproblema de operac¸a˜o, sendo o subproblema mestre resolvido
por um algoritmo branch-and-bound especializado e os subproblemas de operac¸a˜o (problemas de
PL) pelo pacote MINOS. Sa˜o discutidas e apresentadas estrate´gias para melhorar o desempe-
nho do algoritmo descrito e a eficieˆncia dessas estrate´gias e´ mostrada atrave´s de exemplos de
aplicac¸a˜o a sistemas ele´tricos teo´ricos e pra´ticos. O algoritmo branch-and-bound desenvolvido e
as te´cnicas de selec¸a˜o empregadas sa˜o descritos em detalhes e ilustradas atrave´s de exemplos.
E´ apresentada, tambe´m, a forma de atuac¸a˜o do Planejador Independente sendo mostrada sua
pertineˆncia no atual contexto do setor ele´trico nacional.
ABSTRACT
In this work, an integrated dynamic expansion planning of electric energy systems model
is proposed. Such model can be used by an independent structure of planning, compatible
with the current competitive environment of the electric industry. The investments in genera-
tion and transmission are obtained simultaneously, taking into account a long term planning
horizon that is split in multiple stages. In the proposed model, the entity responsible for the
expansion planning, the Independent Expansion Planner, divulges the indicative expansion plan
and other information that will be used by the sector agents to guide its investments in the
area. Three network models are used (transport, DC load flow and hybrid transport-DC) in
an hierarchical algorithm that uses the Benders decomposition to solve the problem of capacity
expansion, considering the investment and operation costs. The original problem is separated
in a master subproblem (investment) and several slaves subproblems (operation). Each stage is
represented by an operation subproblem and the master subproblem is solved by an specialized
branch-and-bound algorithm. The operation subproblems (LP problems) are solved through
the MINOS package. Strategies to improve the described algorithm performance are discussed
and presented. The efficiency of those strategies is shown through tests using theoretical and
real electric systems. The developed branch-and-bound algorithm and the selection techniques
employed are described in details and illustrated through examples. It is presented, also, the
Independent Planner actuation and its relevance in the current context of the national electric
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Nas duas u´ltimas de´cadas o setor ele´trico mundial tem passado por uma profunda rees-
truturac¸a˜o motivada pela necessidade de aumentar a eficieˆncia na produc¸a˜o e distribuic¸a˜o da
energia. Seja porque as empresas de eletricidade estatais ou privadas falharam no fornecimento
adequado em qualidade e prec¸o ou devido a uma tendeˆncia global de liberalizac¸a˜o da economia,
o paradigma de organizac¸a˜o do setor ele´trico esta´ sendo drasticamente alterado1. A tendeˆncia
dominante e´ a introduc¸a˜o da competic¸a˜o, principalmente, na produc¸a˜o e na distribuic¸a˜o da
energia ele´trica, atrave´s da implementac¸a˜o de um mercado competitivo de eletricidade.
De uma maneira geral, partiu-se de um setor ele´trico estruturado na forma de monopo´lios
regionais, nos quais as atividades de produc¸a˜o, transmissa˜o e distribuic¸a˜o de energia eram con-
troladas por empresas que atuavam em determinadas a´reas geogra´ficas. O novo entendimento
para o setor identifica, pelo menos, quatro etapas distintas nesta cadeia produc¸a˜o-consumo [?]:
gerac¸a˜o, comercializac¸a˜o, transmissa˜o e distribuic¸a˜o. Considerando que algumas destas ativida-
des podem ser desenvolvidas em ambientes competitivos, a motivac¸a˜o principal para a reforma e´
que a concorreˆncia entre os diversos provedores de um mesmo servic¸o possa estimular a existeˆncia
de um fornecimento eficiente, tanto em qualidade quanto no prec¸o.
Frente a esta nova ordem imposta ao setor ele´trico, as atividades de planejamento da operac¸a˜o
e da expansa˜o do sistema assumem uma importaˆncia ainda maior, em func¸a˜o da necessidade de
conciliar interesses comerciais dos diversos agentes envolvidos. Em particular, o planejamento
da expansa˜o dos sistemas de gerac¸a˜o e transmissa˜o precisa ser realizado de forma conjunta e
com um horizonte de longo prazo, mesmo que os agentes responsa´veis pelos empreendimentos
sejam diversos. Por um lado, a operac¸a˜o do sistema ele´trico, em particular dos geradores, esta´
sujeita a`s caracter´ısticas do sistema de transmissa˜o e limitada a` sua capacidade de transporte e,
1Nos Estados Unidos, o prec¸o elevado praticado em alguns estados (Califo´rnia, por exemplo) em comparac¸a˜o
com outros [?], provocou uma se´rie de questionamentos que motivaram a reestruturac¸a˜o do setor ele´trico. Nesse
caso, o fator dominante foi o prec¸o. No caso brasileiro, as empresas pu´blicas de energia ele´trica se tornaram inca-
pazes de financiar a expansa˜o necessa´ria do sistema de gerac¸a˜o/transmissa˜o devido, principalmente, a`s pol´ıticas
pu´blicas de manutenc¸a˜o de tarifas baixas e a` ma´ gesta˜o dos recursos atrave´s dos elevados gastos com pessoal.
Nesse caso, os fatores dominantes foram a qualidade, materializada pela incapacidade de garantir o atendimento
da crescente demanda, e a pol´ıtica de liberalizac¸a˜o adotada pelo Governo Federal.
1
2por outro, a definic¸a˜o do sistema de transmissa˜o esta´ sujeita a` localizac¸a˜o das fontes de energia
e deve ser realizada de modo que na˜o iniba ou prejudique a competic¸a˜o.
O presente trabalho apresenta uma estrutura independente para coordenar o planejamento da
expansa˜o dos sistemas ele´tricos considerando a nova realidade do setor. O texto esta´ estruturado
da seguinte forma. No Cap´ıtulo 2, descrevem-se os aspectos gerais da reestruturac¸a˜o do setor
mundial e detalha-se a estrutura atual do setor ele´trico brasileiro.
No Cap´ıtulo 3, formula-se o problema dinaˆmico do planejamento da expansa˜o dos sistemas de
gerac¸a˜o e transmissa˜o de energia ele´trica que tem por objetivo definir na˜o somente a localizac¸a˜o e
o tipo mas, tambe´m, omomento mais adequado para que os investimentos sejam levados a termo,
de modo que o cont´ınuo crescimento da demanda seja sempre assimilado de forma otimizada pelo
sistema. Partindo-se de um modelo esta´tico em um esta´gio, formula-se o problema dinaˆmico em
mu´ltiplos esta´gios fazendo uso dos treˆs modelos cla´ssicos de representac¸a˜o da rede de transmissa˜o:
modelo de transportes, modelo do fluxo de carga CC e um modelo h´ıbrido transportes-CC.
A seguir, no Cap´ıtulo 4, a decomposic¸a˜o de Benders e´ aplicada ao problema dinaˆmico de
expansa˜o da capacidade, sendo descritas diversas estrate´gias para melhorar o desempenho desta
metodologia de decomposic¸a˜o.
O Cap´ıtulo 5 dedica-se a` aplicac¸a˜o do algoritmo branch-and-bound ao problema dinaˆmico
do planejamento da expansa˜o dos sistemas de gerac¸a˜o e transmissa˜o. Mais especificamente,
descreve-se a aplicac¸a˜o deste algoritmo ao subproblema de investimentos, oriundo da decom-
posic¸a˜o do problema dinaˆmico de planejamento da expansa˜o. Detalha-se, tambe´m, algumas
formas de selec¸a˜o do pro´ximo subproblema candidato e da varia´vel de separac¸a˜o que foram
empregadas para melhorar o desempenho do algoritmo implementado.
No Cap´ıtulo 6, o planejamento da expansa˜o dos sistemas ele´tricos e´ discutido dentro do am-
biente competitivo atual. E´ descrita uma entidade independente que assume a responsabilidade
de determinar e divulgar um plano o´timo de expansa˜o, com cara´ter indicativo, juntamente com
um conjunto de sinais econoˆmicos, baseados em previso˜es do o´rga˜o planejador e nas alterac¸o˜es
ja´ definidas para o horizonte considerado. Tais informac¸o˜es devera˜o ser utilizadas pelos agentes
do setor para balizar seus investimentos na a´rea.
O Cap´ıtulo 7, esta´ destinado a` apresentac¸a˜o dos resultados desta pesquisa. Inicialmente,
descrevem-se os detalhes da implementac¸a˜o computacional, desenvolvida para servir como apoio
para o planejador da expansa˜o do sistema, e apresenta-se uma comparac¸a˜o entre os modelos de
rede descritos (transportes, fluxo de carga CC e h´ıbrido), enfocando a qualidade dos resultados
e o tempo de simulac¸a˜o envolvidos. A seguir, demonstra-se a influeˆncia das estrate´gias descritas
para melhorar o desempenho da metodologia de decomposic¸a˜o e do algoritmo de branch-and-
bound. Para finalizar, o planejamento integrado em mu´ltiplos esta´gios e´ apresentado e um
exemplo de atuac¸a˜o do planejador independente e´ minuciosamente detalhado.
As concluso˜es do trabalho sa˜o apresentadas no Cap´ıtulo 8.
No Apeˆndice A, sa˜o apresentados os dados dos sistemas testados e no Apeˆndice B sa˜o ane-
xados os artigos que foram desenvolvidos como consequ¨eˆncia da presente tese de doutorado.
Cap´ıtulo 2
A reestruturac¸a˜o do setor ele´trico
? ?? ? ?? ?
2.1 Introduc¸a˜o
O movimento geral em favor da reestruturac¸a˜o do setor ele´trico foi iniciado nos Estados
Unidos durante os anos 70 quando foram defendidas duas reformas: a introduc¸a˜o da competic¸a˜o
e a imposic¸a˜o de prec¸os que refletissem os custos reais de acordo com o uso [?]. A partir
de 1982, va´rios pa´ıses institu´ıram leis visando abrir seus setores ele´tricos para competic¸a˜o,
sendo considerados pioneiros os seguintes: Chile em 1982 [?], Inglaterra, Pa´ıs de Gales [?] e
Noruega em 1990 [?]. O trabalho desenvolvido no Chile difundiu-se e inspirou diversas iniciativas
similares na Ame´rica Latina (Argentina em 1992, Peru em 1993, Bol´ıvia e Coloˆmbia em 1994),
e na Ame´rica Central (Panama´, El Salvador, Guatemala, Nicara´gua e Honduras em 1997). A
estrutura desenvolvida na Inglaterra e no Pa´ıs de Gales difundiu-se na Esco´cia e Irlanda do Norte
entre 1990 e 1992 e influenciou outros estados confederados tais como Austra´lia, Nova Zelaˆndia
e prov´ıncias do Canada´. A reforma norueguesa difundiu-se para outros pa´ıses escandinavos a
partir de 1995 [?].
Nos Estados Unidos, a transic¸a˜o para um mercado competitivo de eletricidade iniciou em
1978 com a instituic¸a˜o da Public Utility Regulatory Policy Act (PURPA) que introduziu a com-
petic¸a˜o na gerac¸a˜o. O marco seguinte foi a promulgac¸a˜o da Energy Policy Act (EPA), em 1992,
que permitiu que os consumidores do atacado escolhessem seus fornecedores e obrigou as conces-
siona´rias a transportarem a energia comercializada atrave´s de suas redes de transmissa˜o [?]. A
consolidac¸a˜o desta reforma ocorreu, em 1996, atrave´s da emissa˜o dos Decretos 888 e 889 (FERC
Order 888 e 889), por interme´dio da U. S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Em
alguns estados ainda se decide como melhor implementar esta reforma mas ja´ existem diversos
mercados atuando, como por exemplo: California Power Exchange (http://www.calpx.com),
Pensylvania–New Jersey–Maryland (PJM) Interconection (http://www.pjm.com) e New En-
gland (http://www.iso-ne.com) [?].
3
2.2 Caracter´ısticas ba´sicas da reforma do setor ele´trico 4
Nessas diferentes abordagens existem pontos comuns e particularidades, em func¸a˜o das ca-
racter´ısticas individuais de cada regia˜o. Neste Cap´ıtulo, destacam-se alguns aspectos gerais,
comuns a`s reformas implementadas no mundo todo, e detalha-se a estrutura atual do setor
ele´trico brasileiro.
2.2 Caracter´ısticas ba´sicas da reforma do setor ele´trico
Ate´ recentemente, tanto no Brasil quanto no Exterior, as empresas de energia se organizavam
predominantemente pelo modelo de integrac¸a˜o vertical, ou seja, uma mesma empresa contro-
lando a gerac¸a˜o, a transmissa˜o e a distribuic¸a˜o de energia ele´trica [?]. A Figura 2.1 [?] ilustra
esta estrutura vertical — as linhas tracejadas delimitam as empresas, que possu´ıam e opera-
vam os componentes necessa´rios para fornecer energia ele´trica a seus consumidores, atuando em

















Figura 2.1: Setor ele´trico verticalmente estruturado.
Um dos pontos marcantes na reforma do setor ele´trico consiste em desverticalizar empresas
de energia ele´trica, atrave´s do seu desmembramento em outras empresas que passam a atuar
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nas tarefas espec´ıficas de gerac¸a˜o, transmissa˜o e distribuic¸a˜o. A gerac¸a˜o e a comercializac¸a˜o
da energia apresentam caracter´ısticas te´cnico-econoˆmicas que permitem a concorreˆncia; a trans-
missa˜o e a distribuic¸a˜o, pelo contra´rio, apresentam-se como monopo´lios naturais que necessitam
ser regulamentados, principalmente, quando existe competic¸a˜o na gerac¸a˜o [?].
A transic¸a˜o do monopo´lio das concessiona´rias verticalmente integradas para um mercado
livre inclui dois modelos intermedia´rios, conforme mostra a Tabela 2.1 [?].
Tabela 2.1: Modelos de estrutura do setor ele´trico.
Caracter´ıstica Monopo´lio Comprador Competic¸a˜o Competic¸a˜o
u´nico no atacado no varejo
Competic¸a˜o entre geradores na˜o sim sim sim
Escolha para os varejistas na˜o na˜o sim sim
Escolha para os consumidores finais na˜o na˜o na˜o sim
Diferentes variac¸o˜es destes modelos de mercado teˆm sido implementadas em diversos pa´ıses,
alguns deles bem antes do Brasil, com destaque ao Reino Unido e aos Estados Unidos. No
Reino Unido o produto e o transporte esta˜o separados em todos os n´ıveis. A nova estrutura
fundamenta-se na competic¸a˜o entre os fornecedores, companhias regulamentadas de transmissa˜o
e distribuic¸a˜o e competic¸a˜o no varejo. A coordenac¸a˜o e´ realizada atrave´s do England and Wales
Power Pool (EWPP) que controla o planejamento e o despacho da gerac¸a˜o para atender a carga
ao longo do tempo ale´m de operar o mercado de energia. De modo resumido, o EWPP opera
do seguinte modo [?]:
• Os produtores independentes fazem ofertas para o Pool. As ofertas sa˜o compostas pe-
los custos de acionamento e de produc¸a˜o (em func¸a˜o da quantidade produzida) e pelas
ma´ximas quantidades ofertadas para cada instante de tempo.
• Todas as companhias de distribuic¸a˜o e grandes consumidores sa˜o autorizados a comprar
do Pool que opera como uma bolsa com prec¸os para cada meia hora do dia (48 valores
para cada dia).
• Utilizando as informac¸o˜es submetidas pelos fornecedores (prec¸os de produc¸a˜o, partida e
parada, limites de gerac¸a˜o para cada meia hora), o operador determina a programac¸a˜o dos
geradores para atender a demanda prevista ao menor custo para o Pool.
• Todos os produtores contratados sa˜o remunerados pelo prec¸o marginal do sistema que
corresponde ao valor da maior oferta contratada a cada instante de tempo considerado.
Nos Estados Unidos a estrutura vigente varia de um estado para outro, estando o grau de
evoluc¸a˜o do processo de reestruturac¸a˜o associado ao prec¸o local da eletricidade. Na Califo´rnia,
onde o processo encontra-se bastante avanc¸ado, existem duas entidades distintas [?; ?]:
• Independent System Operator (ISO), com a finalidade de prover livre acesso para atacadis-
tas e varejistas, controlar a operac¸a˜o das instalac¸o˜es de transmissa˜o e garantir a seguranc¸a
e a programac¸a˜o dia´ria.
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• Power Exchange (PX), com a responsabilidade de atender o mercado dia´rio da eletricidade,
recebendo ofertas de compra e venda de energia e outros servic¸os de transmissa˜o.
Deixando de lado as particularidades de cada reforma, existem princ´ıpios comuns que podem
ser identificados na maior parte das reformas, dentre os quais se destacam [?]:
1. Considerar a energia ele´trica como uma mercadoria substituindo-se os monopo´lios regu-
lamentados pela competic¸a˜o nos segmentos que na˜o se caracterizem como monopo´lios
naturais, a exemplo da gerac¸a˜o;
2. Progressiva regulamentac¸a˜o do acesso a`s redes de transmissa˜o e de distribuic¸a˜o;
3. Desverticalizac¸a˜o da indu´stria em segmentos competitivos/desregulamentados (gerac¸a˜o e
comercializac¸a˜o) e regulamentados/monopo´lios naturais (transmissa˜o e distribuic¸a˜o);
4. Livre acesso dos geradores e distribuidores/consumidores a`s redes de transmissa˜o e distri-
buic¸a˜o;
5. Criac¸a˜o de um mercado de negociac¸a˜o competitiva de energia entre geradores e distribui-
dores/consumidores, tanto a termo como de curto prazo (spot);
6. Direito progressivo dos consumidores, a partir dos de maior demanda, de escolherem e
negociarem seu suprimento livremente com os geradores;
7. Privatizac¸a˜o da indu´stria.
2.3 Estrutura atual do setor ele´trico brasileiro
O processo de reestruturac¸a˜o do setor ele´trico brasileiro tem como pontos principais a desver-
ticalizac¸a˜o das empresas, a implantac¸a˜o de um modelo comercial competitivo, a garantia do livre
acesso a` rede e a reduc¸a˜o do papel do Estado nas func¸o˜es empresariais no setor, o que vem ocor-
rendo com a privatizac¸a˜o das empresas existentes e a licitac¸a˜o da expansa˜o. Tambe´m faz parte
do novo modelo a instituic¸a˜o de entidades especializadas para executar as func¸o˜es de regulac¸a˜o,
planejamento da expansa˜o, operac¸a˜o e financiamento do setor. As alterac¸o˜es produzidas por
esta ampla reforma, esta˜o resumidas na Tabela 2.2 [?].
Tabela 2.2: Reestruturac¸a˜o do setor ele´trico brasileiro.
Caracter´ıstica Situac¸a˜o anterior Situac¸a˜o atual
Competic¸a˜o entre geradores na˜o sim
Escolha para os varejistas na˜o sim
Escolha para os consumidores finais na˜o para grandes consumidores
No Brasil, a regulac¸a˜o e fiscalizac¸a˜o da produc¸a˜o, transmissa˜o, distribuic¸a˜o e comercializac¸a˜o
da energia ele´trica esta´ a cargo de uma autarquia, vinculada ao Ministe´rio de Minas e Energia,
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denominada de Ageˆncia Nacional de Energia Ele´trica (ANEEL), que foi institu´ıda pela Lei No.
9427, de 26 de Dezembro de 1996. Compete, especialmente, a` ANEEL [?]:
1. Implementar as pol´ıticas e diretrizes do governo federal para a explorac¸a˜o da energia
ele´trica e o aproveitamento dos potenciais h´ıdricos;
2. Promover as licitac¸o˜es destinadas a` contratac¸a˜o de concessiona´rias de servic¸o pu´blico para
produc¸a˜o, transmissa˜o e distribuic¸a˜o de energia ele´trica e para a outorga de concessa˜o para
aproveitamento de potenciais hidra´ulicos;
3. Definir o aproveitamento o´timo dos potenciais hidra´ulicos;
4. Celebrar e gerir os contratos de concessa˜o ou de permissa˜o de servic¸os pu´blicos de energia
ele´trica, expedir autorizac¸o˜es e fiscalizar as concesso˜es e a prestac¸a˜o desses servic¸os;
5. Dirimir as divergeˆncias entre concessiona´rias, permissiona´rias, autorizadas, produtores in-
dependentes e autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus consumidores;
6. Fixar os crite´rios para ca´lculo do prec¸o de transporte da energia ele´trica;
7. Articular com o o´rga˜o regulador do setor de combust´ıveis fo´sseis e ga´s natural os crite´rios
para fixac¸a˜o dos prec¸os de transporte desses combust´ıveis, quando destinados a` gerac¸a˜o
de energia ele´trica;
8. Estabelecer restric¸o˜es, limites ou condic¸o˜es quanto a obtenc¸a˜o de concesso˜es, permisso˜es e
autorizac¸o˜es, com vistas a proporcionar concorreˆncia efetiva entre os agentes e a impedir
a concentrac¸a˜o econoˆmica nos servic¸os e atividades de energia ele´trica;
9. Zelar pelo cumprimento da legislac¸a˜o de defesa da concorreˆncia;
10. Fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessiona´rios, permissiona´rios e
autorizados de instalac¸o˜es e servic¸os de energia ele´trica.
De acordo com o Decreto No. 2655 de 02 de Julho de 1998, a atividade de gerac¸a˜o de
energia ele´trica sera´ exercida mediante concessa˜o ou autorizac¸a˜o e a energia produzida sera´ des-
tinada ao atendimento do servic¸o pu´blico de distribuic¸a˜o, a comercializac¸a˜o livre (contratada
com os consumidores, concessiona´rios, permissiona´rios ou autorizados) e ao consumo exclusivo
em instalac¸o˜es industriais ou comerciais do gerador, sendo admitida a comercializac¸a˜o dos ex-
cedentes, mediante autorizac¸a˜o da ANEEL. Compete a` ANEEL estabelecer as condic¸o˜es gerais
do acesso ao sistema de transmissa˜o e distribuic¸a˜o e regular as tarifas correspondentes visando
assegurar tratamento na˜o discriminato´rio a todos os usua´rios, garantir a cobertura dos custos do
sistema, estimular novos investimentos na expansa˜o, induzir a utilizac¸a˜o racional dos sistemas e
minimizar os custos de ampliac¸a˜o e utilizac¸a˜o dos sistemas ele´tricos [?].
As transac¸o˜es de compra e venda de energia ele´trica nos sistemas interligados sera˜o realizadas
no aˆmbito do Mercado Atacadista de Energia (MAE), cujas regras [?] e mecanismos sera˜o
definidos pela ANEEL. A instituic¸a˜o do MAE se dara´ mediante um Acordo de Mercado que
devera´ incluir a obrigac¸a˜o para vender e comprar toda a disponibilidade e requisitos de energia
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atrave´s do MAE, as regras para comercializac¸a˜o de energia ele´trica e subsequ¨entes contabilizac¸a˜o
e liquidac¸a˜o, o registro dos contratos bilaterais de compra e venda de energia ele´trica e regras para
o tratamento e divisa˜o dos riscos hidrolo´gicos. Para efeito de determinac¸a˜o dos prec¸os da energia
ele´trica, no mercado de curto prazo, sera˜o levados em conta os seguintes fatores: a otimizac¸a˜o do
uso dos recursos para o atendimento aos requisitos da carga (considerando as condic¸o˜es te´cnicas
e econoˆmicas para o despacho das usinas), as previso˜es das necessidades de energia dos agentes,
o custo do de´ficit de energia, as restric¸o˜es de transmissa˜o, a reduc¸a˜o volunta´ria da demanda em
func¸a˜o do prec¸o de curto prazo e as interligac¸o˜es internacionais [?; ?]. Ale´m disto, os prec¸os
de curto prazo sera˜o determinados separadamente, por a´reas de mercado, segundo as regras do
Acordo de Mercado [?].
As atividades de coordenac¸a˜o e controle da operac¸a˜o da gerac¸a˜o e transmissa˜o de energia
ele´trica nos sistemas interligados sera˜o executadas pelo Operador Nacional do Sistema Ele´trico
(ONS) [?], entidade de direito privado que atuara´ mediante autorizac¸a˜o da ANEEL, com os
seguintes objetivos [?]:
1. Promover a otimizac¸a˜o da operac¸a˜o dos sistema eletroenerge´tico, visando o menor custo
para o sistema, observados os padro˜es te´cnicos, os crite´rios de confiabilidade e as Regras
de Mercado;
2. Garantir que todos os agentes do setor ele´trico tenham acesso a` rede de transmissa˜o de
forma na˜o discriminato´ria;
3. Contribuir, de acordo com a natureza de suas atividades, para que a expansa˜o do sistema
eletroenerge´tico se fac¸a ao menor custo e vise as melhores condic¸o˜es operacionais futuras.
Sem preju´ızo de outras func¸o˜es que lhe forem atribu´ıdas em contratos espec´ıficos, celebrados
com os agentes do setor ele´trico, constituira˜o atribuic¸o˜es do ONS [?]:
1. Planejamento e programac¸a˜o da operac¸a˜o e despacho centralizado da gerac¸a˜o;
2. Supervisa˜o e coordenac¸a˜o dos centros de operac¸a˜o dos sistemas ele´tricos;
3. Supervisa˜o e controle da operac¸a˜o dos sistemas eletroenerge´ticos nacionais e das inter-
ligac¸o˜es internacionais;
4. Contratac¸a˜o e administrac¸a˜o dos servic¸os de transmissa˜o, do acesso a` rede e dos servic¸os
ancilares1;
5. Proposic¸a˜o a` ANEEL das ampliac¸o˜es e reforc¸os da rede ba´sica de transmissa˜o;
6. Definic¸a˜o de regras para a operac¸a˜o da rede ba´sica de transmissa˜o, a serem aprovadas pela
ANEEL.
1Servic¸os fornecidos para a melhoria do desempenho do sistema ele´trico, como por exemplo o controle de
tensa˜o e frequ¨eˆncia, suporte de reativo e reserva de poteˆncia. No Brasil a definic¸a˜o dos servic¸os ancilares esta´
sendo estudada na atualidade e ainda na˜o existe legislac¸a˜o a` respeito, conforme comunicac¸a˜o oral realizada por
Raul Ferreira, representante da ANEEL no Workshop “Uso do Sistema de Transmissa˜o” Acesso e Ca´lculo de
Tarifas, realizado em Sa˜o Paulo nos dias 4 e 5 de Maio de 2000.
2.3 Estrutura atual do setor ele´trico brasileiro 9
Criado em 26 de Agosto de 1998, o ONS e´ constitu´ıdo por integrantes das empresas de
gerac¸a˜o, transmissa˜o, distribuic¸a˜o, importadores e exportadores de energia ele´trica, e consu-
midores livres, tendo o Ministe´rio de Minas e Energia como membro participante, com poder
de veto em questo˜es que conflitem com as diretrizes e pol´ıticas governamentais para o setor.
Tambe´m tomam parte nessa associac¸a˜o os Conselhos de Consumidores [?].
Para a coordenac¸a˜o e elaborac¸a˜o do planejamento da expansa˜o dos sistemas ele´tricos brasi-
leiros foi criado, atrave´s da Portaria No. 150 do Ministe´rio de Estado de Minas e Energia, de 10
de Maio de 1999, o Comiteˆ Coordenador do Planejamento da Expansa˜o dos Sistemas Ele´tricos
(CCPE) [?]. De acordo com essa Portaria, o planejamento da expansa˜o da gerac¸a˜o sera´ reali-
zado com cara´ter indicativo, sendo consolidado nos Planos Indicativos de Expansa˜o e nos Planos
Nacionais de Energia Ele´trica de longo prazo; o planejamento da expansa˜o da transmissa˜o tera´
cara´ter determinativo no que se refere a`s obras consideradas por este Comiteˆ como inadia´veis,
para garantias das condic¸o˜es de atendimento do mercado, constituindo estas obras o Programa
Determinativo da Transmissa˜o. As informac¸o˜es necessa´rias a`s atividades de planejamento sera˜o
fornecidas pelos titulares de concessa˜o, permissa˜o e autorizac¸a˜o, pelo ONS e pelo MAE.
Os principais objetivos do planejamento no atual contexto institucional sa˜o [?]:
• Orientar ac¸o˜es de governo para assegurar o fornecimento de energia nos n´ıveis de quali-
dade e quantidade demandados pela sociedade, em consonaˆncia com a Pol´ıtica Energe´tica
Nacional, emanada do Conselho Nacional de Pol´ıtica Energe´tica (CNPE), que e´ um o´rga˜o
de assessoramento do Presidente da Repu´blica, criado pela Lei No. 9478 de 06 de Agosto
de 1997 [?];
• Oferecer aos agentes do mercado ele´trico um quadro de refereˆncia para seus planos de
investimentos;
• Estabelecer, em consonaˆncia com os aspectos operacionais do sistema, a expansa˜o mais
adequada da rede ele´trica de transmissa˜o.
Com o objetivo de implementar um ambiente competitivo nos segmentos de gerac¸a˜o e co-
mercializac¸a˜o de energia ele´trica e considerando o monopo´lio natural das redes de transmissa˜o
e distribuic¸a˜o, as atividades e produtos do CCPE (consolidadas nos Planos Indicativos de Ex-
pansa˜o, Programa Determinativo da Expansa˜o da Transmissa˜o e nos Planos Nacionais de Ener-
gia Ele´trica de longo prazo), devera˜o observar [?]:
• O cara´ter indicativo e orientativo para a expansa˜o da gerac¸a˜o e determinativo para a
expansa˜o da rede de transmissa˜o;
• Colimac¸a˜o de dados pu´blicos e de origem declarada;
• Frequ¨entes atualizac¸o˜es das alternativas para a expansa˜o, em raza˜o da dinaˆmica do ambi-
ente setorial;
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• Realizac¸a˜o de forma integrada, incorporando a gesta˜o da realizac¸a˜o de estudos ba´sicos ao
processo de planejamento, orientando a expansa˜o adequada das redes locais a` Rede Ba´sica,
e incorporando soluc¸o˜es que considerem a possibilidade de integrac¸a˜o com pa´ıses vizinhos.
Os principais produtos do processo de planejamento, que visam subsidiar as ac¸o˜es do Governo
e orientar a expansa˜o que sera´ efetuada pelos agentes privados, devera˜o ser os seguintes [?]:
Plano de Longo Prazo – Caracterizado pela consolidac¸a˜o de um conjunto de informac¸o˜es,
tomando como premissas a pol´ıtica econoˆmica, diretrizes de pol´ıtica energe´tica, ambiental
e industrial, avanc¸os tecnolo´gicos, etc. A ser produzido a cada 4 anos.
Os resultados e recomendac¸o˜es desse plano sera˜o utilizados pelo Governo, como subs´ıdios
para definir as pol´ıticas de longo prazo que afetem o setor energe´tico, e pelos demais
agentes do setor, como fonte de consulta para formulac¸a˜o das suas estrate´gias de desen-
volvimento [?].
Plano Indicativo da Expansa˜o – A ser emitido em fevereiro de cada ano. Contempla um
conjunto amplo de informac¸o˜es, incorporando premissas, ana´lise e propostas de alternati-
vas para expansa˜o do sistema que considerem a relac¸a˜o de empreendimentos hidrele´tricos,
indicando seu esta´gio de implementac¸a˜o (inventa´rio, viabilidade e apto a` licitac¸a˜o), gran-
des troncos de transmissa˜o, importac¸o˜es de energia, os empreendimentos termele´tricos e a
possibilidade de fontes alternativas de energia. Resulta de um processo cont´ınuo e perma-
nentemente reavaliado, descaracterizando o ciclo anual tradicional, com in´ıcio e te´rminos
definidos.
A partir destas informac¸o˜es sera´ composto o programa de licitac¸a˜o de concessa˜o de usinas
hidrele´tricas e programa de realizac¸a˜o de estudos de inventa´rio e viabilidade do potencial
hidrele´trico.
Todos os agentes do setor sera˜o clientes do Plano Indicativo da Expansa˜o e o utilizara˜o
para estabelecerem suas pro´prias estrate´gias, buscando a competitividade e o aumento
de participac¸a˜o no mercado. O horizonte de ana´lise e´ de me´dio prazo (tradicionalmente
10 anos) e sua divulgac¸a˜o sera´ anual [?].
Programa Determinativo da Transmissa˜o – A ser emitido em fevereiro e agosto de cada
ano, contemplando as obras consideradas inadia´veis para a garantia das condic¸o˜es de aten-
dimento ao mercado, que devera˜o compor os programas de licitac¸a˜o ou de autorizac¸a˜o, a
serem conduzidos pela ANEEL. Os empreendimentos que integrara˜o a Rede Ba´sica de
transmissa˜o, que sera˜o licitados, devera˜o ser acompanhados dos respectivos atos justifi-
cato´rios (viabilidade te´cnica e econoˆmica), como suporte aos seus processos licitato´rios.
Os clientes diretos dos produtos deste programa sa˜o a ANEEL (responsa´vel pelos proce-
dimentos de licitac¸a˜o ou autorizac¸a˜o das expanso˜es indicadas) e o ONS, mas os demais
agentes do setor tambe´m teˆm interesse [?].
Acompanhamento Pro´-ativo das Deciso˜es de Planejamento – As principais recomendac¸o˜es
do planejamento frente a sua realizac¸a˜o devera˜o ser avaliadas sistematicamente, identifi-
cando as alterac¸o˜es necessa´rias nas recomendac¸o˜es efetuadas e ac¸o˜es para equacionamento
de dificuldades no suprimento decorrente de alterac¸o˜es nas premissas utilizadas.
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Assim, o planejamento deixa de ser realizado de forma colegiada mas a representac¸a˜o dos
agentes e entidades do setor continua sendo garantida pela composic¸a˜o da estrutura do CCPE.
Dentre as obrigac¸o˜es do CCPE, destacam-se:
• Elaborar, de forma integrada, o planejamento de longo prazo do setor ele´trico;
• Elaborar, atualizar e ajustar os Planos Indicativos de Expansa˜o e o Programa Determina-
tivo da Transmissa˜o, para encaminhamento a` ANEEL;
• Estruturar e manter atualizados o Sistema de Informac¸o˜es Te´cnicas do planejamento da
expansa˜o do setor de energia ele´trica, disponibilizando-o aos agentes que atuam no setor
e a` sociedade em geral (atualmente ja´ existe um domı´nio, http://www.ccpe.gov.br, mas
ainda na˜o esta˜o dispon´ıveis as referidas informac¸o˜es);
• Estimar os requisitos de capital para expansa˜o da oferta e da transmissa˜o de energia
ele´trica, acompanhando a sua realizac¸a˜o.
Deste modo, os pontos fundamentais na reforma do setor ele´trico brasileiro podem ser assim
resumidos [?; ?]:
1. Um operador independente, o ONS, realizara´ o despacho do sistema na forma de um pool,
com custos estabelecidos para plantas te´rmicas (sem ofertas) e despacho central para as
plantas hidrele´tricas. Na˜o sa˜o aceitas transac¸o˜es bilaterais f´ısicas. O despacho produz
uma programac¸a˜o hora´ria para a gerac¸a˜o (MWh produzido nas plantas em cada hora) e
um prec¸o spot ($/MWh) para cada regia˜o.
2. Todos os geradores e cargas participam do MAE. A gerac¸a˜o te´rmica e´ remunerada por
hora em func¸a˜o do produto da energia produzida (MWh) e o prec¸o spot regional ($/MWh),
ambos determinados pelo ONS no item anterior. A gerac¸a˜o hidra´ulica e´ remunerada de
forma similar mas em func¸a˜o da sua participac¸a˜o na produc¸a˜o total de cada um dos
sistemas h´ıdricos em cascata. Finalmente, todos os consumidores pagam para o MAE a
tarifa spot, tambe´m dada pelo produto de suas cargas (MWh) e o correspondente prec¸o
spot regional ($/MWh).
3. Os contratos sa˜o instrumentos financeiros nos quais os geradores recebem um pagamento
negociado com as cargas e, em troca, tornam-se responsa´veis pelas suas tarifas.
4. Os geradores e as cargas pagam, tambe´m, uma tarifa anual fixa de transmissa˜o (dada em
$/kWinstalado, para os geradores, e em $/kWponta anual, para as cargas), que depende de
sua localizac¸a˜o. Esta tarifa na˜o depende de contratos (ou seja, na˜o existem tarifas de
wheeling) e cobrem os custos de todos os servic¸os de transmissa˜o.
Cap´ıtulo 3
Formulac¸a˜o do problema de




O planejamento da expansa˜o das capacidades de gerac¸a˜o e de transmissa˜o dos sistemas de
energia ele´trica constitui um problema de otimizac¸a˜o de grande complexidade em func¸a˜o de
diversos fatores, entre os quais se destacam:
1. E´ necessa´rio considerar uma visa˜o de longo prazo [?] para que os empreendedores possam
se beneficiar da economia de escala que e´ usual para os equipamentos de transmissa˜o e
pode estar presente, tambe´m, em alguns empreendimentos de gerac¸a˜o, tais como as centrais
hidrele´tricas. Ale´m disto, o tempo necessa´rio para a construc¸a˜o dos empreendimentos de
maior porte, como por exemplo uma grande central hidrele´trica, faz com que seja necessa´rio
decidir pela sua construc¸a˜o muito antes desse empreendimento tornar-se necessa´rio para
o sistema.
2. Os empreendimentos de gerac¸a˜o e de transmissa˜o apresentam dependeˆncias temporais e
espaciais e precisam ser analisados de forma conjunta no espac¸o e no tempo. Assim, e´
necessa´rio analisar, simultaneamente, todo o sistema ao longo de um horizonte de tempo
de longo prazo.




4. Existem incertezas associadas aos valores previstos para o comportamento do consumo,
dos recursos h´ıdricos (responsa´veis, atualmente, por 95% da produc¸a˜o nacional de energia
ele´trica [?]) e do custo e disponibilidade das outras fontes prima´rias de energia (ga´s
natural, carva˜o, derivados do petro´leo, nuclear e fontes alternativas) ao longo do horizonte
de planejamento.
Resulta da´ı um problema de otimizac¸a˜o de dif´ıcil soluc¸a˜o em func¸a˜o do elevado nu´mero de
varia´veis (cont´ınuas e inteiras) e de restric¸o˜es (lineares e na˜o lineares) que tem sido, usualmente,
simplificado atrave´s do desacoplamento entre o planejamento da transmissa˜o e o da gerac¸a˜o,
sendo o segundo realizado antes sem a considerac¸a˜o do primeiro ou com uma representac¸a˜o
grosseira dos investimentos da transmissa˜o [?]. Outra simplificac¸a˜o, bastante comum no plane-
jamento da expansa˜o do sistema de transmissa˜o, e´ o emprego de modelos esta´ticos que analisam
apenas um per´ıodo do horizonte de planejamento e consideram que todos os investimentos sa˜o
realizados de uma so´ vez.
O problema do planejamento da expansa˜o das capacidades de gerac¸a˜o e de transmissa˜o dos
sistemas de energia ele´trica pode ser representado pelo seguinte problema de otimizac¸a˜o [?]:
Min z = c(x) + d(y)
s. a. A(x) ≥ b
E(x) + F (y) ≥ h
(3.1)
onde x representa as varia´veis de investimento (deciso˜es a respeito das capacidades de gerac¸a˜o
e de transmissa˜o); c(x) representa o custo associado a`s deciso˜es de investimento; A(x) ≥ b
representa as restric¸o˜es associadas a`s deciso˜es de investimento (restric¸o˜es financeiras, cronograma
de construc¸o˜es, limites f´ısicos de instalac¸a˜o, etc.); y representa as varia´veis de operac¸a˜o do
sistema (deciso˜es a respeito do n´ıvel de gerac¸a˜o nas barras, corte de carga, fluxo nas linhas,
etc.); d(y) representa o custo associado a`s deciso˜es de operac¸a˜o; E(x) + F (y) ≥ h representa
as restric¸o˜es associadas a`s deciso˜es de operac¸a˜o (que dependem das deciso˜es de investimento
realizadas).
Atrave´s da formulac¸a˜o do problema dada em (3.1) e utilizando-se definic¸o˜es adequadas da
func¸a˜o objetivo z = c(x) + d(y) e das restric¸o˜es A(x) ≥ b e E(x) + F (y) ≥ h, e´ poss´ıvel
representar uma variada gama de problemas de expansa˜o da capacidade — desde o problema
do planejamento esta´tico da transmissa˜o como feito em [?; ?] ate´ o planejamento dinaˆmico
integrado do sistema ele´trico como mostrado em [?; ?; ?].
Neste Cap´ıtulo, empregando a expressa˜o (3.1), e´ formulado o problema dinaˆmico do pla-
nejamento da expansa˜o dos sistemas de gerac¸a˜o e transmissa˜o de energia ele´trica que tem por
objetivo definir na˜o somente a localizac¸a˜o e o tipo mas, tambe´m, omomento mais adequado para
que os investimentos sejam levados a termo, de modo que o cont´ınuo crescimento da demanda
seja sempre assimilado de forma otimizada pelo sistema. Partindo-se de um modelo esta´tico em
um esta´gio, formula-se o problema dinaˆmico em mu´ltiplos esta´gios fazendo uso dos treˆs modelos
cla´ssicos de representac¸a˜o da rede de transmissa˜o: modelo de transportes, modelo do fluxo de
carga CC e modelo h´ıbrido transportes-CC.
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3.2 Formulac¸a˜o esta´tica em um esta´gio
O problema esta´tico do planejamento da expansa˜o dos sistemas de gerac¸a˜o e transmissa˜o de
energia ele´trica e´ uma simplificac¸a˜o do problema dinaˆmico na qual considera-se, apenas, um ano
no horizonte de planejamento. Neste caso, determina-se a localizac¸a˜o e o tipo de investimento
de modo que o valor presente do custo total de operac¸a˜o e investimento seja minimizado no
per´ıodo considerado.
Na func¸a˜o objetivo deste problema de otimizac¸a˜o distinguem-se duas parcelas diferentes:
uma relacionada com o investimento, representada por c(x), que depende do custo de aquisic¸a˜o
dos novos equipamentos, e outra relacionada com a operac¸a˜o, representada por d(y), que depende
do uso dos equipamentos instalados. Na Figura 3.1, tem-se uma representac¸a˜o no tempo dos
custos envolvidos na expansa˜o da capacidade e na operac¸a˜o do sistema. O ano t0 foi escolhido
para servir de base para o ca´lculo dos valores presentes dos custos de investimento e de operac¸a˜o
e o ano t1 corresponde ao instante no qual os equipamentos ja´ devera˜o estar dispon´ıveis para
operac¸a˜o. Por simplicidade, no per´ıodo compreendido entre os anos t1 e t2, os dados do sistema
foram considerados constantes e, portanto, as parcelas anuais, referentes a` operac¸a˜o do sistema,








· · · · · ·
c1(x)







Figura 3.1: Determinac¸a˜o do valor presente – problema esta´tico.
A parte da func¸a˜o objetivo, z, relacionada com o investimento corresponde ao valor total
necessa´rio para a construc¸a˜o das unidades geradoras, linhas de transmissa˜o e transformadores e
pode ser considerada apenas uma vez, geralmente, no instante em que o respectivo equipamento
for instalado — parcela c1(x) da Figura 3.1. O valor presente do custo de investimento, c(x),
depende do valor do investimento, c1(x), e do momento em que ele sera´ realizado, t1. Por outro
lado, a parte de z relacionada com o uso corresponde ao custo total de operac¸a˜o do sistema e pode
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ser transformada em parcelas anuais, em func¸a˜o da quantidade gerada e do custo previsto para
cada gerador durante o per´ıodo considerado — parcelas d1(y) da Figura 3.1. O valor presente do
custo de operac¸a˜o, d(y), depende, tambe´m, do tempo em anos que o sistema sera´ operado desta
forma — na Figura 3.1, corresponde ao somato´rio dos valores presentes das parcelas anuais do
per´ıodo entre os anos t1 e t2.
Considerando a taxa de desconto anual I, os valores presentes dos custos de investimento e
operac¸a˜o, no ano base t0, sa˜o dados por:
c(x) = (1− I)t1−t0c1(x) (3.2)
d(y) = (1− I)t1−t0d1(y) + (1− I)






Para simplificar a notac¸a˜o, o fator de desconto utilizado para converter em valor presente o
custo de investimento da expressa˜o (3.2) sera´ notado por δinv e o fator utilizado para converter
em valor presente o custo de operac¸a˜o da expressa˜o (3.3) sera´ notado por δoper. Define-se, assim:
c(x) = δinvc1(x) (3.4)
d(y) = δoperd1(y) (3.5)
em que:






Na expressa˜o (3.6), considera-se que o desembolso do investimento sera´ realizado no momento
em que o equipamento estiver dispon´ıvel para o sistema, ou seja, no in´ıcio do primeiro ano de
sua operac¸a˜o. Da mesma forma, em (3.7), as parcelas anuais referentes a` operac¸a˜o do sistema
sa˜o iguais e computadas como se fossem pagas no in´ıcio de cada ano.
O problema esta´tico de planejamento da expansa˜o em um esta´gio pode ser formulado de
forma mais geral, considerando-se as variac¸o˜es nas condic¸o˜es de operac¸a˜o do sistema ao longo do
horizonte considerado. Assim, e´ poss´ıvel representar, por exemplo, o crescimento da demanda,
as alterac¸o˜es sazonais e as variac¸o˜es hora´rias (ponta e fora da ponta). A representac¸a˜o da
variac¸a˜o da demanda no per´ıodo implica em que as parcelas anuais dt(y) sejam diferentes e
invalida a simplificac¸a˜o considerada na expressa˜o (3.3). Nesse caso, os problemas de operac¸a˜o
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de todos os esta´gios precisam ser representados individualmente. As alterac¸o˜es sazonais podem
ser modeladas atrave´s da representac¸a˜o dos per´ıodos que descrevem as variac¸o˜es anuais existentes
no sistema, por exemplo, estac¸o˜es seca e u´mida dos sistemas hidrolo´gicos. Tambe´m, nesse caso,
os problemas de operac¸a˜o relativos a cada per´ıodo precisam ser representados individualmente
e, ao inve´s de uma parcela anual u´nica de custo, existem diversas parcelas diferentes, uma para
cada per´ıodo considerado. O custo total de operac¸a˜o passa, enta˜o, a ser representado pelo
somato´rio do custo de cada per´ıodo, ponderado pela sua durac¸a˜o proporcional. As variac¸o˜es
hora´rias sa˜o representadas de forma ana´loga a`s variac¸o˜es sazonais.
Nesta pesquisa, para facilitar o entendimento e simplificar a notac¸a˜o (principalmente na
formulac¸a˜o do problema multi-esta´gio), foi considerado que os dados do sistema permanecem
constantes no per´ıodo entre os anos t1 e t2 — vide Figura 3.1. No entanto, e´ conveniente salientar
que a extensa˜o para considerar as variac¸o˜es nas condic¸o˜es de operac¸a˜o que ocorrem no per´ıodo
pode ser realizada de modo relativamente direto [?; ?]. Na formulac¸a˜o esta´tica apresentada, o
momento em que os investimentos sera˜o realizados e´ fixo e corresponde ao ano t1. A definic¸a˜o
do instante mais adequado para que tais investimentos sejam realizados, de modo que o custo
de operac¸a˜o e expansa˜o seja minimizado, e´ realizada atrave´s da soluc¸a˜o do problema dinaˆmico
de expansa˜o, que sera´ formulado a seguir, na Sec¸a˜o 3.3. Neste caso, ale´m de definir a localizac¸a˜o
e o tipo de investimento, determina-se quando esse deve ser realizado.
Dependendo do modelo de rede empregado para representar o sistema de transmissa˜o, ou
seja, da definic¸a˜o adotada para as restric¸o˜es A(x) ≥ b e E(x) + F (y) ≥ h da equac¸a˜o (3.1), o
problema do planejamento integrado da expansa˜o dos sistemas de gerac¸a˜o e transmissa˜o pode
ser formulado de diversas maneiras, como mostrado a seguir.
3.2.1 Modelo de transportes
Quando a rede de transmissa˜o existente e as linhas e transformadores candidatos sa˜o re-
presentados pelo modelo de transportes, o problema do planejamento da expansa˜o assume a
seguinte forma:






















NiGi ≤ Gi ≤ NiGi
g
j
≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiros
fij irrestrito
(3.8)
3.2 Formulac¸a˜o esta´tica em um esta´gio 17
em que:
v – valor presente do custo total de expansa˜o e operac¸a˜o do sistema para o esta´gio consi-
derado [$];
δinv – fator de desconto para determinar o valor presente do investimento — vide equac¸a˜o (3.6);
cij – custo de instalac¸a˜o de uma linha no corredor ij [$];
nij – nu´mero de linhas adicionadas ao corredor ij;
Ci – custo de instalac¸a˜o do gerador candidato i [$];
Ni – nu´mero de geradores candidatos i adicionados;
δoper – fator de desconto alterado para considerar tambe´m a durac¸a˜o em anos do esta´gio con-
siderado — vide equac¸a˜o (3.7) [ano];
OCi – custo anual de operac¸a˜o do gerador candidato i [$/ano];
Gi – injec¸a˜o de poteˆncia ativa do gerador candidato i [pu];
ocj – custo anual de operac¸a˜o do gerador ja´ instalado j [$/ano];
gj – injec¸a˜o de poteˆncia ativa do gerador ja´ instalado j [pu];
α – fator para compatibilizar a unidade de custo com corte de carga [$/ano];
rk – corte de carga na barra k [pu];
S – matriz incideˆncia no´-ramo da rede inicial e dos ramos candidatos;
f – vetor dos fluxos de poteˆncia ativa nos ramos [pu];
G – vetor das injec¸o˜es de poteˆncia ativa dos geradores candidatos [pu];
g – vetor das injec¸o˜es de poteˆncia ativa dos geradores ja´ instalados [pu];
r – vetor dos cortes de carga nas barras [pu];
d – vetor das demandas de poteˆncia ativa [pu];
fij – fluxo de poteˆncia ativa no ramo ij [pu];
n0ij – nu´mero de linhas/transformadores existentes no ramo ij na rede inicial;
f ij – fluxo ma´ximo de poteˆncia ativa no ramo ij [pu];
Gi – gerac¸a˜o mı´nima do gerador candidato i [pu];
Gi – gerac¸a˜o ma´xima do gerador candidato i [pu];
g
j
– gerac¸a˜o mı´nima do gerador ja´ instalado j [pu];
gj – gerac¸a˜o ma´xima do gerador ja´ instalado j [pu];
nij – nu´mero mı´nimo de linhas que precisam ser adicionadas no corredor ij;
nij – nu´mero ma´ximo de linhas que podem ser adicionadas no corredor ij;
N i – nu´mero mı´nimo de geradores candidatos i que precisam ser adicionados;
N i – nu´mero ma´ximo de geradores candidatos i que podem ser adicionadas.
Em (3.8) as varia´veis de investimento da equac¸a˜o (3.1) sa˜o representadas pelo nu´mero de
equipamentos de gerac¸a˜o, Ni, e de transmissa˜o, nij , a serem adicionados. As varia´veis de
operac¸a˜o sa˜o representadas pelas injec¸o˜es dos geradores candidatos adicionados, Gi, e existentes,
gj , e pelos fluxos de poteˆncia ativa nos ramos, fij . Ale´m disto, uma injec¸a˜o fict´ıcia adicional,
rk, e´ acrescentada a`s barras de carga visando quantificar o custo de na˜o atender parcial ou
totalmente a demanda.
Os limites mı´nimos nij e N i sa˜o empregados para contemplar as deciso˜es pre´vias em in-
vestimentos que podem na˜o ser o´timos para (3.8) mas que ja´ esta˜o em curso de realizac¸a˜o e
3.2 Formulac¸a˜o esta´tica em um esta´gio 18
precisam ser respeitados. Assim, quando ja´ e´ conhecida a definic¸a˜o de que algum investimento
sera´ realizado, seu respectivo limite inferior assumira´ valor maior que zero. Por outro lado, os
limites ma´ximos nij e N i representam restric¸o˜es relacionadas com a viabilidade da construc¸a˜o
no tempo ou representam limites naturais sobre a capacidade f´ısica.
Como observado em [?], a grande vantagem em utilizar este modelo de rede de transmissa˜o
e´ que em (3.8) a func¸a˜o objetivo e todas as restric¸o˜es sa˜o lineares. Assim, o planejamento
da expansa˜o da capacidade torna-se um problema convexo de programac¸a˜o linear inteira mista
(PLIM). Ale´m disto, e´ poss´ıvel realizar o planejamento da expansa˜o mesmo que o sistema ele´trico
na˜o seja conexo, fato que e´ bastante frequ¨ente nas configurac¸o˜es iniciais dos sistemas ele´tricos
reais.
Outra considerac¸a˜o importante e´ que, embora o resultado obtido atrave´s da formulac¸a˜o (3.8)
geralmente na˜o satisfac¸a a Segunda Lei de Kirchhoff (que na˜o e´ considerada), sempre pode ser
utilizado como um limitante inferior para outros modelos menos relaxados, como os descritos a
seguir.
3.2.2 Modelo do fluxo de carga CC
Quando a rede de transmissa˜o existente e as linhas e transformadores candidatos sa˜o repre-
sentados pelo modelo de rede do fluxo de carga CC, o problema do planejamento da expansa˜o
assume a seguinte forma:




























NiGi ≤ Gi ≤ NiGi
g
j
≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiros
fij e θi irrestritos
(3.9)
em que:
xij – reataˆncia do ramo ij [pu];
θi – aˆngulo de fase do fasor tensa˜o nodal da barra i [radianos].
Como no modelo de rede de transportes, as varia´veis de investimento sa˜o representadas
pelo nu´mero de equipamentos de gerac¸a˜o, Ni, e de transmissa˜o, nij , a serem adicionados. As
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varia´veis de operac¸a˜o sa˜o representadas pelas injec¸o˜es dos geradores candidatos adicionados, Gi,
e existentes, gj , pelos fluxos de poteˆncia ativa nos ramos, fij e pelos aˆngulos de fase dos fasores
tensa˜o nodal, θi. Novamente, uma injec¸a˜o fict´ıcia adicional, rk, e´ acrescentada a`s barras de
carga visando quantificar o custo de na˜o atender parcialmente ou totalmente o valor previsto
para sua demanda.
Apo´s algumas manipulac¸o˜es alge´bricas, a partir de (3.9), chega-se a` seguinte expressa˜o equi-
valente:


























NiGi ≤ Gi ≤ NiGi
g
j
≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i








Bij = −γij se ij ∈ Ω










, ∀ ij ∈ Ω [pu];
Ω – conjunto dos ramos definidos pela rede inicial e pelos ramos candidatos;
Ωi – conjunto das barras que se ligam a` barra i;
θ – vetor dos aˆngulos de fase do fasor tensa˜o nodal [radianos];
φij – abertura angular ma´xima permitida no ramo ij: φij = xijf ij [radianos].













so´ fazem sentido para ij tal que nij + n
0
ij > 0. Caso nij + n
0
ij = 0, estas restric¸o˜es na˜o existem.
3.2 Formulac¸a˜o esta´tica em um esta´gio 20
O problema representado pelas equac¸o˜es (3.9) e (3.10) e´ mais pro´ximo do problema real
do sistema ele´trico (porque considera as duas Leis de Kirchhoff) mas apresenta os mesmos
inconvenientes ja´ observados no planejamento da expansa˜o do sistema de transmissa˜o [?]:
1. Parte das restric¸o˜es sa˜o na˜o-lineares. Em (3.9), nij aparece multiplicado por θi − θj ;
em (3.10), ale´m disto, B e´ func¸a˜o da varia´vel de investimento nij e aparece multiplicado
pela varia´vel de operac¸a˜o θ;
2. A regia˜o fact´ıvel pode ser na˜o convexa.
Neste caso, mesmo que a func¸a˜o objetivo seja linear, existem restric¸o˜es na˜o lineares tanto
em (3.9) quanto em (3.10) e, assim, o planejamento de expansa˜o da capacidade torna-se um
problema de programac¸a˜o na˜o linear inteira mista (PNLIM).
3.2.3 Modelo h´ıbrido
Combinando-se as duas representac¸o˜es de rede descritas anteriormente, pode-se obter um
modelo h´ıbrido, intermedia´rio, como feito em [?; ?]. Neste trabalho, este modelo e´ formu-
lado representando a rede de transmissa˜o existente atrave´s das equac¸o˜es do fluxo de carga CC
e as linhas e transformadores candidatos pelo modelo de transportes, conforme descrito pela
equac¸a˜o (3.13):














s.a. B0θ + S1f +G+ g + r = d
|θi − θj | ≤ φij ∀ij ∈ Ω0
|fij | ≤ nijf ij ∀ij ∈ Ω1
NiGi ≤ Gi ≤ NiGi
g
j
≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiro
θi e fij irrestrito
(3.13)
em que:






ij se ij ∈ Ω0
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, ∀ ij ∈ Ω0 [pu];
Ω0 – conjunto dos ramos que fazem parte da rede inicial;
θ – vetor dos aˆngulos de fase do fasor tensa˜o nodal das barras da rede inicial [radianos];
S1 – matriz incideˆncia no´-ramo dos ramos candidatos;
f – vetor dos fluxos de poteˆncia ativa nos ramos candidatos [pu];
θi – aˆngulo de fase do fasor tensa˜o nodal da barra i da rede inicial [radianos];
fij – fluxo de poteˆncia ativa no ramo candidato ij [pu];
Ω1 – conjunto dos ramos candidatos.
As varia´veis de investimento continuam sendo o nu´mero de equipamentos de gerac¸a˜o, Ni,
e de transmissa˜o, nij , a serem adicionados. As varia´veis de operac¸a˜o sa˜o representadas pelas
injec¸o˜es dos geradores candidatos adicionados, Gi, e existentes, gj , pelos aˆngulos de fase dos
fasores tensa˜o nodal das barras que fazem parte da rede inicial, θi, e pelos fluxos de poteˆncia
ativa nos ramos da rede candidata, fij . Observar que os aˆngulos de fase das tenso˜es nodais
so´ sa˜o definidos para as barras que fazem parte da rede inicial, ∀ij ∈ Ω0. Por outro lado, as
varia´veis relacionadas com o fluxo de poteˆncia ativa nos ramos so´ sa˜o definidas para os ramos
candidatos, ∀ij ∈ Ω1.
Formulado deste modo, o modelo h´ıbrido mante´m caracter´ısticas deseja´veis do modelo de
transportes, ou seja, a linearidade de todas as restric¸o˜es e func¸a˜o objetivo, sendo, tambe´m, um
problema de programac¸a˜o linear inteira mista (PLIM).
3.3 Formulac¸a˜o dinaˆmica em mu´ltiplos esta´gios
No planejamento dinaˆmico integrado da expansa˜o da capacidade do sistema de energia
ele´trica, as deciso˜es sobre os investimentos na gerac¸a˜o e na transmissa˜o sa˜o realizadas simultane-
amente, ao longo dos anos que constituem o horizonte de planejamento. A partir das informac¸o˜es
referentes aos valores de demanda previstos para cada ano, juntamente com as capacidades ins-
taladas e candidatas de gerac¸a˜o e de transmissa˜o (com seus respectivos custos de operac¸a˜o e
instalac¸a˜o), determina-se onde e quando devem ser realizados investimentos de modo que o valor
presente do custo total de operac¸a˜o e expansa˜o do sistema ele´trico seja minimizado.
Na formulac¸a˜o do problema de otimizac¸a˜o correspondente, o cont´ınuo crescimento da de-
manda e da gerac¸a˜o ao longo do tempo — que e´ delimitado pelo horizonte considerado — e´
aproximado por crescimentos discretos que ocorrem em anos espec´ıficos que va˜o definir os diver-
sos esta´gios representados. Apo´s cada um dos esta´gios, considera-se que o sistema permanece
inalterado ate´ o esta´gio subsequ¨ente, conforme ilustra a Figura 3.2.
Como na formulac¸a˜o esta´tica, a func¸a˜o objetivo deste problema de otimizac¸a˜o apresenta
uma parcela relacionada com o investimento, representada por c(x) e outra relacionada com a
operac¸a˜o, representada por d(y). Na Figura 3.3, tem-se uma representac¸a˜o no tempo dos custos
envolvidos na expansa˜o da capacidade e na operac¸a˜o do sistema. O ano t0 serve de base para o
ca´lculo dos valores presentes dos custos de investimento e de operac¸a˜o e os anos t1 e tT delimitam
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T1 T2 T3 T4
Demanda [MW]
t [ano]
Figura 3.2: Durac¸a˜o dos esta´gios.
o per´ıodo de tempo considerado. Observar que os equipamentos vinculados aos investimentos
do esta´gio t devem estar dispon´ıveis para operac¸a˜o a partir do instante tt.
Para o problema dinaˆmico, a parte da func¸a˜o objetivo, z, relacionada com o investimento cor-
responde ao somato´rio do valor presente dos recursos necessa´rios para a construc¸a˜o das unidades
geradoras, linhas de transmissa˜o e transformadores nos diversos esta´gios considerados — par-
celas c1(x), c2(x), · · · , cT (x) da Figura 3.3. A parte de z relacionada com o uso corresponde
ao somato´rio do valor presente dos custos anuais de operac¸a˜o do sistema ao longo de todo o
horizonte considerado — parcelas d1(y), d2(y), · · · , dT (y) da Figura 3.3.
Considerando a taxa de desconto anual I, os valores presentes dos custos de investimento e
operac¸a˜o, no ano base t0, sa˜o dados por:
c(x) = (1− I)t1−t0c1(x) + (1− I)








(1− I)t−t0d2(y) + · · ·+
tT+1−1∑
t=tT
(1− I)t−t0dT (y) (3.16)
Para simplificar a notac¸a˜o, o fator de desconto utilizado para converter em valor presente
o custo de investimento do esta´gio t da expressa˜o (3.15) sera´ representado por δtinv e o fator
utilizado para converter em valor presente o custo de operac¸a˜o do esta´gio t da expressa˜o (3.16)
sera´ representado por δtoper. Define-se, assim:
c(x) = δ1invc1(x) + δ
2
invc2(x) + · · ·+ δ
T
invcT (x) (3.17)
d(y) = δ1operd1(y) + δ
2
operd2(y) + · · ·+ δ
T
operdT (y) (3.18)



















t2 + 1 t3 − 1 t3 tT tT + 1
Esta´gio T
cT (x)
dT (y)dT (y) dT (y)
tT+1 − 1t1 · · ·
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Figura 3.3: Determinac¸a˜o do valor presente – problema dinaˆmico.
em que:






De forma ana´loga a`s expresso˜es esta´ticas (vide Pa´gina 15), na expressa˜o (3.19), considera-se
que o desembolso do investimento sera´ realizado no momento em que o equipamento estiver
dispon´ıvel para o sistema, ou seja, no in´ıcio do primeiro ano de sua operac¸a˜o. Da mesma forma,
em (3.20), as parcelas anuais referentes a` operac¸a˜o do sistema sa˜o iguais e computadas como se
fossem pagas no in´ıcio de cada ano.
De acordo com o modelo de rede utilizado para representar o sistema de transmissa˜o, o pro-
blema do planejamento dinaˆmico integrado da expansa˜o dos sistemas de gerac¸a˜o e de transmissa˜o
pode ser formulado de diversas maneiras, como mostrado a seguir.
3.3.1 Modelo de transportes
Quando a rede de transmissa˜o existente e as linhas e transformadores candidatos sa˜o repre-
sentados pelo modelo de transportes, o problema dinaˆmico do planejamento da expansa˜o assume


































s.a. Sf t +Gt + gt + rt = dt




















≤ gtj ≤ g
t
j





















t = 1, 2, · · · , T
(3.21)
em que:
v – valor presente do custo total de expansa˜o e operac¸a˜o do sistema ao longo de todos os
anos que constituem o horizonte de planejamento [$];
δtinv – fator de desconto para determinar o valor presente do investimento realizado no esta´gio
t — vide Equac¸a˜o 3.19;
ntij – nu´mero de linhas adicionadas ao corredor ij no esta´gio t;
N ti – nu´mero de geradores candidatos i adicionados no esta´gio t;
δtoper – fator de desconto alterado para considerar tambe´m a durac¸a˜o em anos do esta´gio t —
vide Equac¸a˜o 3.20 [ano];
OCti – custo de operac¸a˜o do gerador candidato i no esta´gio t [$/ano];
Gti – injec¸a˜o de poteˆncia ativa do gerador candidato i no esta´gio t [pu];
octj – custo de operac¸a˜o do gerador ja´ instalado j no esta´gio t [$/ano];
gtj – injec¸a˜o de poteˆncia ativa do gerador ja´ instalado j no esta´gio t [pu];
α – fator para compatibilizar a unidade de custo com corte de carga [$/ano];
rtk – corte de carga na barra k no esta´gio t [pu];
S – matriz incideˆncia no´-ramo da rede inicial e dos ramos candidatos;
f t – vetor dos fluxos de poteˆncia ativa nos ramos no esta´gio t [pu];
Gt – vetor das injec¸o˜es de poteˆncia ativa dos geradores candidatos no esta´gio t [pu];
gt – vetor das injec¸o˜es de poteˆncia ativa dos geradores ja´ instalados no esta´gio t [pu];
rt – vetor dos cortes de carga nas barras no esta´gio t [pu];
dt – vetor das demandas de poteˆncia ativa no esta´gio t [pu];
f tij – fluxo de poteˆncia ativa no ramo ij no esta´gio t [pu];
n0ij – nu´mero de linhas/transformadores existentes no ramo ij na rede inicial;
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f ij – fluxo ma´ximo de poteˆncia ativa no ramo ij [pu];
Gi – gerac¸a˜o mı´nima do gerador candidato i [pu];
Gi – gerac¸a˜o ma´xima do gerador candidato i [pu];
gt
j
– gerac¸a˜o mı´nima do gerador ja´ instalado j no esta´gio t [pu];
gtj – gerac¸a˜o ma´xima do gerador ja´ instalado j no esta´gio t [pu];
ntij – nu´mero mı´nimo de linhas que precisam ser adicionadas no corredor ij no esta´gio t;
ntij – nu´mero ma´ximo de linhas que podem ser adicionadas no corredor ij no esta´gio t;
N ti – nu´mero mı´nimo de geradores candidatos i que precisam ser adicionados no esta´gio t;
N
t
i – nu´mero ma´ximo de geradores candidatos i que podem ser adicionadas no esta´gio t;
nij – nu´mero total ma´ximo de linhas que podem ser adicionadas no corredor ij;
N i – nu´mero total ma´ximo de geradores candidatos i que podem ser adicionados;
T – nu´mero de esta´gios considerados.
As varia´veis de investimento sa˜o representadas pelo nu´mero de equipamentos de gerac¸a˜o,
N ti , e de transmissa˜o, n
t
ij , a serem adicionados nos diversos esta´gios t = 1, 2, · · · , T . As varia´veis
de operac¸a˜o, relativas ao esta´gio t = 1, 2, · · · , T , sa˜o representadas pelas injec¸o˜es dos geradores
candidatos adicionados, Gti, e existentes, g
t
j , e pelos fluxos de poteˆncia ativa nos ramos, f
t
ij .
Ale´m disto, uma injec¸a˜o fict´ıcia adicional, rtk, e´ utilizada para quantificar o custo de na˜o atender
parcialmente ou totalmente o valor previsto para sua demanda.
Os limites mı´nimos ntij e N
t
i sa˜o empregados para contemplar as deciso˜es pre´vias em in-
vestimentos que podem na˜o ser o´timos para (3.21) mas que ja´ esta˜o em curso de realizac¸a˜o e
precisam ser respeitados. Os limites ma´ximos ntij e N
t
i representam restric¸o˜es relacionadas com
a viabilidade da construc¸a˜o no tempo e os limites nij e N i representam os limites naturais sobre
a capacidade f´ısica.
Do mesmo modo como foi observado na Pa´gina 18, o problema assim formulado torna-
se de um problema convexo de programac¸a˜o linear inteira mista (PLIM) e permite resolver o
planejamento da expansa˜o de sistemas ele´tricos mesmo quando a rede de transmissa˜o na˜o e´
conexa.
3.3.2 Modelo do fluxo de carga CC
Quando a rede de transmissa˜o existente e as linhas e transformadores candidatos sa˜o repre-
sentados pelo modelo de rede do fluxo de carga CC, o problema do planejamento dinaˆmico da
expansa˜o assume a seguinte forma:
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t = 1, 2, · · · , T
(3.22)
em que:
Bt – matriz susceptaˆncia da rede inicial e dos ramos candidatos no esta´gio t [pu]:
θt – vetor dos aˆngulos de fase do fasor tensa˜o nodal no esta´gio t [radianos];
θti – aˆngulo de fase do fasor tensa˜o nodal da barra i no esta´gio t [radianos].
Como no modelo de transportes, as varia´veis de investimento sa˜o representadas pelo nu´mero
de equipamentos de gerac¸a˜o, N ti , e de transmissa˜o, n
t
ij , a serem adicionados nos diversos esta´gios
t = 1, 2, · · · , T . As varia´veis de operac¸a˜o, relativas ao esta´gio t = 1, 2, · · · , T , sa˜o representadas
pelas injec¸o˜es dos geradores candidatos adicionados, Gti, e existentes, g
t
j , e pelos aˆngulos de fase
dos fasores tensa˜o nodal, θti . A injec¸a˜o fict´ıcia adicional, r
t
k, e´ acrescentada a`s barras de carga
para quantificar o custo de na˜o atender parcialmente ou totalmente o valor previsto para sua
demanda.
Como observado na Pa´gina 20, o problema assim formulado e´ de um problema de pro-
gramac¸a˜o na˜o linear inteira mista (PNLIM).
3.3.3 Modelo h´ıbrido
Quando a rede de transmissa˜o existente e´ representada atrave´s das equac¸o˜es do fluxo de
carga CC e as linhas e transformadores candidatos pelo modelo de transportes, o problema do
planejamento dinaˆmico da expansa˜o assume a seguinte forma:

































s.a. B0θt + S1f
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|θti − θ
t
j | ≤ φij ∀ij ∈ Ω0
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t = 1, 2, · · · , T
(3.23)
em que:
θt – vetor dos aˆngulos de fase do fasor tensa˜o nodal das barras da rede inicial no esta´gio t
[radianos];
f t – vetor dos fluxos de poteˆncia ativa nos ramos candidatos no esta´gio t [pu];
θti – aˆngulo de fase do fasor tensa˜o nodal da barra i da rede inicial no esta´gio t [radianos];
f tij – fluxo de poteˆncia ativa no ramo candidato ij no esta´gio t [pu].
As varia´veis de investimento continuam sendo o nu´mero de equipamentos de gerac¸a˜o, N ti ,
e de transmissa˜o, ntij , a serem adicionados nos diversos esta´gios t = 1, 2, · · · , T . As varia´veis
de operac¸a˜o, relativas ao esta´gio t = 1, 2, · · · , T , sa˜o representadas pelas injec¸o˜es dos geradores
candidatos adicionados, Gti, e existentes, g
t
j , pelos aˆngulos de fase dos fasores tensa˜o nodal das
barras que fazem parte da rede inicial, θti , e pelos fluxos de poteˆncia ativa nos ramos da rede
candidata, f tij . Observar que os aˆngulos de fase das tenso˜es nodais so´ sa˜o definidos para as
barras que fazem parte da rede inicial, ∀ij ∈ Ω0. Por outro lado, as varia´veis relacionadas com
o fluxo de poteˆncia ativa nos ramos so´ sa˜o definidas para os ramos candidatos, ∀ij ∈ Ω1.
Como mencionado na Pa´gina 21, o modelo h´ıbrido assim formulado mante´m as caracter´ısticas
deseja´veis do modelo de transportes e constitui um problema de programac¸a˜o linear inteira mista
(PLIM).
Cap´ıtulo 4
Decomposic¸a˜o de Benders e o
planejamento dinaˆmico integrado da
expansa˜o
4.1 Introduc¸a˜o
Como apresentado no Cap´ıtulo 3, o problema de expansa˜o das capacidades de gerac¸a˜o e de
transmissa˜o dos sistemas de energia ele´trica pode ser representado pelo seguinte problema de
otimizac¸a˜o [?]:
Min z = c(x) + d(y)
s. a. A(x) ≥ b
E(x) + F (y) ≥ h
(4.1)
Neste problema, as varia´veis x representam as deciso˜es a respeito das capacidades de gerac¸a˜o
e de transmissa˜o e as varia´veis y representam as deciso˜es a respeito do modo de operac¸a˜o do
sistema. A(x) ≥ b sa˜o as restric¸o˜es associadas a`s deciso˜es de investimento e E(x)+F (y) ≥ h sa˜o
as restric¸o˜es associadas a`s deciso˜es de operac¸a˜o — para uma descric¸a˜o mais detalhada, consultar
a Pa´gina 13.
Considerando a decomposic¸a˜o natural entre as deciso˜es de investimento e de operac¸a˜o, o
problema do planejamento da expansa˜o pode ser representado por um processo de decisa˜o em
duas etapas:
• Etapa 1 (Subproblema de Investimento) – Determina-se uma decisa˜o de investimento
fact´ıvel x∗, ou seja, tal que A(x∗) ≥ b.
• Etapa 2 (Subproblema de Operac¸a˜o) – Utilizando a decisa˜o de investimento x∗, o sistema
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e´ operado da forma mais eficiente poss´ıvel, isto e´, minimizando o custo de operac¸a˜o d(y):
Min d(y)
s. a. F (y) ≥ h− E(x∗)
(4.2)
Observar que na restric¸a˜o do problema (4.2) o termo E(x∗) passa para o lado direito, pois
e´ conhecido.
Neste processo de decisa˜o, o objetivo e´ minimizar a soma dos custos de operac¸a˜o e de











Figura 4.1: Processo de decisa˜o em duas etapas.
A metodologia de decomposic¸a˜o e´ baseada nas seguintes observac¸o˜es:
• Os custos de operac¸a˜o d(y∗), onde y∗ e´ a soluc¸a˜o o´tima do problema (4.2), pode ser visto
como uma func¸a˜o α(x) da decisa˜o de investimento x, tal que:
α(x) = Min d(y)
s. a. F (y) ≥ h− E(x)
(4.3)
• O problema da expansa˜o da capacidade do sistema da equac¸a˜o (4.1), pode ser reescrito
em termos das varia´veis x da seguinte maneira:
Min z = c(x) + α(x)
s. a. A(x) ≥ b
(4.4)
onde a func¸a˜o α(x) e´ a soluc¸a˜o do problema (4.3) para um dado x.
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A func¸a˜o α(x) fornece informac¸a˜o sobre as consequ¨eˆncias das deciso˜es de investimento x
em termos de custos de operac¸a˜o. Em outras palavras, o problema da Etapa 2 e´ mapeado no
problema da Etapa 1 atrave´s de α(x) [?]. Se esta func¸a˜o estivesse dispon´ıvel, o problema da
expansa˜o da capacidade poderia ser resolvido sem uma representac¸a˜o expl´ıcita do subproblema
de operac¸a˜o. Como isto geralmente na˜o ocorre, a func¸a˜o α(x) precisa ser determinada e o me´todo
da decomposic¸a˜o de Benders e´ utilizado para constru´ı-la, com a precisa˜o requerida, a partir da






resolver o problema exato
de operac¸a˜o
Usar os resultados para
construir uma melhor
aproximac¸a˜o de α˜(x)
Figura 4.2: Decomposic¸a˜o de Benders.
No me´todo da decomposic¸a˜o de Benders, os problemas das Etapas 1 e 2 sa˜o resolvidos
iterativamente do seguinte modo [?]:
1. Iniciar com uma aproximac¸a˜o α˜(x) que e´ um limite inferior para α(x).
2. Etapa 1 – Subproblema de Investimento: Resolver uma aproximac¸a˜o do problema
de expansa˜o da capacidade (4.4):
Min z = c(x) + α˜(x)
s. a. A(x) ≥ b
(4.5)
3. A soluc¸a˜o o´tima do problema (4.5) e´ um limite inferior para o problema geral da expansa˜o
da capacidade (4.1):
z = c(x∗) + α˜(x∗) (4.6)
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4. Etapa 2 – Subproblema de Operac¸a˜o: Resolver o problema de operac¸a˜o:
Min d(y)
s. a. F (y) ≥ h− E(x∗)
(4.7)
onde x∗ e´ a soluc¸a˜o do problema (4.5). Observar que o problema (4.7) e´ escrito somente
em termos das varia´veis y porque x∗ e´ conhecido.
5. Seja y∗ a soluc¸a˜o do problema (4.7), enta˜o o par (x∗, y∗) e´ uma soluc¸a˜o fact´ıvel do problema
geral de expansa˜o da capacidade (4.1) mas na˜o necessariamente a soluc¸a˜o o´tima. O valor
correspondente da func¸a˜o objetivo :
z = c(x∗) + d(y∗) (4.8)
e´, portanto, um limite superior do valor da soluc¸a˜o o´tima do problema geral de expansa˜o
da capacidade (4.1).
6. Se z − z e´ menor do que uma dada toleraˆncia, o processo termina e o par (x∗, y∗) e´ a
soluc¸a˜o o´tima do problema (4.1). Caso contra´rio, gerar uma nova aproximac¸a˜o α˜(x) a
partir da soluc¸a˜o do problema (4.7) — esta aproximac¸a˜o continua sendo um limite inferior
para α(x). Retornar para o Passo 2.
Os Passos 1–6 descrevem as linhas gerais do esquema da decomposic¸a˜o de Benders. Deve-se
observar que as etapas de investimento (problema (4.5) do Passo 2) e de operac¸a˜o (problema (4.7)
do Passo 4) sa˜o resolvidos separadamente, explorando, matematicamente, a decomposic¸a˜o na-
tural entre as deciso˜es de investimento e operac¸a˜o.
Outra caracter´ıstica importante do me´todo da decomposic¸a˜o de Benders e´ a disponibilidade
dos limites inferior e superior da soluc¸a˜o o´tima a cada iterac¸a˜o. Esses limites podem ser utilizados
para um crite´rio efetivo de convergeˆncia, como mostrado no Passo 6.
A atualizac¸a˜o da aproximac¸a˜o α˜(x) e´ realizada a partir dos multiplicadores de Lagrange da
soluc¸a˜o do problema (4.7). Tais multiplicadores avaliam as mudanc¸as no custo de operac¸a˜o do
sistema causadas por variac¸o˜es marginais no plano de investimentos em teste e nas capacidades
das linhas e podem ser empregados para produzir uma restric¸a˜o linear, escrita em termos das
varia´veis de investimento x. Essas restric¸o˜es, conhecidas como Cortes de Benders, sa˜o incorpo-
radas ao subproblema de investimento, que e´ modificado e novamente resolvido para determinar
um novo plano de investimento para ser testado.
4.2 Decomposic¸a˜o de Benders no planejamento esta´tico da ex-
pansa˜o
O problema esta´tico do planejamento da expansa˜o dos sistemas ele´tricos — formulado no
Cap´ıtulo 3 atrave´s das expresso˜es (3.8), (3.9) e (3.13), respectivamente, para o modelo de rede
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de transportes, do fluxo de carga CC e h´ıbrido — pode ser resolvido atrave´s da decomposic¸a˜o
de Benders [?; ?], como sera´ mostrado a seguir.
4.2.1 Modelo de transportes
Como ja´ apresentado na Sec¸a˜o 3.2.1, quando a rede de transmissa˜o e´ representada pelo
modelo de transportes, o problema do planejamento integrado da expansa˜o e´ dado pela seguinte
expressa˜o:






















NiGi ≤ Gi ≤ NiGi
g
j
≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiros
fij irrestrito
(4.9)
Nesta formulac¸a˜o, as varia´veis de investimento (nu´mero de equipamentos de gerac¸a˜o, Ni,
e de transmissa˜o, nij) e de operac¸a˜o (fluxos de poteˆncia ativa nos ramos, fij , e injec¸o˜es dos
geradores candidatos adicionados, Gi, e existentes, gi) sa˜o linearmente separa´veis e, assim, o
planejamento da expansa˜o constitui um problema convexo para o qual a soluc¸a˜o o´tima pode ser
obtida atrave´s do emprego da decomposic¸a˜o de Benders [?].
O processo de decomposic¸a˜o conduz aos seguintes subproblemas:
• Subproblema de operac¸a˜o:






















≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d
fij irrestrito
(4.10)
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• Subproblema de investimento:










{∣∣∣piνij∣∣∣ f ij (nij − nνij)}+∑i {ΠνiGνi (Ni −Nνi )}+ β ≥ wν
β ≥ w
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiros
(4.11)
onde β surge como consequ¨eˆncia da decomposic¸a˜o, piνij sa˜o os multiplicadores de Lagrange
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obtidos apo´s a soluc¸a˜o do subproblema de operac¸a˜o (4.10), na iterac¸a˜o ν do processo. O
subproblema de operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.10) fornece, para o subproblema de investimento da
equac¸a˜o (4.11), as informac¸o˜es necessa´rias para a definic¸a˜o do novo corte de Benders a ser acres-
centado, ou seja, wν , piνij e Π
ν
i . Este subproblema sera´, posteriormente, informado das deciso˜es
de investimento realizadas, ou seja, nνij e N
ν
i , conforme mostra a Figura 4.3. Na expressa˜o (4.11)
a varia´vel w representa um limitante inferior para w que pode ser determinado, por exemplo,
a partir da soluc¸a˜o do subproblema de operac¸a˜o desconsiderando-se o sistema de transmissa˜o
de energia e realizando o despacho para um sistema fict´ıcio formado por apenas um no´ no qual
todas as cargas e todos os geradores (existentes e candidatos) esta˜o conectados.
A convergeˆncia do processo ocorre quando o valor wν o´timo, obtido na soluc¸a˜o do subpro-
blema de operac¸a˜o, coincide com o valor βν , obtido na soluc¸a˜o do subproblema de investimento
anterior. Neste caso, na˜o sera´ produzido um novo corte de Benders e a soluc¸a˜o obtida corres-
pondera´ a` soluc¸a˜o o´tima do problema (4.9).
4.2.2 Modelo do fluxo de carga CC
Quando a rede de transmissa˜o e´ representada pelo modelo do fluxo de carga CC, o problema
do planejamento integrado da expansa˜o e´ dado pela seguinte expressa˜o (vide Sec¸a˜o 3.2.2):
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{∣∣piνij∣∣ f ij (nij − nνij)}+∑i {ΠνiGνi (Ni −Nνi )}+ β ≥ wν
β ≥ w
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiros
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Figura 4.3: Decomposic¸a˜o de Benders – modelo de transportes em um esta´gio.


























NiGi ≤ Gi ≤ NiGi
g
j
≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiros
θi irrestrito
(4.13)
que conte´m em suas restric¸o˜es o produto de varia´veis de investimento (nu´mero de equipamentos
de transmissa˜o adicionados, nij) e varia´veis de operac¸a˜o (aˆngulos de fase dos fasores tensa˜o
nodal, θ). Assim, as varia´veis de investimento e de operac¸a˜o na˜o sa˜o linearmente separa´veis.
Quando escrito de modo que essas varia´veis sejam separadas entre si, o problema resultante
e´ na˜o linear nas varia´veis de operac¸a˜o mas ainda pode ser resolvido atrave´s da decomposic¸a˜o
generalizada de Benders [?].
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O processo de decomposic¸a˜o conduz aos seguintes subproblemas:
• Subproblema de operac¸a˜o:


























≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d
θi irrestrito
(4.14)
• Subproblema de investimento:



























+ β ≥ wν
β ≥ w
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i














onde β surge como consequ¨eˆncia da decomposic¸a˜o, piνi sa˜o os multiplicadores de Lagrange











i , sa˜o os limites dos geradores candidatos que foram impostos, dados
pela expressa˜o (4.12), obtidos apo´s a soluc¸a˜o do subproblema de operac¸a˜o (4.14), na iterac¸a˜o ν
do processo iterativo. Como anteriormente, a varia´vel w representa um limitante inferior para
w que pode ser estimado antes do in´ıcio deste processo iterativo — vide Pa´gina 33.
No subproblema de investimento da equac¸a˜o (4.15), os coeficientes σνij dos cortes de Benders,
dados pela expressa˜o (4.16), consideram que todos aˆngulos de fase das tenso˜es nodais possuem
a mesma refereˆncia. Desta forma, o sistema ele´trico definido pela matriz B no subproblema de
operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.14) — de onde proveˆm os multiplicadores piν e os aˆngulos de fase θν —
precisa ser conexo e, caso isto na˜o ocorra, e´ necessa´rio acrescentar uma rede fict´ıcia, ou rede
tipo-0 [?], para torna´-lo conexo. Essa rede e´ constitu´ıda, geralmente, por ligac¸o˜es com valores
reduzidos de susceptaˆncias, colocadas em todos os ramos onde as novas adic¸o˜es sa˜o permitidas [?;
?]. Como a reataˆncia dos ramos da rede fict´ıcia e´ elevada, esses ramos so´ sera˜o utilizados quando
na˜o for poss´ıvel transportar energia pela rede real, ou seja, nas situac¸o˜es em que existirem fluxos
de poteˆncia entre a´reas isoladas.
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O subproblema de operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.14) fornece, para o subproblema de investimento
da equac¸a˜o (4.15), as informac¸o˜es necessa´rias para a definic¸a˜o do novo corte de Benders a ser
acrescentado, ou seja, wν , σνij e Π
ν
i . Este subproblema sera´, posteriormente, informado das
deciso˜es de investimento realizadas, ou seja, nνij e N
ν
i , conforme mostra a Figura 4.4.





























+ β ≥ wν
β ≥ w
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiros





























≤ gj ≤ gj










Figura 4.4: Decomposic¸a˜o de Benders – modelo do fluxo de carga CC em um esta´gio.
A convergeˆncia do processo ocorre quando o valor wν o´timo, obtido na soluc¸a˜o do subpro-
blema de operac¸a˜o, coincide com o valor βν , obtido na soluc¸a˜o do subproblema de investimento
anterior. Neste caso, na˜o sera´ produzido um novo corte de Benders e a soluc¸a˜o obtida e´ consi-
derada a soluc¸a˜o do problema (4.13).
4.2.3 Modelo h´ıbrido
Quando a rede de transmissa˜o existente e´ representada pelas equac¸o˜es do fluxo de carga CC e
as linhas e transformadores candidatos pelo modelo de transportes, o problema do planejamento
integrado da expansa˜o e´ dado pela seguinte expressa˜o (vide Sec¸a˜o 3.2.3):
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s.a. B0θ + S1f +G+ g + r = d
|θi − θj | ≤ φij ∀ij ∈ Ω0
|fij | ≤ nijf ij ∀ij ∈ Ω1
NiGi ≤ Gi ≤ NiGi
g
j
≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiro
θi e fij irrestrito
(4.17)
Do mesmo modo que ocorre para o modelo de rede de transportes, nesta formulac¸a˜o h´ıbrida
as varia´veis de investimento (nu´mero de equipamentos de gerac¸a˜o, Ni, e de transmissa˜o, nij)
e de operac¸a˜o (aˆngulos de fase dos fasores tensa˜o nodal da rede inicial, θ, fluxos de poteˆncia
ativa nos ramos da rede candidata, fij , e injec¸o˜es dos geradores candidatos adicionados, Gi, e
existentes, gi) sa˜o linearmente separa´veis e conduzem aos seguintes subproblemas:
• Subproblema de operac¸a˜o:









s.a. B0θ + S1f +G+ g + r = d
|θi − θj | ≤ φij ∀ij ∈ Ω0
|fij | ≤ n
ν
ijf ij ∀ij ∈ Ω1 piij





≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d
θi e fij irrestritos
(4.18)
• Subproblema de investimento:










{∣∣∣piνij∣∣∣ f ij (nij − nνij)}+∑i {ΠνiGνi (Ni −Nνi )}+ β ≥ wν
β ≥ w
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiros
(4.19)
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onde β surge como consequ¨eˆncia da decomposic¸a˜o, piνij sa˜o os multiplicadores de Lagrange das res-
tric¸o˜es |fij | ≤ n
ν
ijf ij , Π
ν













i , sa˜o os limites dos geradores candidatos que foram impostos, dados pela expressa˜o (4.12),
obtidos apo´s a soluc¸a˜o do subproblema de operac¸a˜o (4.18), na iterac¸a˜o ν do processo iterativo.
Novamente, a varia´vel w representa um limitante inferior para w que e´ estimado antes do in´ıcio
do processo iterativo — vide Pa´gina 33.
Observar, na equac¸a˜o (4.18), que a matriz B0 e o vetor θ so´ sa˜o definidos para as barras
e ligac¸o˜es que fazem parte da rede inicial. Assim, a matriz B0 na˜o depende do investimento
realizado e permanece inalterada ao longo de todo o processo de otimizac¸a˜o. Ale´m disto, na˜o e´
necessa´rio superpor uma rede fict´ıcia porque a Segunda Lei de Kirchhoff so´ e´ imposta aos ramos
que pertencem a` rede inicial.
O subproblema de operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.18) fornece, para o subproblema de investimento
da equac¸a˜o (4.19), as informac¸o˜es necessa´rias para a definic¸a˜o do novo corte de Benders a ser
acrescentado, ou seja, wν , piνij e Π
ν
i . Este subproblema sera´, posteriormente, informado das
deciso˜es de investimento realizadas, ou seja, nνij e N
ν
i , conforme mostra a Figura 4.5.












{∣∣piνij∣∣ f ij (nij − nνij)}+∑i {ΠνiGνi (Ni −Nνi )}+ β ≥ wν
β ≥ w
nij ≤ nij ≤ nij
N i ≤ Ni ≤ N i
nij e Ni inteiros












s.a. B0θ + S1f +G+ g + r = d
|θi − θj | ≤ φij ∀ij ∈ Ω0
|fij | ≤ n
ν
ijf ij ∀ij ∈ Ω1 piij





≤ gj ≤ gj
0 ≤ r ≤ d









Figura 4.5: Decomposic¸a˜o de Benders – modelo h´ıbrido em um esta´gio.
Notar que a diferenc¸a entre o modelo h´ıbrido apresentado na Figura 4.5 e o modelo de
transportes da Figura 4.3 esta´ limitada a` definic¸a˜o do subproblema de operac¸a˜o.
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A convergeˆncia deste processo iterativo ocorre quando o valor wν o´timo, obtido na soluc¸a˜o
do subproblema de operac¸a˜o, coincide com o valor βν , obtido na soluc¸a˜o do subproblema de
investimento anterior. Neste caso, na˜o sera´ produzido um novo corte de Benders e a soluc¸a˜o
obtida correspondera´ a` soluc¸a˜o o´tima do problema (4.17).
4.2.4 Planejamento hierarquizado da expansa˜o
Embora o problema do planejamento da expansa˜o do sistema ele´trico possa ser formulado
e resolvido para cada um dos treˆs modelos apresentados nas sec¸o˜es anteriores, a aplicac¸a˜o dos
resultados obtidos atrave´s dos modelos mais relaxados (transportes e h´ıbrido) teˆm sido evitada
em func¸a˜o da qualidade da soluc¸a˜o assim obtida. Mais especificamente, o fato de considerar
que os fluxos nos equipamentos de transmissa˜o podem ser ajustados independentemente, como
e´ assumido pelo modelo de transportes, na˜o corresponde a` realidade dos equipamentos mais
comuns de transmissa˜o (tais como as linhas de transmissa˜o e transformadores em fase) e faz
com que as alternativas de investimento resultantes da aplicac¸a˜o desses modelos possam estar
distantes da soluc¸a˜o do problema real de planejamento [?].
O modelo de rede do fluxo de carga CC tem sido considerado o mais adequado para a for-
mulac¸a˜o do planejamento da expansa˜o do sistema de transmissa˜o mas carrega consigo algumas
complicac¸o˜es como a perda da garantia de convexidade, o surgimento de problemas de con-
vergeˆncia e tambe´m a dificuldade no tratamento de redes de transmissa˜o na˜o conexas. Para
contornar estas dificuldades, ? desenvolveram um algoritmo hierarquizado em fases nas quais
resolve-se, sucessivamente, problemas relaxados visando amenizar os problemas de convexidade,
reduzir o nu´mero de soluc¸o˜es de problemas de programac¸a˜o inteira — responsa´veis pela quase
totalidade do esforc¸o computacional necessa´rio — e, tambe´m, reduzir o emprego de redes fict´ıcias
que fica restrito a` u´ltima fase sendo estas utilizadas apenas quando necessa´rio. O processo inicia
com a formulac¸a˜o do modelo de transportes (o mais relaxado dos treˆs modelos apresentados)
e com todas as varia´veis de investimento consideradas como varia´veis cont´ınuas. As restric¸o˜es,
inicialmente relaxadas, sa˜o, paulatinamente, reintroduzidas nas fases seguintes ate´ convergir
para o problema final, onde todas as restric¸o˜es do modelo de rede do fluxo de carga CC sa˜o
consideradas, juntamente com a integralidade das varia´veis de investimento.
A aplicac¸a˜o do algoritmo hierarquizado ao problema esta´tico do planejamento da expansa˜o
da capacidade dos sistemas ele´tricos pode ser resumida em treˆs fases, assim definidas:
Fase I – Modelo de transportes e varia´veis de investimento cont´ınuas:
Nessa fase, a te´cnica de decomposic¸a˜o e´ aplicada a um problema relaxado de pla-
nejamento da expansa˜o, no qual a rede de transmissa˜o e´ representada pelo modelo
de transportes da equac¸a˜o (4.9) e os subproblemas resultantes — subproblemas de
operac¸a˜o (4.10) e investimento (4.11) — sa˜o resolvidos alternadamente, ate´ atin-
girem a convergeˆncia. Uma relaxac¸a˜o adicional e´ introduzida a` formulac¸a˜o (4.9)
pois a natureza inteira das varia´veis de investimento e´ desconsiderada, sendo es-
tas varia´veis consideradas cont´ınuas. Assim, tanto o subproblema de operac¸a˜o
quanto o de investimento sa˜o problemas de programac¸a˜o linear que podem ser re-
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solvidos por qualquer algoritmo padra˜o dispon´ıvel. A alternativa de investimento
assim obtida e todos os cortes gerados sa˜o aproveitados para as fases seguintes.
Fase II – Modelo h´ıbrido e varia´veis de investimento cont´ınuas:
Nessa fase, a te´cnica de decomposic¸a˜o e´ aplicada ao problema de planejamento da
expansa˜o, intermedia´rio, no qual a rede de transmissa˜o existente e´ representada
pelo modelo do fluxo de carga CC e as linhas e transformadores candidatos pelo
modelo de transportes, conforme descrito pela equac¸a˜o (4.17). Os subproble-
mas resultantes — subproblemas de operac¸a˜o (4.18) e investimento (4.19) — sa˜o
resolvidos, alternadamente, ate´ a convergeˆncia, considerando as varia´veis de in-
vestimento cont´ınuas e todos os cortes gerados na Fase I. Os subproblemas de
operac¸a˜o e investimento continuam sendo problemas de programac¸a˜o linear que
podem ser resolvidos por qualquer algoritmo padra˜o dispon´ıvel. A alternativa de
investimento assim obtida e todos os cortes gerados sa˜o aproveitados para a fase
seguinte.
Fase III – Modelo do fluxo de carga CC e varia´veis de investimento inteiras:
Nessa fase, a te´cnica de decomposic¸a˜o e´ aplicada ao problema de planejamento
da expansa˜o no qual a rede a transmissa˜o e´ representada pelo modelo do fluxo
de carga CC, conforme descrito pela equac¸a˜o (4.13). Os subproblemas resultan-
tes — subproblemas de operac¸a˜o (4.14) e investimento (4.15) — sa˜o resolvidos,
alternadamente, ate´ a convergeˆncia final, considerando as varia´veis de investi-
mento inteiras e todos os cortes gerados nas Fase I e II. Para uma alternativa de
investimento definida, o subproblema de operac¸a˜o continua sendo um problema
de programac¸a˜o linear e pode ser resolvido por qualquer algoritmo padra˜o dis-
pon´ıvel. Por outro lado, o subproblema de investimento torna-se um problema
de programac¸a˜o linear inteira e precisa ser resolvido por um algoritmo adequado
para esse tipo de problema. Neste trabalho, foi implementado um algoritmo espe-
cializado tipo branch-and-bound para resolver todos os problemas lineares inteiros
dessa fase.
Atrave´s deste me´todo hierarquizado em fases, os principais obsta´culos decorrentes da aplicac¸a˜o
da te´cnica de decomposic¸a˜o de Benders ao problema do planejamento da expansa˜o, utilizando o
modelo de rede do fluxo de carga CC, podem ser amenizados ou, ate´ mesmo, contornados [?]:
Convexidade: Quando o problema de planejamento da expansa˜o e´ resolvido em treˆs fases, o
processo inicia com uma formulac¸a˜o convexa e sa˜o definidos investimentos (por interme´dio
dos cortes produzidos) que representam uma parcela significativa do investimento total.
Na fase final, quando o problema de convexidade se revela, o processo ja´ se encontra
suficientemente pro´ximo da soluc¸a˜o o´tima global, reduzindo consideravelmente a chance
de atingir a uma soluc¸a˜o o´tima local.
Rede de transmissa˜o na˜o conexa: Os problemas relativos ao sistema de transmissa˜o na˜o
conexo sa˜o bastante reduzidos pois na Fase III, quando eles se manifestariam, os cortes de
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Benders gerados nas fases anteriores fazem com que ja´ sejam necessa´rios diversos inves-
timentos na rede de transmissa˜o, fazendo com que o sistema ele´trico utilizado como base
para o subproblema de operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.14) seja bastante conexo. No caso de ainda
existirem partes ilhadas no sistema, o uso de uma rede fict´ıcia superposta ao sistema real
pode, facilmente, contornar este problema.
Nu´mero elevado de soluc¸o˜es de problemas inteiros: Devido a natureza combinatorial do
problema, resolver diretamente o subproblema de investimento, mantendo sua natureza
discreta, poderia resultar em um excessivo esforc¸o computacional, pois exigiria que fosse
resolvido um problema de programac¸a˜o linear inteira por iterac¸a˜o. Na metodologia hierar-
quizada, a resoluc¸a˜o desta classe de problemas esta´ restrita a` Fase III, quando o processo
ja´ se encontra pro´ximo da soluc¸a˜o final e realiza, apenas, um nu´mero reduzido de iterac¸o˜es.
A estrutura ba´sica do algoritmo hierarquizado implementado neste trabalho encontra-se na
Figura 4.6. O processo inicia com a soluc¸a˜o do subproblema de operac¸a˜o da Fase I para o
investimento nulo, ou seja, nij = 0, ∀ij e Ni = 0, ∀i. A seguir, sa˜o resolvidos, alternadamente,
os subproblemas de operac¸a˜o e investimento da Fase I ate´ a sua convergeˆncia. Nesse momento,
ja´ foram determinados todos os cortes de Benders necessa´rios para resolver o modelo relaxado








alternativa de investimento o´tima da Fase I e´ enta˜o transferida para a Fase II e empregada como
soluc¸a˜o do subproblema inicial de investimento desta fase — observar que o subproblema de
investimento inicial da Fase II e´ ideˆntico ao subproblema final da Fase I pois todos os cortes de
Benders gerados na primeira fase sa˜o herdados pela segunda. A seguir, sa˜o resolvidos, alterna-
damente, os subproblemas de operac¸a˜o e investimento da Fase II ate´ a sua convergeˆncia. Nesse
momento, ja´ foram adicionados, aos cortes determinados na Fase I, todos os cortes de Benders
necessa´rios para resolver o modelo relaxado da Fase II e a soluc¸a˜o o´tima do subproblema de







. A alternativa de investimento o´tima da Fase II e´ enta˜o
transferida para a Fase III e empregada como soluc¸a˜o relaxada do subproblema inicial de in-
vestimento desta fase — observar que as restric¸o˜es do subproblema de investimento inicial da
Fase III sa˜o ideˆnticas a`s restric¸o˜es do subproblema final da Fase II, com excec¸a˜o da natureza
das varia´veis de investimento (agora elas sa˜o consideradas inteiras). A seguir, sa˜o resolvidos,
alternadamente, os subproblemas de operac¸a˜o e investimento da Fase III ate´ a sua convergeˆncia.
No final dessa fase e´ obtida a soluc¸a˜o do problema de planejamento da expansa˜o da capacidade
que consiste na determinac¸a˜o dos investimentos o´timos n∗ij e N
∗
i , juntamente com o modo o´timo





De acordo com o esquema da Figura 4.6, a determinac¸a˜o do plano o´timo de expansa˜o e´
realizada atrave´s da execuc¸a˜o dos seguintes passos:
Fase I – Modelo de transportes e varia´veis de investimento cont´ınuas:
I.1 Fazer: ν = 0; nνij = 0, ∀ij; N
ν
i = 0, ∀i e β
ν = 0.
I.2 Resolver o subproblema de operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.10) para o investimento atual nνij e N
ν
i :
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Subproblema de Investimento da
equac¸a˜o (4.11) com as varia´veis de

















da equac¸a˜o (4.10) que emprega


























Subproblema de Investimento da
equac¸a˜o (4.19) com as varia´veis de
investimento (nij e Ni) cont´ınuas
Subproblema de Operac¸a˜o
da equac¸a˜o (4.18) que emprega
o modelo de rede h´ıbrido
Subproblema de Investimento da
equac¸a˜o (4.15) com as varia´veis de
investimento (nij e Ni) inteiras
Subproblema de Operac¸a˜o da equa-
c¸a˜o (4.14) que emprega o modelo







Figura 4.6: Estrutura do algoritmo hierarquizado para planejamento esta´tico.
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(a) Se wν = βν significa que a Fase I esta´ conclu´ıda. Neste caso, deve-se passar para a Fase II.
(b) Caso contra´rio, adicionar um novo corte de Benders ao subproblema de investimento.
I.3 Resolver o subproblema de investimento da equac¸a˜o (4.11) relaxado. Fazer ν = ν + 1 e




Fase II – Modelo h´ıbrido e varia´veis de investimento cont´ınuas:
II.4 Resolver o subproblema de operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.18) para o investimento atual nνij e N
ν
i :
(a) Se wν = βν significa que a Fase II esta´ conclu´ıda. Neste caso, deve-se passar para a
Fase III.
(b) Caso contra´rio, adicionar um novo corte de Benders ao subproblema de investimento.
II.5 Resolver o subproblema de investimento da equac¸a˜o (4.19) relaxado. Fazer ν = ν + 1 e




Fase III – Modelo do fluxo de carga CC e varia´veis de investimento inteiras:
III.6 Resolver o subproblema de investimento inteiro da equac¸a˜o (4.15) e determinar os valores




III.7 Resolver o subproblema de operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.14) para o investimento atual nνij e N
ν
i :
(a) Se wν = βν significa que a Fase III esta´ conclu´ıda e o investimento atual e´ o´timo.
(b) Caso contra´rio, adicionar um novo corte de Benders ao subproblema de investimento, fazer
ν = ν + 1 e retornar para o Passo III.6.
4.3 Decomposic¸a˜o de Benders no planejamento dinaˆmico da ex-
pansa˜o
Quando o problema dinaˆmico do planejamento da expansa˜o e´ resolvido atrave´s da metodo-
logia de decomposic¸a˜o de Benders [?], tem-se um subproblema de investimento, que gerencia
todas as varia´veis de investimento, e va´rios subproblemas de operac¸a˜o, um para cada esta´gio
considerado, conforme ilustra a Figura 4.7.
Cada um dos subproblemas de operac¸a˜o da Figura 4.7 interage com o subproblema de in-
vestimento, da seguinte maneira:
• Investimento → operac¸a˜o: O subproblema de operac¸a˜o do esta´gio t recebe do subpro-
blema de investimento as informac¸o˜es pertinentes a respeito do plano de investimento que
esta´ sendo testado, ou seja, (nνij)
m, (Nνi )
m, m = 1, 2, · · · , t e (βν)t.























































Figura 4.7: Decomposic¸a˜o do planejamento dinaˆmico integrado.
• Operac¸a˜o → investimento: O subproblema de operac¸a˜o do esta´gio t informa ao subpro-




t, e do valor previsto para o custo de operac¸a˜o (wν)t. Estas in-
formac¸o˜es sa˜o utilizadas para determinar o corte de Benders que devera´ ser acrescentado
ao subproblema de investimento, relativo a`s necessidades constatadas para o esta´gio t,
durante a iterac¸a˜o ν do processo iterativo.
A convergeˆncia de cada um dos esta´gios ocorre quando o valor (wν)t o´timo, obtido na
soluc¸a˜o do subproblema de operac¸a˜o do esta´gio t, coincide com o valor (βν)t, obtido na soluc¸a˜o
do subproblema de investimento anterior. Neste caso, na˜o sera´ produzido um novo corte de
Benders para o respectivo esta´gio. A soluc¸a˜o do problema de planejamento em mu´ltiplos esta´gios
so´ e´ obtida quando a igualdade entre (wν)t e (βν)t ocorre para todo t e nenhum corte adicional
e´ produzido.
Do mesmo modo que o planejamento esta´tico da expansa˜o (vide Sec¸a˜o 4.2), o problema do
planejamento dinaˆmico — formulado atrave´s das expresso˜es (3.21), (3.22) e (3.23), respectiva-
mente, para o modelo de rede de transportes, do fluxo de carga CC e h´ıbrido — tambe´m pode
ser resolvido atrave´s da aplicac¸a˜o da decomposic¸a˜o de Benders, como mostrado a seguir.
4.3.1 Modelo de transportes
Como ja´ apresentado na Sec¸a˜o 3.3.1, quando a rede de transmissa˜o e´ representada pelo
modelo de transportes, o problema do planejamento dinaˆmico integrado da expansa˜o e´ dado
pela seguinte expressa˜o:

































s.a. Sf t +Gt + gt + rt = dt




















≤ gtj ≤ g
t
j





















t = 1, 2, · · · , T
(4.20)
Nesta formulac¸a˜o, as varia´veis de investimento (nu´mero de equipamentos de gerac¸a˜o, N ti , e de
transmissa˜o, ntij a serem adicionados nos diversos esta´gios t = 1, 2, · · · , T ) e de operac¸a˜o (fluxos
de poteˆncia ativa nos ramos, f tij , e injec¸o˜es dos geradores candidatos adicionados, G
t
i, e existentes,
gti , dos diversos esta´gios t = 1, 2, · · · , T ) sa˜o linearmente separa´veis e, assim, o planejamento
dinaˆmico da expansa˜o constitui um problema convexo para o qual a soluc¸a˜o o´tima pode ser
obtida atrave´s do emprego da decomposic¸a˜o de Benders.
O processo de decomposic¸a˜o conduz aos seguintes subproblemas (T subproblemas de operac¸a˜o,
um para cada esta´gio, e um subproblema de investimento):
• Subproblema de operac¸a˜o do esta´gio t:



















s.a. Sf t +Gt + gt + rt = dt

























≤ gtj ≤ g
t
j
0 ≤ rt ≤ dt
f tij irrestrito
(4.21)
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t = 1, 2, · · · , T
(4.22)
onde βt surge como consequ¨eˆncia da decomposic¸a˜o, (piνij)
t sa˜o os multiplicadores de Lagrange das







f ij , (Π
ν
i )





































obtidos apo´s a soluc¸a˜o dos subproblemas de operac¸a˜o (4.21), na iterac¸a˜o ν do processo iterativo,
para t = 1, 2, · · · , T . Cada um dos subproblemas de operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.21) fornece, para
o subproblema de investimento da equac¸a˜o (4.22), as informac¸o˜es referentes ao seu respectivo
esta´gio, ou seja, (wν)t, (piνij)
t e (Πνi )
t. Estes subproblemas sera˜o, posteriormente, informados
das deciso˜es de investimento pertinentes, ou seja, (nνij)
m e (Nνi )
m, m = 1, 2, · · · , t, para o
esta´gio t, conforme mostra a Figura 4.7, onde o subproblema de investimento e´ definido pela
expressa˜o (4.22) e os subproblemas de operac¸a˜o pela expressa˜o (4.21). Na expressa˜o (4.22) a
varia´vel wt representa um limitante inferior para wt que pode ser estimado para cada um dos
esta´gios considerados.
4.3.2 Modelo do fluxo de carga CC
Quando a rede de transmissa˜o e´ representada pelo modelo do fluxo de carga CC, o pro-
blema do planejamento dinaˆmico integrado da expansa˜o e´ dado pela seguinte expressa˜o (vide
Sec¸a˜o 3.3.2):






























































≤ gtj ≤ g
t
j





















t = 1, 2, · · · , T
(4.24)
que conte´m em suas restric¸o˜es o produto de varia´veis de investimento (nu´mero de equipa-
mentos de transmissa˜o adicionados, nos diversos esta´gios t = 1, 2, · · · , T , ntij) e varia´veis de
operac¸a˜o (aˆngulos de fase dos fasores tensa˜o nodal dos esta´gios t = 1, 2, · · · , T , θt). Assim, as
varia´veis de investimento e de operac¸a˜o na˜o sa˜o linearmente separa´veis. O problema resultante,
quando escrito de modo que essas varia´veis sejam separadas entre si, e´ na˜o linear nas varia´veis
de operac¸a˜o mas, ainda, pode ser resolvido atrave´s da decomposic¸a˜o generalizada de Benders,
como foi realizado para o problema de planejamento esta´tico (vide Sec¸a˜o 4.2.2).
O processo de decomposic¸a˜o conduz aos seguintes subproblemas (T subproblemas de operac¸a˜o,
um para cada esta´gio, e um subproblema de investimento):
• Subproblema de operac¸a˜o do esta´gio t:








































≤ gtj ≤ g
t
j
0 ≤ rt ≤ dt
θti irrestrito
(4.25)
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onde βt surge como consequ¨eˆncia da decomposic¸a˜o, (piνi )
t sa˜o os multiplicadores de Lagrange













i , sa˜o os limites dos geradores candidatos que foram
impostos, dados pela expressa˜o (4.23), obtidos apo´s a soluc¸a˜o do subproblema de operac¸a˜o (4.25),
na iterac¸a˜o ν do processo iterativo. Como anteriormente, a varia´vel wt representa um limitante
inferior para wt que pode ser estimado antes do in´ıcio deste processo iterativo.
Como no planejamento em um esta´gio, no subproblema de investimento da equac¸a˜o (4.26),
os coeficientes (σνij)
t dos cortes de Benders, dados pela expressa˜o (4.27), consideram que em cada
um dos esta´gios t = 1, 2, · · · , T os aˆngulos de fase das tenso˜es nodais possuem uma refereˆncia
comum. Desta forma, o sistema ele´trico definido pela matriz Bt no subproblema de operac¸a˜o da
equac¸a˜o (4.25) — de onde proveˆm os multiplicadores (piν)t e os aˆngulos de fase (θν)t — precisa
ser conexo em todos os esta´gios considerados e, caso isto na˜o ocorra, e´ necessa´rio superpor uma
rede fict´ıcia, para torna´-lo conexo.
Cada um dos subproblemas de operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.25) fornece, para o subproblema de
investimento da equac¸a˜o (4.26), as informac¸o˜es referentes ao seu respectivo esta´gio, ou seja,
(wν)t, (σνij)
t e (Πνi )
t. Estes subproblemas sera˜o, posteriormente, informados das deciso˜es de
investimento pertinentes, ou seja, (nνij)
m e (Nνi )
m, m = 1, 2, · · · , t, para o esta´gio t, conforme
mostra a Figura 4.7, onde o subproblema de investimento e´ definido pela expressa˜o (4.26) e os
subproblemas de operac¸a˜o pela expressa˜o (4.25).
4.3.3 Modelo h´ıbrido
Quando a rede de transmissa˜o existente e´ representada pelas equac¸o˜es do fluxo de carga CC e
as linhas e transformadores candidatos pelo modelo de transportes, o problema do planejamento
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s.a. B0θt + S1f
t +Gt + gt + rt = dt
|θti − θ
t
j | ≤ φij ∀ij ∈ Ω0




ij f ij ∀ij ∈ Ω1∑t
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≤ gtj ≤ g
t
j























t = 1, 2, · · · , T
(4.28)
Do mesmo modo que ocorre para o modelo de rede de transportes, nesta formulac¸a˜o h´ıbrida,
as varia´veis de investimento (nu´mero de equipamentos de gerac¸a˜o, N ti , e de transmissa˜o, n
t
ij
a serem adicionados nos diversos esta´gios t = 1, 2, · · · , T ) e de operac¸a˜o (aˆngulos de fase dos
fasores tensa˜o nodal da rede inicial, θt, fluxos de poteˆncia ativa nos ramos da rede candidata, f tij ,
e injec¸o˜es dos geradores candidatos adicionados, Gti, e existentes, g
t
i , dos diversos esta´gios t =
1, 2, · · · , T ) sa˜o linearmente separa´veis e conduzem aos seguintes subproblemas (T subproblemas
de operac¸a˜o, um para cada esta´gio, e um subproblema de investimento):
• Subproblema de operac¸a˜o do esta´gio t:



















s.a. B0θt + S1f
t +Gt + gt + rt = dt∣∣∣θti − θtj∣∣∣ ≤ φij ∀ij ∈ Ω0























≤ gtj ≤ g
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t = 1, 2, · · · , T
(4.30)
onde βt surge como consequ¨eˆncia da decomposic¸a˜o, (piνij)
t sa˜o os multiplicadores de Lagrange das







f ij , (Π
ν
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, sa˜o os limites dos geradores candidatos
que foram impostos, dados pela expressa˜o (4.23), obtidos apo´s a soluc¸a˜o do subproblema de
operac¸a˜o (4.29), na iterac¸a˜o ν do processo iterativo, para t = 1, 2, · · · , T . Novamente, a varia´vel
wt representa um limitante inferior para wt que e´ estimado antes do in´ıcio do processo iterativo.
Observar, na equac¸a˜o (4.29), que a matriz B0 e o vetor θt so´ sa˜o definidos para as barras
e ligac¸o˜es que fazem parte da rede inicial. Assim, a matriz B0 na˜o depende do investimento
realizado e permanece inalterada em todos os esta´gios t = 1, 2, · · · , T durante todo o processo
de otimizac¸a˜o. Ale´m disto, na˜o e´ necessa´rio superpor uma rede fict´ıcia porque a Segunda Lei de
Kirchhoff so´ e´ imposta aos ramos que pertencem a` rede inicial.
Cada um dos subproblemas de operac¸a˜o da equac¸a˜o (4.29) fornece, para o subproblema de
investimento da equac¸a˜o (4.30), as informac¸o˜es referentes ao seu respectivo esta´gio, ou seja,
(wν)t, (piνij)
t e (Πνi )
t. Estes subproblemas sera˜o, posteriormente, informados das deciso˜es de
investimento pertinentes, ou seja, (nνij)
m e (Nνi )
m, m = 1, 2, · · · , t, para o esta´gio t, conforme
mostra a Figura 4.7, onde o subproblema de investimento e´ definido pela expressa˜o (4.30) e os
subproblemas de operac¸a˜o pela expressa˜o (4.29).
Notar que a diferenc¸a entre o modelo h´ıbrido apresentado e o modelo de transportes da
Sec¸a˜o 4.3.1 esta´ limitada a` definic¸a˜o do subproblema de operac¸a˜o.
4.3.4 Planejamento hierarquizado da expansa˜o
O problema dinaˆmico do planejamento da expansa˜o do sistema ele´trico pode ser formulado
e resolvido para os modelos mais relaxados (transportes e h´ıbrido) mas a qualidade da soluc¸a˜o
assim obtida pode estar aque´m dos requisitos mı´nimos desejados. O modelo de rede do fluxo
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de carga CC mostra-se, tambe´m, como o mais adequado e, portanto, deve-se buscar meios para
contornar as complicac¸o˜es oriundas do emprego desse modelo.
Examinando-se a forma geral do problema dinaˆmico da expansa˜o, mostrada na Figura 4.7,
observa-se que e´ poss´ıvel construir uma gama bastante variada de estruturas hierarquizadas. A
forma mais direta consiste na soluc¸a˜o do problema multi-esta´gio de expansa˜o, empregando-se
as treˆs fases descritas na Sec¸a˜o 4.2.4 e ilustradas na Figura 4.6. Na Fase I, o subproblema de
investimento e´ formulado atrave´s da forma relaxada da expressa˜o (4.22), com as varia´veis de
investimento consideradas cont´ınuas, e o subproblema de operac¸a˜o u´nico e´ substitu´ıdo por um
conjunto de subproblemas (4.21), formulados para t = 1, 2, · · · , T . Na Fase II, o subproblema
de investimento e´ formulado atrave´s da forma relaxada da expressa˜o (4.30), com as varia´veis
de investimento consideradas cont´ınuas, e o subproblema de operac¸a˜o e´ constitu´ıdo por um
conjunto de subproblemas (4.29), formulados para t = 1, 2, · · · , T . Finalmente, na Fase III,
o subproblema de investimento e´ formulado atrave´s da expressa˜o (4.26), com as varia´veis de
investimento consideradas inteiras, e o subproblema de operac¸a˜o e´ constitu´ıdo por um conjunto
de subproblemas (4.25), formulados para t = 1, 2, · · · , T .
Nesta metodologia hierarquizada, resolve-se, sucessivamente, problemas relaxados que sa˜o
oriundos da desconsiderac¸a˜o tempora´ria de algumas restric¸o˜es. Assim, na Fase I e´ resolvido o
problema de planejamento no qual as restric¸o˜es que representam a Segunda Lei de Kirchhoff
sa˜o desconsideradas juntamente com a natureza discreta das varia´veis de investimento. Isto
equivale a utilizar o modelo de transportes com varia´veis de investimento cont´ınuas. A soluc¸a˜o
o´tima e os cortes de Benders assim obtidos sa˜o reutilizados para iniciar o processo na Fase II
onde emprega-se o modelo h´ıbrido com varia´veis de investimento ainda cont´ınuas. Nesse modelo
h´ıbrido, os equipamentos de transmissa˜o pertencentes a` configurac¸a˜o inicial sa˜o representadas
pelo modelo de rede do fluxo de carga CC e os equipamentos candidatos sa˜o representados pelo
modelo de transportes. A soluc¸a˜o o´tima e os cortes de Benders ate´ enta˜o obtidos (nas Fases I
e II) sa˜o reutilizados para iniciar o processo na Fase III, onde emprega-se o modelo de rede
do fluxo de carga CC com varia´veis de investimento inteiras. Observar que o modelo utilizado
na Fase I e´ uma relaxac¸a˜o do modelo utilizado na Fase II e este e´ uma relaxac¸a˜o do modelo
utilizado na Fase III. Desse modo, os cortes de Benders produzidos nas fases anteriores podem
ser aproveitados nas fases seguintes [?], fazendo com que o esforc¸o computacional empregado na
soluc¸a˜o de problemas de programac¸a˜o inteira seja reduzido e limitado a` fase final do processo de
soluc¸a˜o. Ale´m disto, como ja´ mencionado na Pa´gina 40, a soluc¸a˜o em fases ameniza os problemas
de convexidade e contorna, na totalidade ou em parte, os problema relacionados com o fato da
rede inicial ser na˜o conexa.
Uma relaxac¸a˜o adicional pode ser incorporada a essa estrutura hierarquizada, considerando-
se, na Fase I, que o problema multi-esta´gio e´ formado por um conjunto de subproblemas de
expansa˜o em um esta´gio, como ilustrado na Figura 4.3. Os problemas independentes de expansa˜o
em um esta´gio, resolvidos nessa fase, constituem verso˜es relaxadas do problema original pois
considera-se que todo o investimento sera´ realizado apenas no esta´gio em questa˜o, ou seja, na˜o
existem investimentos anteriores e posteriores, e todas as restric¸o˜es oriundas dos demais esta´gios
sa˜o temporariamente desconsideradas. Assim, os problemas de operac¸a˜o dos demais esta´gios teˆm
soluc¸a˜o trivial e os termos correspondentes na func¸a˜o objetivo do problema relaxado sa˜o todos
nulos. Tambe´m os termos relativos aos investimentos dos demais esta´gios na˜o fazem parte
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da func¸a˜o objetivo do problema relaxado pois, como dito anteriormente, todo o investimento
necessa´rio sera´ realizado de uma so´ vez, no esta´gio que esta´ sendo resolvido. Na Fase II, a seguir,
o problema de investimento em mu´ltiplos esta´gios e´ retomado e todos os cortes produzidos na
Fase I sa˜o aproveitados na formulac¸a˜o dinaˆmica.
Uma outra famı´lia de estruturas hierarquizadas — com representac¸a˜o na˜o homogeˆnea do
sistema ao longo do tempo — pode ser elaborada utilizando-se modelos de rede mais precisos
nos esta´gios iniciais (t = 1, 2, por exemplo) e, a medida que se avanc¸a no tempo, relaxar a
representac¸a˜o para tornar o problema multi-esta´gio mais fa´cil de ser solucionado. Dessa forma,
os investimentos dos esta´gios iniciais sa˜o avaliados em func¸a˜o do modelo de rede mais elaborado
e a ana´lise de longo prazo e´ feita com uma composic¸a˜o de modelos cujos componentes va˜o se
simplificando a medida que se distanciam, no tempo, do presente. Observar que a simplificac¸a˜o
da modelagem no tempo avanc¸a juntamente com as incertezas que esta˜o embutidas nos dados
a respeito do sistema futuro. A medida que o tempo passa, a janela de tempo avanc¸a e os
esta´gios, que faziam parte do futuro distante, apresentam-se cada vez mais pro´ximos do pre-
sente e, portanto, o modelo empregado para representa´-los torna-se cada vez mais completo.
Assim, os investimentos definidos para os esta´gios iniciais, cuja construc¸a˜o precisa ser inici-
ada para que estejam dispon´ıveis em tempo ha´bil, consideram sempre a representac¸a˜o da rede
atrave´s do modelo do fluxo de carga CC. Por outro lado, os investimentos determinados para os
esta´gios mais distantes no futuro, que consideram uma representac¸a˜o simplificada do sistema,
ainda na˜o precisam ser definidos e o resultado assim obtido seria utilizado, apenas, como re-
fereˆncia para estudos de longo prazo. Na Fase I desse processo, a representac¸a˜o de todos os
esta´gios e´ realizada atrave´s do modelo de rede mais simples (transportes). A seguir, na Fase II,
os modelos de rede dos esta´gios iniciais e intermedia´rios sa˜o substitu´ıdos por uma representac¸a˜o
intermedia´ria (modelo h´ıbrido) mas os esta´gios finais permanecem com a representac¸a˜o mais
simples. Na Fase III, para finalizar, os esta´gios iniciais sa˜o representados pelo modelo do fluxo
de carga CC e os demais permanecem com a representac¸a˜o da fase anterior (modelo h´ıbrido,
para esta´gios intermedia´rios, e transportes para os finais). Outra simplificac¸a˜o, que pode ser
adicionada, e´ considerar como inteiras, apenas, as varia´veis de investimentos dos esta´gios iniciais
e intermedia´rios — as varia´veis de investimento dos esta´gios finais seriam sempre representa-
das por varia´veis cont´ınuas, reduzindo, significativamente, o nu´mero de varia´veis inteiras do
problema da Fase III.
Uma variante interessante da estrutura anterior consiste em melhorar, sequ¨encialmente, o
modelo de rede fazendo com que todos os esta´gios sejam, no final, representados pelo modelo do
fluxo de carga CC. A Fase I inicia com o modelo de transportes com varia´veis de investimento
cont´ınuas para todos os esta´gios. Na Fase II, o modelo h´ıbrido vai sendo, paulatinamente,
imposto do primeiro esta´gio ate´ u´ltimo. A mudanc¸a de modelo de rede ocorre quando o primeiro
esta´gio que ainda estiver sendo representado pelo modelo de transportes converge para este
modelo. A fase se encerra quando todos os esta´gios convergirem considerando o modelo h´ıbrido.
Na Fase III, analogamente a` fase anterior, o modelo de rede do fluxo de carga CC com varia´veis
de investimento inteiras e´ paulatinamente introduzido ate´ o esta´gio final.
Uma forma de aplicar a metodologia hierarquizada de soluc¸a˜o ao problema dinaˆmico do
planejamento da expansa˜o da capacidade dos sistemas ele´tricos pode ser resumida em treˆs fases,
assim definidas:
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Fase I – Problemas independentes, modelo de transportes e varia´veis de inves-
timento cont´ınuas:
Nessa fase, a te´cnica de decomposic¸a˜o e´ aplicada, independentemente, a cada
um dos esta´gios que passam a constituir um problema relaxado de planeja-
mento da expansa˜o, no qual a rede de transmissa˜o e´ representada pelo modelo de
transportes da equac¸a˜o (4.9) e os subproblemas resultantes — subproblemas de
operac¸a˜o (4.10) e investimento (4.11) — sa˜o resolvidos alternadamente, ate´ atin-
girem a convergeˆncia. Uma relaxac¸a˜o adicional e´ introduzida a` formulac¸a˜o (4.9)
pois a natureza inteira das varia´veis de investimento e´ desconsiderada, sendo es-
tas varia´veis consideradas cont´ınuas. Assim, tanto o subproblema de operac¸a˜o
quanto o de investimento sa˜o problemas de programac¸a˜o linear que podem ser
resolvidos por qualquer algoritmo padra˜o dispon´ıvel. Todos os cortes gerados,
nos esta´gios t = 1, 2, · · · , T , sa˜o aproveitados para as fases seguintes.
Fase II – Problema multi-esta´gio, modelo h´ıbrido e varia´veis de investimento
cont´ınuas:
Nessa fase, a te´cnica de decomposic¸a˜o e´ aplicada ao problema dinaˆmico de pla-
nejamento da equac¸a˜o (4.28). A rede de transmissa˜o existente e´ representada
pelo modelo do fluxo de carga CC e as linhas e transformadores candidatos
pelo modelo de transportes. Os subproblemas resultantes — subproblemas de
operac¸a˜o (4.29) e investimento (4.30) — sa˜o resolvidos, alternadamente, ate´ a
convergeˆncia de todos os esta´gios t = 1, 2, · · · , T , considerando as varia´veis de in-
vestimento cont´ınuas e os cortes gerados na Fase I. Os subproblemas de operac¸a˜o
e investimento continuam sendo problemas de programac¸a˜o linear que podem
ser resolvidos por qualquer algoritmo padra˜o dispon´ıvel. A alternativa de in-
vestimento assim obtida e todos os cortes gerados sa˜o aproveitados para a fase
seguinte.
Fase III – Problema multi-esta´gio, modelo do fluxo de carga CC e varia´veis de
investimento inteiras:
Nessa fase, a te´cnica de decomposic¸a˜o e´ aplicada ao problema dinaˆmico de plane-
jamento da expansa˜o no qual a rede a transmissa˜o e´ representada pelo modelo do
fluxo de carga CC, conforme descrito pela equac¸a˜o (4.24). Os subproblemas resul-
tantes — subproblemas de operac¸a˜o (4.25) e investimento (4.26) — sa˜o resolvidos,
alternadamente, ate´ a convergeˆncia final de todos os esta´gios t = 1, 2, · · · , T , con-
siderando as varia´veis de investimento inteiras e os cortes gerados nas Fase I e
II. Para uma alternativa de investimento definida, os subproblemas de operac¸a˜o
continuam sendo um problema de programac¸a˜o linear e podem ser resolvidos por
qualquer algoritmo padra˜o dispon´ıvel. Por outro lado, o subproblema de investi-
mento torna-se um problema de programac¸a˜o linear inteira e precisa ser resolvido
por um algoritmo adequado para esse tipo de problema.
Como descrito na Sec¸a˜o 4.2.4, com esse me´todo hierarquizado em fases, busca-se amenizar
os principais obsta´culos decorrentes da aplicac¸a˜o da te´cnica de decomposic¸a˜o de Benders ao pro-
blema do planejamento da expansa˜o com o modelo de rede do fluxo de carga CC. Os comenta´rios
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feitos para a formulac¸a˜o esta´tica sa˜o, tambe´m, va´lidos para a formulac¸a˜o dinaˆmica.
A estrutura ba´sica do algoritmo hierarquizado que foi implementado neste trabalho encontra-
se na Figura 4.8. O processo inicia com a soluc¸a˜o individual de T problemas esta´ticos de
expansa˜o, um para cada esta´gio considerado. Cada um desses problemas esta´ticos tem seu
subproblema inicial de operac¸a˜o resolvido para o investimento nulo, ou seja, ntij = 0, ∀ij e
N ti = 0, ∀i, t = 1, 2, · · · , T . A seguir, alternadamente, sa˜o resolvidos os subproblemas de
operac¸a˜o e investimento ate´ a convergeˆncia de todos os problemas de expansa˜o da Fase I (cada
problema corresponde a um esta´gio). No final dessa fase, ja´ foram determinados todos os
cortes de Benders necessa´rios para resolver os problemas esta´ticos relaxados de expansa˜o — esse
conjunto de cortes sera´ utilizado nas fases seguintes. A Fase II inicia com a soluc¸a˜o do primeiro
subproblema dinaˆmico de expansa˜o para todos os cortes gerados pelos problemas independentes
da Fase I — nessa fase, o subproblema de investimento e´ u´nico e gerencia todas as varia´veis de
investimento. A partir do investimento obtido como soluc¸a˜o desse subproblema sa˜o resolvidos os
diversos subproblemas de operac¸a˜o — um para cada esta´gio considerado. Caso seja constatado
que o investimento atual ainda na˜o e´ adequado, sa˜o gerados novos cortes de Benders que sa˜o
incorporados aos ja´ existentes e, novamente, o subproblema multi-esta´gio de investimento e´
resolvido. O processo continua, alternando a soluc¸a˜o dos subproblemas de operac¸a˜o com a
soluc¸a˜o do subproblema multi-esta´gio de investimento ate´ que a convergeˆncia seja obtida para







, t = 1, 2, · · · , T
)II
, e todos os cortes produzidos sa˜o transmitidos para a
fase seguinte, juntamente com os cortes gerados na Fase I. A alternativa de investimento o´tima
da Fase II e´ enta˜o transferida para a Fase III e empregada como soluc¸a˜o relaxada do subproblema
inicial de investimento desta fase — observar que as restric¸o˜es do subproblema de investimento
inicial da Fase III sa˜o ideˆnticas a`s restric¸o˜es do subproblema final da Fase II, com excec¸a˜o
da natureza das varia´veis de investimento (agora elas sa˜o consideradas inteiras). A seguir,
sa˜o resolvidos, alternadamente, os subproblemas de operac¸a˜o e o subproblema multi-esta´gio
de investimento da Fase III ate´ a sua convergeˆncia. No final da Fase III tem-se a soluc¸a˜o






t, juntamente com o modo o´timo de operac¸a˜o do sistema






t, de todos os esta´gios representados, ou seja, para t = 1, 2, · · · , T .
De acordo com o esquema da Figura 4.8, a determinac¸a˜o do plano o´timo de expansa˜o multi-
esta´gio e´ realizada atrave´s da execuc¸a˜o dos seguintes passos:
Fase I – Problemas independentes, modelo de transportes e varia´veis de investi-
mento cont´ınuas
Para cada um dos esta´gios t = 1, 2, · · · , T :
I.1 Fazer: ν = 0; (nνij)
t = 0, ∀ij; (Nνi )
t = 0, ∀i e (βν)t = 0.
I.2 Resolver o subproblema de operac¸a˜o — equac¸a˜o (4.21) — do esta´gio t para o investimento
atual (nνij)
t e (Nνi )
t:
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Subprob. de Inv. do Esta´gio 1:




































Subprob. de Oper. do Esta´gio 1:
equac¸a˜o (4.21) que emprega
o modelo de rede de transportes
Subprob. de Inv. do Esta´gio T :























Subprob. de Oper. do Esta´gio T :
equac¸a˜o (4.21) que emprega
o modelo de rede de transportes
Subproblema multi-esta´gio de Investimento da





t , t = 1, 2, · · · , T
)
cont´ınuas
Subprob. de Oper. do Esta´gio 1:
equac¸a˜o (4.29) que emprega
o modelo de rede h´ıbrido
Subprob. de Oper. do Esta´gio T :
equac¸a˜o (4.29) que emprega















Subproblema multi-esta´gio de Investimento da





t , t = 1, 2, · · · , T
)
inteiras
Subprob. de Oper. do Esta´gio 1:
eq. (4.25) que emprega o modelo
de rede do fluxo de carga CC
Subprob. de Oper. do Esta´gio T :
eq. (4.25) que emprega o modelo

















t e (β∗)t , t = 1, 2, · · · , T
)II Cortes gerados





















Figura 4.8: Estrutura do algoritmo hierarquizado para planejamento dinaˆmico.
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(a) Se (wν)t = (βν)t significa que a Fase I do esta´gio t esta´ conclu´ıda. Neste caso, deve-se
resolver o pro´ximo esta´gio ou, se este for o u´ltimo, passar para a Fase II.
(b) Caso contra´rio, adicionar um corte de Benders ao subproblema de investimento do esta´gio t.
I.3 Resolver o subproblema de investimento da equac¸a˜o (4.22) relaxado do esta´gio t. Fazer
ν = ν + 1 e retornar para o Passo I.2, com novos valores de (nνij)
t, (Nνi )
t e (βν)t.
Fase II – Problema multi-esta´gio, modelo h´ıbrido e varia´veis de investimento con-
t´ınuas
Construir o subproblema de investimento multi-esta´gio considerando todos os cortes
produzidos no Passo I.2(b)
II.4 Resolver o subproblema de investimento da equac¸a˜o (4.30) relaxado e determinar os valores
atuais de (nνij)
t, (Nνi )
t e (βν)t para t = 1, 2, · · · , T .
II.5 Para cada um dos esta´gios t = 1, 2, · · · , T , fazer:












i. Se (wν)t = (βν)t significa que o esta´gio t na˜o produzira´ um novo corte para o subproblema
de investimento.
ii. Caso contra´rio, adicionar um novo corte de Benders ao subproblema de investimento.
(b) Caso tenha sido adicionado, no passo anterior, algum corte ao subproblema de investi-
mento, fazer ν = ν+1 e retornar para o Passo II.4. Caso contra´rio, passar para a Fase III.
Fase III – Problema multi-esta´gio, modelo do fluxo de carga CC e varia´veis de
investimento inteiras
Transformar o subproblema de investimento final da Fase II em um problema inteiro.
III.6 Resolver o subproblema de investimento inteiro da equac¸a˜o (4.26) e determinar os valores
atuais de (nνij)
t, (Nνi )
t e (βν)t para t = 1, 2, · · · , T .
III.7 Para cada um dos esta´gios t = 1, 2, · · · , T :












i. Se (wν)t = (βν)t significa que o esta´gio t na˜o produzira´ um novo corte para o subproblema
de investimento.
ii. Caso contra´rio, adicionar um novo corte de Benders ao subproblema de investimento.
(b) Caso tenha sido adicionado, no passo anterior, algum corte ao subproblema de investi-
mento, fazer ν = ν + 1 e retornar para o Passo III.6. Caso contra´rio, parar porque o
investimento atual e´ o´timo.
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4.4 Estrate´gias para melhorar o desempenho da metodologia de
decomposic¸a˜o
A implementac¸a˜o computacional de um algoritmo baseado no esquema de decomposic¸a˜o
descrito nas sec¸o˜es anteriores pode ser, substancialmente, melhorada quando sa˜o introduzidas
algumas estrate´gias bastante simples [?; ?]. O primeiro conjunto de estrate´gias consiste em acres-
centar, ao subproblema de investimento, outros tipos de restric¸o˜es (ale´m dos cortes de Benders)
que descrevam o modo de operac¸a˜o do sistema. Com a inclusa˜o dessas restric¸o˜es adicionais, o
nu´mero de iterac¸o˜es e´ reduzido porque os subproblemas de investimento iniciais passam a pos-
suir mais informac¸o˜es a respeito da operac¸a˜o do sistema ele´trico, o que acelera a convergeˆncia
do processo iterativo. Outro conjunto de estrate´gias consiste em melhorar o desempenho do
algoritmo empregado para soluc¸a˜o dos problemas de programac¸a˜o inteira. Neste sentido, como
os problemas inteiros que sa˜o resolvidos em duas iterac¸o˜es sucessivas sa˜o bastante semelhan-
tes (diferem em, apenas, alguns cortes de Benders), e´ poss´ıvel aproveitar diversas informac¸o˜es
do problema que foi resolvido na iterac¸a˜o anterior. Ale´m disto, quando o subproblema de inves-
timento apresentar mais de uma soluc¸a˜o, e´ poss´ıvel determinar cortes de Benders alternativos e
reduzir, assim, o nu´mero total de iterac¸o˜es.
4.4.1 Determinac¸a˜o de restric¸o˜es adicionais
No processo de decomposic¸a˜o de Benders, a inclusa˜o de restric¸o˜es adicionais pode ser in-
terpretada como uma forma de melhorar a aproximac¸a˜o inicial da func¸a˜o α(x) que mapeia o
subproblema de operac¸a˜o no subproblema de investimento. Quanto melhor for a aproximac¸a˜o
inicial α˜, menor sera´ o nu´mero de cortes de Benders que sera˜o acrescentados e, portanto, menor
sera´ o nu´mero necessa´rio de iterac¸o˜es para a convergeˆncia. Obviamente, so´ havera´ vantagem
em acrescentar estas restric¸o˜es quando elas forem mais fa´ceis de determinar do que os cortes de
Benders equivalentes.
Entre as formas de gerar restric¸o˜es especiais para o subproblema de investimento se destacam
duas, em func¸a˜o da melhoria produzida no desempenho e do baixo custo computacional:
• Restric¸o˜es de novos caminhos [?];
• Restric¸o˜es de cerca [?].
4.4.1.1 Restric¸o˜es de novos caminhos
Um novo caminho consiste de dois ou mais equipamentos de transmissa˜o (linhas de trans-
missa˜o, transformadores, etc.), conectados em se´rie, que representam uma alternativa va´lida
de investimento e constituem um circuito que conecta duas barras da rede ele´trica. No pro-
blema de expansa˜o da capacidade de transmissa˜o, a decisa˜o pela construc¸a˜o desses caminhos
representa uma dif´ıcil tarefa, principalmente, quando existem va´rias alternativas a serem ana-
lisadas. Usualmente sa˜o necessa´rias diversas iterac¸o˜es entre o subproblema de investimento e
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o(s) subproblema(s) de operac¸a˜o para que a necessidade deste novo caminho fique evidente pois,
frequ¨entemente, as sensibilidades empregadas na˜o “enxergam” este caminho como um todo e
sim como investimentos distintos e independentes. Entretanto, o investimento nos equipamentos
que constituem esse tipo de caminho so´ traz benef´ıcio para o sistema quando todos os equipa-
mentos sa˜o instalados, simultaneamente, pois a falta de um u´nico equipamento e´ suficiente para
interromper esse circuito se´rie.
A forma de determinac¸a˜o e funcionamento das restric¸o˜es de novos caminhos pode ser ilus-
trada atrave´s do exemplo simplificado da Figura 4.9. A barra a faz parte da rede inicial e as
barras b e c esta˜o ilhadas mas podem ser ligadas, atrave´s dos circuitos candidatos ab e bc, para
que a demanda dc possa ser atendida pelo sistema.
ba c











Figura 4.9: Novo caminho definido por linha-transformador.
Por simples inspec¸a˜o ao diagrama da Figura 4.9, observa-se que a inclusa˜o em separado da
linha ab ou do transformador bc na˜o e´ suficiente para que seja poss´ıvel atender dc; e´ necessa´rio
que ambos investimentos sejam realizados de forma conjunta. Ale´m disto, a capacidade de
transmissa˜o desse caminho se´rie corresponde a` menor capacidade dos circuitos equivalentes ab
e bc, ou seja, na˜o adianta duplicar o circuito ab (elevando sua capacidade para 4 pu) enquanto
o circuito bc permanecer com apenas um transformador (cuja capacidade e´ de 0,6 pu). Assim,
a capacidade de transmissa˜o ac so´ e´ ampliada, quando os dois circuitos sa˜o reforc¸ados de modo
balanceado. Matematicamente, isto pode ser descrito atrave´s das seguintes expresso˜es, definidas
para valores inteiros de nab e nbc:
4nab − nbc ≥ 0 (4.31)
nbc − nab ≥ 0 (4.32)
Estas duas restric¸o˜es, quando incorporadas ao subproblema de investimento, forc¸am que o
investimento neste caminho seja realizado de forma mais coerente. A construc¸a˜o do caminho
conexo e´ forc¸ada da seguinte maneira:
Se nab = 0
(4.31)
=⇒ nbc = 0
Se nbc = 0
(4.32)
=⇒ nab = 0

 =⇒ nab = 0⇔ nbc = 0 (4.33)
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Se nab > 0
(4.32)
=⇒ nbc > 0
Se nbc > 0
(4.31)
=⇒ nab > 0

 =⇒ nab > 0⇔ nbc > 0 (4.34)
Ja´ o balanceamento dos investimentos no caminho ac e´ aproximado pelas restric¸o˜es (4.31)
e (4.32) que reduzem a regia˜o via´vel das varia´veis nab e nbc, conforme mostra a Figura 4.10, onde
os pontos indicam as possibilidades adequadas de investimento. Por exemplo, o investimento em
3 linhas de transmissa˜o no ramo ab so´ faz sentido se nbc ∈ {7, 8, 9, 10}. Se nbc = 6, a capacidade
total do ramo bc e´ 3,6 pu e bastariam duas linhas em ab para superar este valor. Por outro lado,
apo´s a inclusa˜o do 10o¯ transformador, na˜o e´ poss´ıvel aumentar a capacidade do caminho ac sem














nbc − nab ≥ 0 4nab − nbc ≥ 0
Figura 4.10: Regia˜o via´vel das varia´veis nab e nbc apo´s inclusa˜o das restric¸o˜es de novos caminhos.
Observar que todos os pontos esta˜o inclu´ıdos dentro da regia˜o sombreada que e´ limitada pelas
restric¸o˜es (4.31) e (4.32). Ainda, como os investimentos em um u´nico ramo, geralmente, na˜o
atingem valores muito elevados (por exemplo, entre 1 e 4), e´ poss´ıvel aproximar razoavelmente
bem o espac¸o real dos investimentos balanceados no caminho ac com apenas essas duas restric¸o˜es.
No entanto, se for necessa´rio, outras restric¸o˜es lineares podem ser formuladas de modo que o
espac¸o das soluc¸o˜es via´veis seja representado de forma mais detalhada.
Com esse tipo de restric¸o˜es e´ poss´ıvel transferir para o subproblema de investimento co-
nhecimentos a respeito da topologia do sistema ele´trico e, tambe´m, um conjunto de regras que
descrevem o modo coerente de realizar a expansa˜o do sistema.
4.4.1.2 Restric¸o˜es de cerca
As restric¸o˜es de cerca sa˜o uma generalizac¸a˜o da Primeira Lei de Kirchhoff e fazem parte de
uma metodologia heur´ıstica de planejamento da expansa˜o da transmissa˜o, denominada “Me´todo
de Cerca” [?]. A filosofia ba´sica dessa abordagem e´ que existe uma relac¸a˜o entre a capacidade
de transmissa˜o externa de qualquer a´rea do sistema ele´trico e o valor l´ıquido de carga ou gerac¸a˜o
dentro dessa a´rea.
A ide´ia fundamental do Me´todo de Cerca pode ser empregada para gerar restric¸o˜es de
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operac¸a˜o que identificam as a´reas com excesso de carga ou gerac¸a˜o e realizam uma estima-
tiva dos investimentos mı´nimos necessa´rios para resolver esta situac¸a˜o [?]. A sistema´tica para a
determinac¸a˜o deste tipo de restric¸a˜o segue os seguintes passos:
1. Identificac¸a˜o das a´reas – O primeiro passo consiste em identificar as a´reas que tera˜o
sua capacidade externa de transmissa˜o sondada. Essas a´reas podem ser formadas por uma
ou mais barras do sistema e dividem-se em dois grupos: a´reas de carga, quando a injec¸a˜o
l´ıquida (gerac¸a˜o menos carga) e´ negativa, e a´reas de gerac¸a˜o, quando a injec¸a˜o l´ıquida e´
positiva. No caso extremo, o nu´mero de a´reas a serem investigadas e´ igual ao nu´mero de
barras do sistema.
2. Verificac¸a˜o da capacidade de transmissa˜o externa das a´reas – Para cada a´rea
do sistema, verificar a capacidade instalada de transmissa˜o externa e compara´-la com o a
injec¸a˜o l´ıquida da respectiva a´rea. Caso a capacidade de transmissa˜o instalada seja inferior
ao valor absoluto da injec¸a˜o l´ıquida, significa que sera´ necessa´rio amplia´-la, acrescentando-
se uma ou mais ligac¸o˜es de transmissa˜o. Neste caso, sera´ gerada uma restric¸a˜o que descreve
as necessidades mı´nimas constatadas. Caso contra´rio, na˜o sera´ produzida nenhuma res-
tric¸a˜o para essa a´rea. Obviamente, sempre que o valor l´ıquido da injec¸a˜o for nulo na˜o
sera˜o produzidos cortes de cerca.
3. Verificar a capacidade de transmissa˜o externa das a´reas vizinhas – Ale´m de
verificar cada uma das a´reas, deve-se sondar, tambe´m, as a´reas formadas pela combinac¸a˜o
de duas ou mais a´reas vizinhas. Neste caso, utiliza-se a injec¸a˜o l´ıquida equivalente obtida
atrave´s da soma alge´brica das injec¸o˜es l´ıquidas das a´reas consideradas.
Para exemplificar este tipo de restric¸a˜o, utiliza-se o sistema mostrado na Figura 4.11, com-
posto por 4 a´reas, 4 ligac¸o˜es entre a´reas ja´ instaladas (representadas pelas linhas cont´ınuas) e 5
ligac¸o˜es candidatas em estudo (representadas pelas linhas tracejadas). Por simplicidade, todas
as ligac¸o˜es (existentes e candidatas) possuem a mesma capacidade de transmissa˜o igual a 1 pu.
Das seis cercas poss´ıveis, que incluem a a´rea A, treˆs produzem restric¸o˜es u´teis (cercando A, AC
e ABC) e treˆs na˜o — a combinac¸a˜o AB apresenta uma injec¸a˜o l´ıquida de +2 pu mas possui
capacidade externa de transmissa˜o igual a 3 pu; a combinac¸a˜o ABD apresenta uma injec¸a˜o
l´ıquida de −1 pu mas possui capacidade externa de transmissa˜o igual a 3 pu; a combinac¸a˜o
ACD apresenta uma injec¸a˜o l´ıquida de +1 pu mas possui capacidade externa de transmissa˜o
igual a 2 pu.
Considerando que os valores l´ıquidos das injec¸o˜es de todas as a´reas (PA, PB, PC e PD)
na˜o podem ser alterados nem compensados por injec¸o˜es fict´ıcias, as seguintes restric¸o˜es descre-
vera˜o o investimento mı´nimo necessa´rio, em torno da A´rea A, para que o sistema possa operar,
respeitando a Primeira Lei de Kirchhoff:
Cerca 1: nab + nac ≥ 2 (4.35)
Cerca 2: nab + nbc + ncd ≥ 2 (4.36)
Cerca 3: nbd + ncd ≥ 1 (4.37)
4.4 Estrate´gias para melhorar o desempenho da metodologia de decomposic¸a˜o 61
A´rea A A´rea B
A´rea C A´rea D
PB = −1 pu
PC = +1 pu
PA = +3 pu




Figura 4.11: Restric¸o˜es de cercas que incluem a a´rea A.
Este tipo de restric¸a˜o e´ especialmente eficiente quando na˜o sa˜o permitidas folgas nas injec¸o˜es
l´ıquidas das a´reas pois, neste caso, os requisitos mı´nimos impostos sa˜o bastante restritivos e
encontram-se pro´ximos das necessidades reais do sistema ele´trico. Entretanto, mesmo quando
existe folga no sistema de gerac¸a˜o e sa˜o permitidos cortes de carga, e´ poss´ıvel produzir restric¸o˜es
deste tipo, mas estas sera˜o mais relaxadas do que as das expresso˜es anteriores. Para o exemplo
na Figura 4.11, caso a gerac¸a˜o l´ıquidas da A´rea A possa oscilar entre +2 e +3 pu e seja permitido
um corte de carga de ate´ 1 pu na A´rea D, as restric¸o˜es de cerca, se reduziriam a:
Cerca 1: nab + nac ≥ 1 (4.38)
Cerca 2: nab + nbc + ncd ≥ 1 (4.39)
Cerca 3: nbd + ncd ≥ 0 (4.40)
sendo a restric¸a˜o (4.40) inu´til pois ja´ se considera que nij ≥ 0 ∀ij.
Se forem esgotadas todas as combinac¸o˜es poss´ıveis, obteˆm-se uma grande variedade de res-
tric¸o˜es deste tipo, mesmo para um sistema de porte pequeno, com reduzido esforc¸o computaci-
onal.
4.4.2 Soluc¸a˜o sequ¨encial de problemas semelhantes
Uma caracter´ıstica importante, oriunda da aplicac¸a˜o da metodologia de decomposic¸a˜o de
Benders para definic¸a˜o do melhor plano de expansa˜o, e´ a soluc¸a˜o sequ¨encial de problemas de
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otimizac¸a˜o semelhantes. Isto ocorre nas sucessivas soluc¸o˜es dos subproblemas de operac¸a˜o e
investimentos e pode ser, facilmente, explorado objetivando reduzir o esforc¸o computacional
empregado, atrave´s do aproveitamento do histo´rico do processo.
A resoluc¸a˜o dos subproblemas lineares de operac¸a˜o sucessivos pode ser acelerada quando
o resultado da iterac¸a˜o anterior (soluc¸a˜o e base o´timas) e´ aproveitado pois tais problemas sa˜o
bastante semelhantes diferindo, apenas, em alguns limites de gerac¸a˜o, fluxo e/ou abertura an-
gular (dependendo do modelo de rede empregado).
No que se refere aos problemas de otimizac¸a˜o inteiros (subproblemas de investimento da
Fase III), responsa´veis pela quase totalidade do esforc¸o computacional, o ganho em eficieˆncia
pode ser ainda maior. A soluc¸a˜o de problemas sucessivos semelhantes e´ muito frequ¨ente pois,
entre duas iterac¸o˜es sucessivas, apenas pequenas modificac¸o˜es sa˜o realizadas no problema a ser
resolvido e estas limitam-se a inclusa˜o de um nu´mero reduzido de restric¸o˜es que correspondem
aos novos cortes de Benders — na Sec¸a˜o 4.4.3 sera´ comentado em maior profundidade sobre a
quantidade de cortes que podem ser acrescentados a cada iterac¸a˜o. Juntamente com a soluc¸a˜o
o´tima de cada problema inteiro de investimento, obte´m-se um conjunto de outras alternativas
inteiras atrativas. Estas alternativas na˜o sa˜o o´timas para o problema atual mas podem ser
muito u´teis como soluc¸a˜o incumbente inicial do pro´ximo problema inteiro a ser resolvido, caso
ainda permanec¸am via´veis. Assim, apenas testando a viabilidade destas soluc¸o˜es atrativas para
as novas restric¸o˜es acrescentadas, pode-se obter uma soluc¸a˜o incumbente de grande qualidade
o que aumenta a eficieˆncia dos crite´rios de sondagem, usuais nos algoritmos de programac¸a˜o
inteira. Nos testes realizados neste trabalho, a soluc¸a˜o incumbente assim obtida correspondeu,
muitas vezes, a` soluc¸a˜o o´tima do problema.
4.4.3 Determinac¸a˜o de cortes de Benders alternativos
Frequ¨entemente, na soluc¸a˜o dos problemas inteiros de investimento, existem diversas soluc¸o˜es
o´timas alternativas. Isto ocorre devido a uma se´rie de fatores: ocorreˆncia de investimentos com
custos iguais (principalmente transformadores), existeˆncia de formas alternativas de distribuic¸a˜o
no espac¸o e no tempo dos investimentos e representac¸a˜o aproximada do subproblema de operac¸a˜o
atrave´s de restric¸o˜es lineares. Levando em conta esta caracter´ıstica, uma forma de acelerar
a convergeˆncia do processo consiste em obter todas as soluc¸o˜es poss´ıveis do subproblema de
investimento e, para cada soluc¸a˜o, resolver o subproblema de operac¸a˜o e gerar o respectivo corte,
quando pertinente. Desta forma, o nu´mero de iterac¸o˜es entre o subproblema de investimento e
o(s) subproblema(s) de operac¸a˜o e´ reduzido, em conjunto com o nu´mero de problemas inteiros
solucionados.
Quando o problema de investimento distribui os investimentos em diversos esta´gios, para a
soluc¸a˜o do problema dinaˆmico de planejamento, um cuidado adicional deve ser tomado pois,
soluc¸o˜es de investimento distintas podem coincidir em alguns esta´gios. Neste caso, o nu´mero
de subproblemas de operac¸a˜o distintos, relacionados com cada um dos esta´gios, e´ reduzido,
juntamente com o nu´mero de cortes produzidos. Isto pode ser ilustrado atrave´s do sistema
exemplo da Figura 4.11. Considere que durante o processo de soluc¸a˜o foram obtidas duas
soluc¸o˜es para o subproblema de investimento em dois esta´gios, conforme mostra a Tabela 4.1.
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Tabela 4.1: Expansa˜o em dois esta´gios do sistema da Figura 4.11.
Ligac¸a˜o
Soluc¸a˜o 1 Soluc¸a˜o 2
Esta´gio 1 Esta´gio 2 Esta´gio 1 Esta´gio 2
nab 2 — 1 1
nac — 1 1 —
nbd 1 — 1 —
Para o Esta´gio 1, os dois subproblemas de operac¸a˜o, relacionados com as Soluc¸o˜es 1 e 2 da
Tabela 4.1, sa˜o diferentes pois os investimentos sa˜o distintos. Por outro lado, o investimento a
ser considerado no Esta´gio 2 (que corresponde a` soma dos investimentos dos Esta´gios 1 e 2) e´
ideˆntico para as duas soluc¸o˜es e, portanto, so´ existe um subproblema de operac¸a˜o distinto para
este esta´gio.
Uma outra alternativa de reduzir o nu´mero de iterac¸o˜es entre os subproblemas de investi-
mento e operac¸a˜o, consiste em gerar cortes de Benders adicionais, para algumas das alternativas
atrativas na˜o o´timas obtidas [?]. Isto se baseia no fato de que a evoluc¸a˜o dos investimentos se-
lecionados, ao longo das iterac¸o˜es, tem um comportamento relativamente suave, sendo bastante
prova´vel que boas alternativas obtidas possam vir a ser a soluc¸a˜o o´tima de algum dos subproble-
mas de investimento que seriam resolvidos no futuro. Deste modo, ale´m dos cortes produzidos
para todas as soluc¸o˜es o´timas, outros cortes, oriundos das melhores alternativas atrativas, seriam
acrescentados e o processo de soluc¸a˜o acelerado.
Cap´ıtulo 5
Algoritmo branch-and-bound




O processo de soluc¸a˜o do problema de planejamento da expansa˜o da capacidade dos sistemas
ele´tricos, atrave´s da te´cnica de decomposic¸a˜o de Benders, envolve a resoluc¸a˜o de um problema de
programac¸a˜o linear inteira mista, durante a soluc¸a˜o do subproblema de investimento. Quando
utiliza-se o algoritmo hierarquizado em fases, descrito no Cap´ıtulo 4, isto ocorre somente na
Fase III pois, nas fases anteriores, a integralidade das varia´veis de investimento e´ relaxada e
estas sa˜o consideradas cont´ınuas.
Como muitos problemas de otimizac¸a˜o combinatorial, o subproblema de investimento da
Fase III pode ser modelado como um problema linear com restric¸o˜es adicionais de integralidade
para as varia´veis de investimento. No problema resultante, existe pelo menos uma varia´vel
cont´ınua (a varia´vel β) e, assim, o subproblema de investimentos enquadra-se na classe dos
problemas de programac¸a˜o linear inteira mista (ou, apenas, programac¸a˜o inteira mista) que
apresenta diferenc¸as teo´ricas importantes com relac¸a˜o a` programac¸a˜o linear [?]:
Programac¸a˜o Linear (PL) – Existem condic¸o˜es necessa´rias e suficientes de otimalidade te-
oricamente provadas que podem ser utilizadas para testar eficientemente se uma dada
soluc¸a˜o via´vel e´ uma soluc¸a˜o o´tima ou na˜o. Estas condic¸o˜es de otimalidade teˆm sido utili-
zadas para desenvolver me´todos alge´bricos tais como o me´todo simplex e outros me´todos
para resolver PLs.
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Programac¸a˜o Inteira Mista (PIM) – Na˜o existem condic¸o˜es de otimalidade conhecidas para
testar se uma dada soluc¸a˜o via´vel e´ o´tima a na˜o ser atrave´s da comparac¸a˜o expl´ıcita ou
impl´ıcita desta soluc¸a˜o com cada uma das soluc¸o˜es via´veis do problema. Este e´ o motivo
pelo qual os problemas inteiros de otimizac¸a˜o sa˜o resolvidos por interme´dio de me´todos de
enumerac¸a˜o que buscam a soluc¸a˜o o´tima no conjunto das soluc¸o˜es via´veis.
Para resolver problemas de programac¸a˜o inteira existem diversos me´todos mas, ao contra´rio
dos problemas lineares, onde poucos algoritmos provaram ser adequados para a esmagadora
maioria dos problemas, o sucesso nessa a´rea, frequ¨entemente, requer me´todos habilidosamente
especializados para cada aplicac¸a˜o individual [?]. Considerando esse fato, neste trabalho, foi
desenvolvido e implementado um algoritmo especializado branch-and-bound para resolver o sub-
problema inteiro de investimento. As principais caracter´ısticas desse algoritmo sa˜o as seguintes:
• As varia´veis de investimento podem assumir qualquer valor inteiro — obviamente, satis-
fazendo as restric¸o˜es do subproblema de investimento.
• Todas as soluc¸o˜es inteiras o´timas existentes em cada subproblema de investimento sa˜o
determinadas.
• O conjunto das melhores alternativas inteiras na˜o o´timas e´, tambe´m, identificado e arma-
zenado, sendo testado, no futuro, como poss´ıvel soluc¸a˜o incumbente1 inicial.
• A selec¸a˜o da varia´vel de separac¸a˜o e do pro´ximo no´ e´ realizada de modo que seja reduzido o
nu´mero de no´s que precisam ser examinados. Va´rios me´todos de selec¸a˜o sa˜o apresentados,
inclusive um que emprega uma sensibilidade denominada pseudocusto2.
• Os pseudocustos sa˜o determinados a partir de informac¸o˜es que consideram todo o histo´rico
das sucessivas soluc¸o˜es dos problemas inteiros.
5.2 Fundamentos teo´ricos
O algoritmo branch-and-bound e´ um algoritmo enumerativo, cuja estrutura de resoluc¸a˜o
baseia-se na construc¸a˜o de uma a´rvore onde os no´s representam os problemas candidatos e os
ramos representam as novas restric¸o˜es que devem ser consideradas. Por interme´dio dessa a´rvore,
todas as soluc¸o˜es inteiras da regia˜o via´vel do problema sa˜o enumeradas de modo impl´ıcito ou
expl´ıcito o que garante que todas as soluc¸o˜es o´timas sera˜o encontradas. A estrutura geral
apresenta treˆs elementos fundamentais, que sera˜o detalhados a seguir: separac¸a˜o, relaxac¸a˜o e







, · · · , (P q) sujeitos a`s seguintes condic¸o˜es:
(S1) Toda a soluc¸a˜o via´vel de (P ) e´ uma soluc¸a˜o de somente um dos subproblemas(
P i
)
, i = 1, 2, · · · , q.
1Vide definic¸a˜o, Pa´gina 66.
2Vide definic¸a˜o, Sec¸a˜o 5.4.1, Pa´gina 73.
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, i = 1, 2, · · · , q e´,
tambe´m, uma soluc¸a˜o via´vel de (P ).
Estas condic¸o˜es asseguram que o conjunto das soluc¸o˜es via´veis de cada um dos subproblemas(
P i
)
, i = 1, 2, · · · , q, e´ uma partic¸a˜o do conjunto das soluc¸o˜es via´veis de (P ). Os subproblemas(
P i
)
, i = 1, 2, · · · , q sa˜o denominados descendentes de (P ) e podem, sucessivamente, gerar seus
pro´prios descendentes.
O interesse na separac¸a˜o (branching) e´ utilizar a estrate´gia de “dividir para conquistar”
para resolver o problema (P ). Deixando de lado a questa˜o de como se separa o problema de
dif´ıcil soluc¸a˜o, pode-se descrever, sumariamente, esta estrate´gia do seguinte modo. Enquanto
a soluc¸a˜o de (P ) na˜o e´ poss´ıvel, separa-se (P ) em dois ou mais subproblemas descendentes,
gerando uma lista de problemas candidatos (PC). A seguir, seleciona-se um dos candidatos
dessa lista e tenta-se resolveˆ-lo. Se a soluc¸a˜o na˜o e´ poss´ıvel o problema e´, novamente, separado e
seus descendentes sa˜o adicionados a` lista dos candidatos; caso contra´rio o problema e´ resolvido e
uma nova soluc¸a˜o e´ obtida. O valor da func¸a˜o objetivo dessa nova soluc¸a˜o e´, enta˜o, comparado
com o valor da soluc¸a˜o incumbente, que e´ a melhor soluc¸a˜o via´vel conhecida ate´ o momento.
Caso a nova soluc¸a˜o seja melhor do que a soluc¸a˜o incumbente, ela se torna a nova incumbente.
A seguir, retorna-se a` lista e seleciona-se o pro´ximo candidato. Isto e´ repetido ate´ que a lista
esteja vazia, quando pode-se afirmar que a soluc¸a˜o do problema e´ dada pela soluc¸a˜o incumbente
final.
A forma usual de separac¸a˜o (branching) de um problema de programac¸a˜o inteira e´ atrave´s de
restric¸o˜es contradito´rias em uma u´nica varia´vel inteira (varia´vel de separac¸a˜o ou de ramificac¸a˜o).
Assim, a partir do problema original, denominado no´ zero, originam-se dois novos subproblemas3,
representados pelos no´s 1 e 2 que sa˜o sucessivamente divididos formando uma a´rvore. A cada
no´ se associa um subproblema candidato e cada ramo indica o acre´scimo de uma restric¸a˜o
relacionada com a varia´vel empregada na separac¸a˜o. Portanto, a medida que se desce na a´rvore
a regia˜o via´vel dos descendentes gerados vai ficando cada vez mais restrita.
A relaxac¸a˜o consiste em, temporariamente, ignorar algumas restric¸o˜es do problema (P )
visando torna´-lo mais fa´cil de resolver. A condic¸a˜o que deve ser satisfeita e´ que o conjunto
de soluc¸o˜es via´veis do problema original (P ) esteja contido no conjunto de soluc¸o˜es via´veis do
problema relaxado (PR). Isto implica que:
(R1) Se (PR) na˜o tem soluc¸a˜o via´vel, enta˜o o mesmo e´ verdadeiro para (P ).
(R2) O valor mı´nimo de (P ) na˜o e´ menor que o valor mı´nimo de (PR).
(R3) Se uma soluc¸a˜o o´tima de (PR) e´ via´vel em (P ), enta˜o ela e´ uma soluc¸a˜o o´tima de (P ).
Dentre as formas poss´ıveis de relaxac¸a˜o, destaca-se a eliminac¸a˜o das restric¸o˜es de integrali-
dade das varia´veis, o que transforma o problema misto em um problema linear (PL) padra˜o.
3Cada um dos subproblemas descendentes e´ mais fa´cil de resolver que o subproblema candidato de origem uma
vez que foi acrescentada uma restric¸a˜o na varia´vel de separac¸a˜o.
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Na ana´lise dos problemas candidatos existe a necessidade de determinar quais sa˜o promis-
sores e, portanto, devem ser examinados, e quais podem ser sumariamente descartados. Isto
e´ realizado na etapa de sondagem onde o problema candidato (PC) e´ eliminado (descartado
para ana´lises futuras), juntamente com todos os seus descendentes, se satisfizer a pelo menos
um dos seguintes crite´rios:
(CS1) O problema candidato relaxado (PCR) na˜o tem soluc¸a˜o via´vel. Devido a (R1), isto
significa que o problema candidato (PC) tambe´m na˜o tem soluc¸a˜o via´vel.
(CS2) A soluc¸a˜o o´tima do problema candidato relaxado (PCR) e´ pior (bounding) do que a
melhor soluc¸a˜o atualmente conhecida para (P ) (soluc¸a˜o incumbente). Observar que
a soluc¸a˜o o´tima do problema candidato relaxado e´ sempre melhor ou igual a` soluc¸a˜o
do problema candidato e de seus descendentes.
(CS3) Uma soluc¸a˜o o´tima do problema relaxado (PCR) e´ via´vel, tambe´m, em (PC). Neste
caso, devido a (R3), ela e´ o´tima em (PC) e, devido a (S2) ela e´ tambe´m fact´ıvel em
(P ). Caso seja melhor que a incumbente atual, a soluc¸a˜o deste problema candidato
passa a ser a nova incumbente.
No caso do subproblema de investimento do problema de planejamento da expansa˜o da
capacidade dos sistemas ele´tricos o nu´mero de varia´veis inteiras e´ igual ao produto do nu´mero
de investimentos candidatos pelo nu´mero de esta´gios considerados. Em um primeiro momento,
atrave´s da relaxac¸a˜o, supo˜em-se que e´ poss´ıvel realizar investimentos fraciona´rios e resolve-se
o PL resultante. A soluc¸a˜o o´tima assim obtida, geralmente, apresenta diversas varia´veis de
investimento com valores fraciona´rios. Dentre estas deve-se selecionar uma para separac¸a˜o.
Apo´s realizada a separac¸a˜o e´ necessa´rio que seja escolhido, dentre os problemas candidatos
armazenados, qual sera´ o pro´ximo a ser examinado e, se necessa´rio, sucessivamente separado
ate´ que algum dos crite´rios de sondagem seja satisfeito. Este procedimento se repete ate´ que
a lista de candidatos esteja vazia e a soluc¸a˜o incumbente possa ser declarada soluc¸a˜o o´tima do
problema (P).
Na sua concepc¸a˜o, o processo de busca em a´rvore realizado pelo algoritmo branch-and-bound
e´ bastante similar ao algoritmo A* que foi desenvolvido para obter o caminho de mı´nimo custo
em um grafo a partir de um no´ inicial ate´ uma meta desejada. O algoritmo A* e´ sucessor dos
algoritmos de Dijkstra (1959) e Moore (1959), consistindo de uma busca ordenada no espac¸o
de estados na qual se utiliza uma func¸a˜o de avaliac¸a˜o f∗ para selecionar o pro´ximo no´ a ser
expandido [?]4. A utilizac¸a˜o dessa classe de algoritmo ja´ foi explorada para a otimizac¸a˜o da
4A func¸a˜o f∗(n) avalia cada no´ n atrave´s da estimativa do custo mı´nimo da soluc¸a˜o que o conte´m, sendo dada
por f∗(n) = g∗(n) + h∗(n), onde g∗(n) e´ o custo para alcanc¸ar o no´ n a partir do no´ inicial, e h∗(n) e´ o custo
restante para atingir a meta desejada, a partir do no´ n, Assim, o valor f∗(n) estima o mı´nimo custo da soluc¸a˜o
que passa pelo no´ n, considerando que o custo de todos os ramos e´ positivo. Se o espac¸o de estados e´ representado
por uma a´rvore, como no algoritmo branch-and-bound, a func¸a˜o g∗(n) pode ser facilmente determinada pois
existe apenas um caminho do no´ inicial para o no´ n. A func¸a˜o h∗(n) carrega a informac¸a˜o heur´ıstica e pode ser
determinada de qualquer forma que seja apropriada para o problema em questa˜o mas, para que sejam va´lidas
propriedades interessantes do algoritmo A*, essa func¸a˜o na˜o pode ser negativa e na˜o deve superestimar o custo
de atingir a meta a partir do no´ avaliado [?].
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expansa˜o do sistema transmissa˜o empregando uma formulac¸a˜o em um esta´gio [?] e, posterior-
mente, em uma formulac¸a˜o multi-esta´gio [?], sendo sua potencialidade indicada tambe´m para
outras aplicac¸o˜es (por exemplo, planejamento da expansa˜o do sistema de gerac¸a˜o, selec¸a˜o e
localizac¸a˜o das torres das linhas de transmissa˜o, expansa˜o de longo prazo de subestac¸o˜es) [?].
No algoritmo branch-and-bound a escolha do problema candidato que sera´ avaliado tambe´m
e´ realizada de acordo com algum crite´rio. Nesse caso, busca-se reduzir as necessidades de
armazenamento ou o nu´mero de no´s a serem avaliados, conforme sera´ detalhado a seguir, na
Sec¸a˜o 5.4.
5.3 Algoritmo geral
O algoritmo branch-and-bound para resolver o subproblema de investimento apresenta a
seguinte estrutura:
1. Inicializac¸a˜o: Fazer i = 0, definir a incumbente inicial e inicializar a lista dos
subproblemas candidatos com o problema original (P ).
2. Teste de convergeˆncia: Se a lista dos candidatos e´ vazia enta˜o o processo
terminou e a soluc¸a˜o incumbente atual e´ a soluc¸a˜o o´tima do problema (P ); caso
contra´rio prossiga.
3. Selec¸a˜o do candidato: Dentre os subproblemas candidatos ainda na˜o sonda-
dos, escolher qual sera´ o pro´ximo a ser examinado, usando uma das estrate´gias
discutidas a seguir, e retira´-lo da lista. Resolver o PL relativo ao problema se-
lecionado relaxado (PCkR) e armazenar a soluc¸a˜o o´tima como limitante inferior






4. Testes de sondagem: O subproblema candidato (PCk) pode ser sondado se
satisfizer uma das seguintes condic¸o˜es:
(a) Se (PCkR) na˜o tem soluc¸a˜o via´vel.
(b) Se vkinf > v
∗, onde v∗ e´ o valor da incumbente atual.
(c) Se a soluc¸a˜o o´tima de (PCkR) e´ inteira, isto e´, via´vel, tambe´m, em
(PCk). Ainda, se o valor o´timo obtido e´ menor do que a incum-
bente, enta˜o v∗ = vkinf e deve-se aplicar o teste 4(b) para todos os
subproblemas candidatos ainda na˜o sondados.
Se o subproblema candidato (PCk) foi sondado, enta˜o retornar para o Passo 2.
5. Separac¸a˜o: A partir do subproblema (PCk), selecionar uma varia´vel para
separac¸a˜o, dentre aquelas que sa˜o inteiras e ainda apresentam valor cont´ınuo
usando uma das estrate´gias descritas a seguir. Para a varia´vel escolhida nj , cujo
valor atual e´ n∗j , gerar dois novos subproblemas descendentes e adiciona´-los a`
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e´ o maior inteiro de n∗j .
Fazer i = i+ 2 e retornar para o Passo 3.
Para exemplificar a aplicac¸a˜o deste algoritmo, considere o seguinte problema de otimizac¸a˜o




Min v = 5n12 + 2n13 + 2n23 + β
s. a. 350n12 + 400n13 + β ≥ 400
350n12 + 210n23 + β ≥ 200
β ≥ 0
nij ≥ 0 ∀ij
n12, n13 e n23 inteiros
(5.1)
A aplicac¸a˜o do algoritmo branch-and-bound ao problema (5.1) pode ser representada pela
a´rvore, mostrada na Figura 5.1, onde cada no´ e´ representado por um c´ırculo com um nu´mero que
indica sua ordem de gerac¸a˜o. Ao lado de cada no´ encontra-se a soluc¸a˜o do problema relaxado
e, caso esta seja inteira ou pior que a incumbente, refere-se um no´ que foi sondado sendo
representado por um c´ırculo sombreado. As restric¸o˜es que sa˜o acrescentadas a cada separac¸a˜o
esta˜o dentro dos retaˆngulos que cortam os respectivos ramos. Assim, para um no´ qualquer da
a´rvore, o problema equivalente pode ser determinado percorrendo os ramos que o levam ate´ o
no´ de origem (no´ 0) e acrescentando as restric¸o˜es correspondentes. Por exemplo, o problema
candidato representado pelo no´ 7 e´ o problema original (P) acrescido das seguintes restric¸o˜es:
n12 ≤ 0 (5.2)
n23 ≤ 0 (5.3)
A a´rvore inicia com o no´ zero atrave´s da resoluc¸a˜o do problema do problema linear (PR),




Min v = 5n12 + 2n13 + 2n23 + β
s. a. 350n12 + 400n13 + β ≥ 400
350n12 + 210n23 + β ≥ 200
β ≥ 0
nij ≥ 0 ∀ij
(5.4)
A soluc¸a˜o do problema linear (5.4) apresenta duas varia´veis com valores fraciona´rios: n12 =
4
7
e n13 = 0, 5. Assim, nenhum crite´rio de sondagem e´ atendido e o processo continua com a
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v0inf = 27/7
n12 = 4/7






v2inf = 5, 25
n12 = 1


































n12 ≤ 0 n12 ≥ 1
n13 ≤ 0 n13 ≥ 1
n12 ≤ 1 n12 ≥ 2
n23 ≤ 0 n23 ≥ 1







Figura 5.1: A´rvore branch-and-bound do problema (5.1).
separac¸a˜o do problema (5.4) — para tanto e´ escolhida a primeira varia´vel na˜o inteira (n12)
como varia´vel de separac¸a˜o. Neste caso, os dois no´s descendentes sa˜o gerados por interme´dio
das restric¸o˜es n12 ≤ 0 (para o no´ 1) e n12 ≥ 1 (para o no´ 2). Neste ponto do processo existem
dois candidatos que podem ser escolhidos para serem examinados, representados pelos no´s 1
e 2. Supondo que seja escolhido o u´ltimo no´ gerado (no´ 2), a soluc¸a˜o do problema relaxado
equivalente — problema (5.4) com a restric¸a˜o n12 ≥ 1 — apresenta, ainda, uma varia´vel com
valor fraciona´rio (n13 = 0, 125). Enta˜o, o problema do no´ 2 deve ser separado e, neste caso,
so´ existe uma varia´vel que pode ser empregada (n13). Apo´s gerados os descendentes do no´
2 (no´s 3 e 4) e selecionado o u´ltimo para ser examinado obte´m-se a primeira soluc¸a˜o inteira
para o problema (5.1), que passa a ser a incumbente do processo (v∗ = v4 = v4inf = 7). Como
o valor da incumbente foi alterado, os limitantes inferiores dos candidatos remanescentes (no´s
1 e 3) sa˜o avaliados mas na˜o e´ poss´ıvel realizar nenhuma sondagem. Novamente, seleciona-
se o u´ltimo candidato da lista (no´ 3) e efetua-se a sua separac¸a˜o em torno da varia´vel n12.
Ambos descendentes do no´ 3 (no´s 5 e 6) possuem soluc¸o˜es inteiras que sa˜o descartadas por
serem piores que a incumbente (v5 = v5inf = 55 e v
6 = v6inf = 10). Volta-se para a lista de
candidatos e seleciona-se o u´nico dispon´ıvel (no´ 1) que e´ separado em torno da varia´vel n23
gerando os no´s 7 e 8. Tomando-se o u´ltimo deles, obte´m-se uma soluc¸a˜o inteira que e´ melhor
do que a incumbente que e´ atualizada para v∗ = v8 = v8inf = 4. A seguir avalia-se o no´ 7 que
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pode ser descartado (juntamente com seus descendentes) pois seu limite inferior e´ superior
a` incumbente (v7inf = 201 > v
∗). Os no´s 9 e 10 sa˜o representados apenas para completar a
enumerac¸a˜o.
Do modo que o processo evoluiu, foi necessa´rio resolver 9 problemas lineares para garantir a
enumerac¸a˜o de todas as alternativas poss´ıveis, sendo a soluc¸a˜o o´tima do problema (5.1) obtida






Uma questa˜o importante no desempenho dos algoritmos de enumerac¸a˜o esta´ relacionada
com o conhecimento de uma boa soluc¸a˜o incumbente inicial. Isto aumenta, significativamente,
a efica´cia do teste de sondagem 4(b) e, assim, reduz o nu´mero de subproblemas candidatos que
precisam ser examinados. Para o exemplo da a´rvore da Figura 5.1, uma incumbente inicial de
valor v∗ = 5, seria suficiente para sondar, imediatamente, o no´ 2 (e todos os seus descendentes)
reduzindo, assim, o nu´mero total de PLs necessa´rios.
No caso espec´ıfico da resoluc¸a˜o do problema de planejamento da expansa˜o, atrave´s da decom-
posic¸a˜o de Benders, o subproblema de investimento e´ resolvido sucessivas vezes com pequenas
alterac¸o˜es entre duas soluc¸o˜es consecutivas. Deste modo, uma boa incumbente inicial pode ser
facilmente obtida desde que, durante a resoluc¸a˜o do subproblema de investimento, sejam arma-
zenadas boas soluc¸o˜es inteiras que, mesmo na˜o sendo o´timas para o problema atual, podem ser
muito u´teis como incumbente inicial para o pro´ximo problema a ser resolvido. Como estas boas
soluc¸o˜es inteiras sa˜o via´veis para o problema atual, basta testar sua viabilidade para as novas
restric¸o˜es que sa˜o adicionadas ao pro´ximo problema. Assim, durante o processo de soluc¸a˜o, as
melhores soluc¸o˜es inteiras sa˜o armazenadas e ordenadas em func¸a˜o da sua qualidade. Antes da
soluc¸a˜o do pro´ximo problema inteiro, esta lista e´ percorrida integralmente e sa˜o eliminadas as
soluc¸o˜es que se tornaram invia´veis para o novo problema, sendo a melhor soluc¸a˜o via´vel arma-
zenada adotada como incumbente inicial. De um modo geral, a incumbente assim determinada
e´ de grande qualidade e, algumas vezes, corresponde a` soluc¸a˜o o´tima.
Outra questa˜o de fundamental importaˆncia na eficieˆncia do algoritmo branch-and-bound esta´
relacionada com duas deciso˜es que sa˜o realizadas no decorrer do processo:
• Selec¸a˜o do subproblema candidato – no Passo 3, deve-se escolher, dentre uma lista
de subproblemas candidatos, qual sera´ o pro´ximo a ser examinado.
• Selec¸a˜o da varia´vel de separac¸a˜o – no Passo 5, deve-se escolher, dentre um grupo
de varia´veis inteiras que possuem parte fraciona´ria, qual sera´ empregada para realizar a
separac¸a˜o.
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O modo pelo qual sa˜o realizadas estas escolhas influencia diretamente o nu´mero de no´s que
precisa ser examinado e, portanto, determina o esforc¸o computacional que sera´ empregado para
resolver o problema. Neste trabalho, foram implementados e testados alguns me´todos de selec¸a˜o
que sera˜o detalhados a seguir.
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A importaˆncia de realizar a selec¸a˜o do pro´ximo subproblema candidato a ser examinado pode
ser facilmente, demonstrada atrave´s do seguinte exemplo. Analisando-se a a´rvore da Figura 5.1,
observa-se que a mesma soluc¸a˜o pode ser obtida, com um esforc¸o computacional bem menor,
quando e´ escolhido, por exemplo, o caminho mostrado na Figura 5.2.
v0inf = 27/7
n12 = 4/7






v2inf = 5, 25
n12 = 1










n12 ≤ 0 n12 ≥ 1




Figura 5.2: A´rvore branch-and-bound alternativa para o problema (5.1).
Para a a´rvore alternativa da Figura 5.2, apo´s a separac¸a˜o do no´ 0, inicia-se examinando
o no´ 1 que e´ separado nos seus descendentes 3 e 4. A seguir e´ escolhido o no´ 4 para exame
e encontra-se a primeira incumbente v∗ = v4 = v4inf = 4. Realizando o exame das candidatas
da lista, verifica-se que e´ poss´ıvel sondar todos os no´s remanescentes (no´s 2 e 3), pois seus
limites inferiores sa˜o elevados (v2inf = 5, 25 e v
3
inf = 201). Deste modo, com apenas 5 PLs o
problema (5.1) e´ resolvido sendo a soluc¸a˜o o´tima obtida apo´s o terceiro PL — anteriormente,
foram necessa´rios 9 PLs e a soluc¸a˜o so´ foi obtida apo´s o oitavo (vide Figura 5.1, Pa´gina 70).
Quando o nu´mero de varia´veis e restric¸o˜es e´ maior, o modo pelo qual sa˜o escolhidos os
problemas candidatos e as varia´veis de separac¸a˜o pode afetar drasticamente o desempenho do
algoritmo branch-and-bound. Assim, o esforc¸o gasto na especializac¸a˜o destas selec¸o˜es e´, via de
regra, muito bem recompensado. Neste trabalho, um me´todo de selec¸a˜o que se mostrou bastante
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eficiente esta´ baseado em uma sensibilidade denominada pseudocusto, descrita a seguir.
5.4.1 Pseudocusto
O pseudocusto de uma varia´vel inteira e´ dado pela taxa de degradac¸a˜o do valor o´timo, obtido
para o problema relaxado, por unidade de variac¸a˜o desta varia´vel quando ela e´ reduzida ou au-
mentada. Deste modo, para uma determinada varia´vel inteira nj , definem-se dois pseudocustos,
















vkPL – valor o´timo do problema relaxado k;
vk−PL – valor o´timo do problema descendente de k obtido com a reduc¸a˜o da varia´vel nj ;
vk+PL – valor o´timo do problema descendente de k obtido com o aumento da varia´vel nj ;
fkj – parte fraciona´ria de n
k












o maior inteiro contido
em nkj .
Para o exemplo da Figura 5.1, os pseudocustos da varia´vel n12, calculados no in´ıcio do





















= 3, 25 (5.9)
Assim, para o ca´lculo dos pseudocustos de cada varia´vel inteira e´ necessa´rio resolver dois
PLs, um para cada subproblema descendente, oriundos da separac¸a˜o dessa varia´vel a partir do
no´ de origem (onde se deseja calcular). Ale´m disto, e´ fa´cil constatar que os pseudocustos variam
em func¸a˜o do no´ onde sa˜o calculados. Para a mesma varia´vel anterior, n12, caso fosse selecionado




















Estas diferenc¸as podem motivar o ca´lculo expl´ıcito dos pseudocustos em todos os no´s exa-
minados mas experimentos pra´ticos demonstram que, embora isto contribua para a reduc¸a˜o
do nu´mero de no´s a serem avaliados, o tempo gasto com estes ca´lculos e´ muito elevado para
compensar o benef´ıcio proporcionado [?; ?]. Para evitar este esforc¸o computacional exagerado,
diversas aproximac¸o˜es teˆm sido sugeridas:
• Fixar os pseudocustos no valor observado na primeira vez que a varia´vel e´ separada [?].
• Fixar os pseudocustos no valor observado na u´ltima vez que a varia´vel foi separada [?].
• Calcular os pseudocustos atrave´s da me´dia dos valores observados quando a varia´vel e´
separada [?].
? realizaram diversos estudos nesta a´rea e observaram que os pseudocustos sa˜o relativamente
constantes ao longo de toda a a´rvore branch-and-bound. Ale´m disto, os autores afirmam que
a atualizac¸a˜o dos pseudocustos pela me´dia das observac¸o˜es e´ mais efetiva. Considerando estes
aspectos, neste trabalho os pseudocustos foram determinados da seguinte maneira:
1. Antes do in´ıcio do processo de separac¸a˜o e sondagem os pseudocustos das
varia´veis que apresentarem valor fraciona´rio, na soluc¸a˜o do problema inicial rela-
xado, sa˜o calculados explicitamente. Os pseudocustos das demais varia´veis (com
valores inteiros na soluc¸a˜o do problema inicial), sa˜o inicializados com os pro´prios
coeficientes da func¸a˜o objetivo.
2. Apo´s a avaliac¸a˜o de cada subproblema candidato, o respectivo pseudocusto
(aumento ou reduc¸a˜o), relativo a` varia´vel empregada na separac¸a˜o, e´ atualizado
pela me´dia de todas as observac¸o˜es realizadas.
Deste modo, no in´ıcio do processo sa˜o resolvidos 2 PLs para cada varia´vel com valor na˜o inteiro
e, posteriormente, um pseudocusto e´ atualizado apo´s a resoluc¸a˜o de cada PL.
Para o exemplo relacionado com a a´rvore da Figura 5.1, durante a etapa de inicializac¸a˜o,
deveriam ser calculados explicitamente os pseudocustos das varia´veis n12 e n13 que apresentam
valores fraciona´rios. Por outro lado, a varia´vel n23, que apresenta valor inteiro, teria seus pseu-
docustos igualados ao coeficiente de custo da func¸a˜o objetivo de (5.1). Os pseudocustos iniciais
da varia´vel n12 ja´ foram calculados e sa˜o dados pelas expresso˜es (5.8) e (5.9). Para determinar os
pseudocustos da varia´vel n13 e´ necessa´rio conhecer o resultado de dois PLs adicionais, mostrados
na Figura 5.3.
Considerando que a numerac¸a˜o dos no´s esta´ de acordo com a Figura 5.3, os pseudocustos
iniciais da varia´vel n13 sa˜o dados por:
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v0inf = 27/7
n12 = 4/7










n13 ≤ 0 n13 ≥ 1
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1− (n13 − [n13])
=
82/21− 27/7




' 0, 0952 (5.13)
A partir dos valores iniciais, calculados explicitamente ou obtidos da func¸a˜o objetivo, a
evoluc¸a˜o dos valores observados para os pseudocustos ao longo da a´rvore da Figura 5.1 e´ dada
pela Tabela 5.1.
Tabela 5.1: Evoluc¸a˜o dos pseudocustos observados na a´rvore da Figura 5.1.













Inicializac¸a˜o 0 27/7 1/12 3,25 26/7 2/21 2 2
1 2 5,25 3,25
2 4 7 2
3 3 40/7 26/7
4 6 10 5
5 5 55 345
6 1 82/21 1/12
7 8 4 2
8 7 201 206,95
Em cada etapa do processo, os valores me´dios atuais sa˜o determinados pela relac¸a˜o entre a
soma atual dos valores observados e o nu´mero de observac¸o˜es realizadas ate´ o momento. Assim,




= 22/21 ' 1, 0476 (5.14)
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De modo similar, a evoluc¸a˜o dos pseudocustos encontrada para a a´rvore da Figura 5.2 e´
dada pela Tabela 5.2.
Tabela 5.2: Evoluc¸a˜o dos pseudocustos observados na a´rvore da Figura 5.2.













Inicializac¸a˜o 0 27/7 1/12 3,25 26/7 2/21 2 2
1 1 82/21 1/12
2 4 4 2
3 2 5,25 3,25
4 3 201 206,95
Uma melhoria adicional pode ser introduzida neste processo quando sa˜o resolvidos sucessi-
vos problemas semelhantes. Nesse caso, ao inve´s de calcular explicitamente o pseudocusto ou
inicializa´-lo com o coeficiente de custo da func¸a˜o objetivo, pode-se adotar, como valor inicial,
o valor me´dio final obtido na resoluc¸a˜o do problema anterior. Desse modo, desde o in´ıcio do
processo seria utilizado um valor bastante representativo que corresponderia a` me´dia dos valores
observados na a´rvore que foi percorrida para resolver o problema anterior.
5.4.2 Selec¸a˜o do subproblema candidato
Embora na˜o exista uma te´cnica sistema´tica para determinar qual subproblema conduz mais
ra´pido a` soluc¸a˜o, existem algumas regras emp´ıricas que permitem identificar caminhos atrativos.
Por um lado existe a regra LIFO (Last In, First Out) que produz uma busca em profundidade.
Esta estrate´gia permite que o subproblema descendente seja resolvido a partir do problema
anterior (pois estes diferem em apenas um limite de uma varia´vel) e minimiza as necessidades
de memo´ria para armazenar as informac¸o˜es dos candidatos. Isto foi utilizado na resoluc¸a˜o do
problema exemplo (5.1), gerando a a´rvore da Figura 5.1, cuja ordem de selec¸a˜o encontra-se na
Tabela 5.3. Com a aplicac¸a˜o desta regra, foram analisados ao todo 9 no´s mas o nu´mero ma´ximo
de candidatos armazenados foi 3.
Tabela 5.3: Evoluc¸a˜o da a´rvore branch-and-bound da Figura 5.1 – regra LIFO.
Etapa Candidatos existentes No´ examinado Descendentes gerados
Inicializac¸a˜o 0 0 1 e 2
1 1 e 2 2 3 e 4
2 1, 3 e 4 4 —
3 1 e 3 3 5 e 6
4 1, 5 e 6 6 —
5 1 e 5 5 —
6 1 1 7 e 8
7 7 e 8 8 —
8 7 7 —
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Por outro lado existem me´todos que utilizam estimativas do valor da func¸a˜o objetivo e
selecionam, dentre todos os candidatos, o subproblema mais promissor. Esta regra tende a
reduzir o nu´mero total de problemas a serem examinados mas, simultaneamente, aumenta as
necessidades de memo´ria e faz com que os PLs consecutivos na˜o apresentem o mesmo grau de
semelhanc¸a existente na busca em profundidade. Uma forma de determinar uma estimativa vkest

















onde vkinf e´ o valor do limite inferior do candidato (PC
k) e I e´ o conjunto das varia´veis inteiras
do problema (P ). A estimativa (5.15) busca quantificar o valor da melhor soluc¸a˜o inteira que









que quantificam a alterac¸a˜o esperada na func¸a˜o objetivo quando a
varia´vel nki deixa seu valor original para assumir os valores inteiros vizinhos. Amelhor estimativa
e´, enta˜o, obtida atrave´s da soma do limite inferior do candidato com o somato´rio dos menores
valores associados a`s alterac¸o˜es necessa´rias para tornar todas as varia´veis inteiras. Observar que
essa expressa˜o assume que os pseudocustos sa˜o esta´veis e que existe uma espe´cie de independeˆncia
entre as varia´veis inteiras [?].
Quando e´ aplicada ao problema exemplo (5.1) a selec¸a˜o do pro´ximo candidato pela melhor
estimativa, o processo de soluc¸a˜o simplifica-se e e´ produzida a a´rvore da Figura 5.2. Na Ta-
bela 5.4, encontram-se os valores relativos a esta a´rvore considerando que sa˜o empregados os
valores me´dios dos pseudocustos apresentados na Tabela 5.2. As estimativas apresentadas na
















































































' 202, 8571 (5.18)
De acordo com a Tabela 5.4, o processo inicia com a divisa˜o do no´ 0 nos seus descendentes 1
e 2. O no´ 1 e´, enta˜o, selecionado, por possuir a melhor estimativa (v1est = 4), sendo dividido em
seus descendentes 3 e 4. A ana´lise do candidato mais promissor, no´ 4, resulta em uma soluc¸a˜o
inteira que passa a ser a incumbente e permite sondar todos os no´s remanescentes (no´s 2 e 3).
Para este exemplo, e´ interessante observar que a selec¸a˜o dos candidatos tomaria o mesmo
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Tabela 5.4: Evoluc¸a˜o da a´rvore branch-and-bound – melhor estimativa.
Etapa Candidatos Estimativascalculadas No´ examinado
Descendentes
gerados No´s sondados
Inicializac¸a˜o 0 — 0 1 e 2 —
1 1 e 2
v1est = 4
v2est ' 5, 3333
1 3 e 4 —
2 2, 3 e 4
v3est ' 202, 8571
v4est = v
4 = v∗ = 4
4 — 2 e 3
rumo, caso fossem utilizados pseudocustos com valores constantes e iguais aos coeficientes de
custo de cada varia´vel. Neste caso, as estimativas seriam ligeiramente diferentes mas a sequ¨eˆncia
















v2est = 5, 25 + min [2× 0, 125; 2 (1− 0, 125)] = 5, 5 (5.20)
v3est = 201 +min [2× 0, 5; 2 (1− 0, 5)] = 202 (5.21)
Atrave´s deste simples exemplo, observa-se que a selec¸a˜o do candidato pela melhor estimativa
reduziu sensivelmente o nu´mero de PLs necessa´rios para obter a soluc¸a˜o final (de 9 para 5). Em
problemas de maiores dimenso˜es, essa reduc¸a˜o torna-se, ainda, mais sens´ıvel. O grande incon-
veniente do uso da estimativa da expressa˜o (5.15) e´ a necessidade de resolver os PLs de todos os
problemas candidatos e armazenar as informac¸o˜es obtidas (soluc¸a˜o e base o´tima), para facilitar
a soluc¸a˜o dos seus futuros descendentes, antes de fazer a selec¸a˜o. Assim, a cada separac¸a˜o e´
necessa´rio resolver dois PLs, guardar as informac¸o˜es obtidas e determinar as estimativas dos
novos descendentes para depois selecionar, entre todos os candidatos, qual apresenta a melhor
estimativa. Ale´m dos requisitos de armazenagem, parte dos PLs assim resolvidos acabam sendo
inu´teis pois, quando o valor da incumbente e´ atualizado e´ poss´ıvel sondar alguns candidatos
mesmo que o limite inferior destes seja determinado pela soluc¸a˜o mais relaxada do no´ antece-
dente. Uma alternativa para a expressa˜o (5.15) seria determinar a estimativa dos descendentes
a partir da soluc¸a˜o da soluc¸a˜o do PL do no´ antecedente, conforme mostra a Figura 5.4.



















Figura 5.4: Determinac¸a˜o das estimativas dos descendentes.
Deste modo, as estimativas dos no´s descendentes de k (no´s i + 1 e i + 2) seriam obtidas a































que so´ diferem na parcela relativa a` varia´vel j que foi utilizada para separac¸a˜o do problema k.
Mesmo que a qualidade dessas estimativas sejam inferiores a`s obtidas com a expressa˜o (5.15), a
simplificac¸a˜o proporcionada, geralmente, torna-se bastante compensadora.
De um modo geral, a selec¸a˜o pela melhor estimativa nem sempre e´ implementada de modo
rigoroso. Para aproveitar a afinidade entre o no´ de origem e seus descendentes, usualmente,
realiza-se a busca em profundidade selecionando-se sempre o descendente mais promissor ate´
o momento em que o problema possa ser sondado. Quando isto ocorrer, seleciona-se entre todos
os candidatos aquele que apresentar a melhor estimativa. Ainda, quando existem limites de ar-
mazenamento para os candidatos pendentes, e´ importante realizar a selec¸a˜o de modo adaptativo.
Nesse caso, no momento em que o nu´mero de candidatos armazenados atinge um determinado
limite, pro´ximo a` capacidade total de armazenagem, a selec¸a˜o passa a ser implementada pela
regra LIFO ate´ que volte a existir espac¸o para os novos candidatos e possa ser realizada a selec¸a˜o
pela melhor estimativa. Essa e´ uma forma de viabilizar a implementac¸a˜o de uma selec¸a˜o mais
elaborada sem, no entanto, tornar os requisitos de memo´ria proibitivos.
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5.4.3 Selec¸a˜o da varia´vel de separac¸a˜o
Quando a soluc¸a˜o do problema candidato relaxado (PCkR) apresenta diversas varia´veis intei-
ras com valor cont´ınuo, deve-se selecionar uma delas para ser utilizada na separac¸a˜o. A escolha
de uma varia´vel inadequada implica na avaliac¸a˜o de inu´meros subproblemas descendentes que
poderiam ser eliminados atrave´s da sondagem de seus antecedentes. Novamente, na˜o existe uma
te´cnica sistema´tica que permita identificar a varia´vel o´tima de separac¸a˜o mas existem regras
emp´ıricas que indicam quais varia´veis sa˜o mais atrativas. Se a opc¸a˜o for a simplicidade, pode-
se realizar a separac¸a˜o a partir de uma ordem pre´-determinada em func¸a˜o dos coeficientes da
func¸a˜o objetivo (do maior custo para o menor, no problema de planejamento da expansa˜o) ou
do conhecimento das caracter´ısticas espec´ıficas do problema. Analisando-se as a´rvores das Fi-
guras 5.1 e 5.2, observa-se que a soluc¸a˜o do PL correspondente ao no´ 0 apresenta duas varia´veis
com valor fraciona´rio: n12 = 4/7 e n13 = 0, 5. Em ambas a´rvores foi escolhida a varia´vel n12
para separac¸a˜o sendo esta a que possui o maior coeficiente na func¸a˜o objetivo do problema (5.1).
Uma alternativa mais elaborada consiste em buscar, entre todas as varia´veis com valores
fraciona´rios, a varia´vel nj que proporcionaria o maior aumento estimado para a func¸a˜o objetivo,
tendo em vista sondar o mais rapidamente poss´ıvel os descendentes gerados. Existem duas
formas de estimar qual e´ a varia´vel que proporciona a maior degradac¸a˜o no valor da func¸a˜o
objetivo:
MAX MAX: Deste modo, escolhe-se sempre a varia´vel que provoca a maior degradac¸a˜o na
func¸a˜o objetivo visando obter rapidamente um subproblema descendente que possa ser
















MAX MIN: Desta forma, seleciona-se a varia´vel cuja menor variac¸a˜o provocada e´ ma´xima.
Assim, ambos descendentes apresentara˜o um bom potencial para serem sondados. Para o















Para o problema exemplo (5.1), o uso da estimativa de degradac¸a˜o da func¸a˜o objetivo da
expressa˜o (5.24) faria com que a a´rvore de busca percorrida fosse diferente daquelas mostra-
das nas Figuras 5.1 e 5.2. Isso pode ser visualizado desde a selec¸a˜o da primeira varia´vel de
separac¸a˜o (lembrar que, anteriormente, foi escolhida a varia´vel n12). Considere os pseudocustos
apresentados na primeira linha da Tabela 5.1 — va´lidos para o no´ de origem (no´ 0) — que
permitem calcular as estimativas de degradac¸a˜o, associadas a cada uma das varia´veis n12 e n13,
mostradas na Tabela 5.5. De acordo com a expressa˜o (5.24), verifica-se que seria selecionada a




13 = 1, 8571). Assim, a a´rvore de
busca iniciaria com a divisa˜o do problema atrave´s da introduc¸a˜o das restric¸o˜es n13 ≤ 0 e n13 ≥ 1
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que produziriam, respectivamente, os subproblemas candidatos 1 e 2. Por outro lado, se fosse
utilizada a expressa˜o (5.25), haveria um empate e qualquer uma das duas varia´veis poderia ser
empregada para a separac¸a˜o deste problema.

































n12 4/7 1/21 ' 0, 0476 39/28 ' 1, 3929 1,3929 0,0476



























Caso fossem utilizados pseudocustos com valores constantes e iguais aos coeficientes de custo
de cada varia´vel, como realizado, anteriormente, na selec¸a˜o do subproblema candidato, as es-
timativas de degradac¸a˜o da func¸a˜o objetivo seriam diferentes, conforme mostra a Tabela 5.6.
Nesse caso, seria selecionada para separac¸a˜o a varia´vel n12, como realizado nas a´rvores das
Figuras 5.1 e 5.2, independentemente da expressa˜o empregada — (5.24) ou (5.25).

































n12 4/7 20/7 ' 2, 8571 15/7 ' 2, 1429 2,8571 2,1429




























O planejamento da expansa˜o em um
ambiente competitivo
6.1 Introduc¸a˜o
Considerando as diversas alterac¸o˜es que esta˜o ocorrendo na indu´stria de eletricidade, descri-
tas no Cap´ıtulo 2, principalmente no que se refere a abertura de acesso do sistema de transmissa˜o
e o incentivo a` competic¸a˜o na gerac¸a˜o, observa-se que se faz necessa´rio redefinir o papel do plane-
jamento da expansa˜o dos sistemas de gerac¸a˜o e transmissa˜o nesse novo contexto. Anteriormente,
quando a indu´stria era verticalizada, sendo constitu´ıda pelas atividades de gerac¸a˜o, transmissa˜o
e distribuic¸a˜o, a atividade de planejamento da expansa˜o podia ser executada de forma centra-
lizada, com cara´ter deliberativo, visando atender o sistema como um todo de acordo com os
crite´rios adotados pela empresa detentora do monopo´lio do servic¸o. Assim, os empreendimentos
de gerac¸a˜o e transmissa˜o podiam ser avaliados de forma integrada sendo escolhido o conjunto
que apresentasse o melhor resultado com o menor custo total de investimento e operac¸a˜o. Ale´m
disto, a empresa verticalmente integrada possu´ıa todos os dados a respeito do setor pois na˜o
havia interesse na omissa˜o de informac¸o˜es entre os setores de gerac¸a˜o, transmissa˜o e distribuic¸a˜o;
pelo contra´rio, todos se beneficiavam com o compartilhamento desses dados.
Na realidade atual do setor ele´trico, o papel do planejamento da expansa˜o assume novas
caracter´ısticas, pois os empreendimentos de gerac¸a˜o, transmissa˜o e distribuic¸a˜o passam a ser
controlados por agentes econoˆmicos diferentes, com interesses diversos. As informac¸o˜es que
antes eram compartilhadas livremente, passam a apresentar conotac¸a˜o estrate´gica e isso reduz o
fluxo de dados a`s informac¸o˜es que sa˜o requisitadas de forma mandato´ria. Sob a o´tica individual
de cada um dos empreendimentos, as modificac¸o˜es no sistema de gerac¸a˜o e transmissa˜o passam
a ter diferentes interpretac¸o˜es:
• Gerac¸a˜o – A empresa produtora de energia esta´ interessada em vender sua produc¸a˜o e
vera´ com bons olhos todas as modificac¸o˜es no sistema ele´trico que permitam ampliar seus
horizontes de atuac¸a˜o mas rechac¸ara´ todas as alterac¸o˜es que proporcionem o aumento
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da concorreˆncia na sua a´rea. Para a empresa de gerac¸a˜o, quanto menor for a oferta de
energia na regia˜o, maior podera´ ser o prec¸o praticado e, consequ¨entemente, maior sera´
a lucratividade do seu nego´cio. Por outro lado, o aumento da concorreˆncia provocaria
reduc¸a˜o no prec¸o e no lucro.
• Distribuic¸a˜o – A empresa distribuidora de energia e os grandes consumidores desejara˜o
ter a liberdade de escolher entre diversos fornecedores para poder negociar o melhor
prec¸o e aumentar sua lucratividade. Desse modo, mesmo que na˜o existam justificati-
vas te´cnico/econoˆmicas para tanto, essas empresas desejara˜o possuir uma so´lida conexa˜o
com o sistema para viabilizar o livre acesso a seus fornecedores e reduzir o custo de uti-
lizac¸a˜o do sistema de transmissa˜o. Ale´m disto, a instalac¸a˜o de novos produtores em regio˜es
pro´ximas sera´ sempre avaliada de forma positiva pois propiciara´ o aumento da oferta que
devera´ reduzir o prec¸o da energia.
• Transmissa˜o – A empresa de transmissa˜o buscara´, tambe´m, aumentar a sua eficieˆncia
econoˆmica atrave´s da maximizac¸a˜o do uso do sistema de transmissa˜o existente e da mi-
nimizac¸a˜o de seus investimentos. Embora tal pol´ıtica possa ser interessante para esse
concessiona´rio, certamente impora´ muitas restric¸o˜es de uso do sistema para as partes
interessadas, por exemplo as empresas de gerac¸a˜o e distribuic¸a˜o. A presenc¸a de congesti-
onamentos no sistema de transmissa˜o, ale´m de reduzir ou inviabilizar algumas transac¸o˜es,
tende a aumentar o custo da energia (porque restringe o nu´mero de fornecedores habili-
tados) e reduzir a seguranc¸a do sistema. Para outros usua´rios, que apenas se utilizam do
sistema de transmissa˜o como meio de transporte, tais efeitos sa˜o observados da mesma
maneira.
Esta diversidade de interesses, muitas vezes conflitantes, impo˜em a necessidade de uma re-
gulamentac¸a˜o que exija dos servic¸os de gerac¸a˜o, transmissa˜o e distribuic¸a˜o um padra˜o mı´nimo
de qualidade operacional e atribua penalidades no caso do na˜o cumprimento das metas especi-
ficadas. No Brasil, a regulac¸a˜o e fiscalizac¸a˜o da produc¸a˜o, transmissa˜o, distribuic¸a˜o e comerci-
alizac¸a˜o da energia ele´trica esta´ a cargo da ANEEL [?]. Ale´m disso, a atividade de gerac¸a˜o de
energia ele´trica e´ exercida mediante concessa˜o ou autorizac¸a˜o sendo as transac¸o˜es de compra e
venda de energia ele´trica nos sistemas interligados realizadas no aˆmbito do MAE, por interme´dio
das regras [?] e mecanismos definidos pela ANEEL.
Do ponto de vista operacional, o sistema ele´trico como um todo necessita ser operado de
modo previs´ıvel e imparcial. A responsabilidade pela coordenac¸a˜o e controle da operac¸a˜o das
instalac¸o˜es de gerac¸a˜o e transmissa˜o de energia ele´trica nos sistemas interligados brasileiros e´ do
ONS que foi criado para substituir a estrutura cooperativa de coordenac¸a˜o da operac¸a˜o existente,
tendo como responsabilidade manter os ganhos sine´rgicos resultantes da otimizac¸a˜o da operac¸a˜o
dos sistemas de transmissa˜o e gerac¸a˜o de energia ele´trica e viabilizar a expansa˜o do sistema de
transmissa˜o a mı´nimo custo.
No planejamento da expansa˜o do sistema ele´trico, os investimentos realizados na gerac¸a˜o
e na transmissa˜o precisam ser avaliados conjuntamente (para possibilitar a maximizac¸a˜o dos
ganhos sine´rgicos) mas de forma distinta, em func¸a˜o da natureza dos empreendimentos. O
empreendimento de gerac¸a˜o faz parte da atividade na qual a competic¸a˜o e´ estimulada e podera´
6.2 Estrutura da indu´stria de eletricidade 84
ser realizado pelos agentes de forma individual. A decisa˜o por realizar ou na˜o o investimento,
juntamente com todos os custos, riscos e benef´ıcios, sera˜o de exclusiva responsabilidade do
agente envolvido. Por outro lado, o sistema de transmissa˜o e´ comum para todos os usua´rios
e precisa ser operado e expandido de forma transparente e imparcial, de modo que na˜o iniba
a concorreˆncia entre os agentes do setor. Da mesma forma que a operac¸a˜o do sistema, que e´
coordenada por uma entidade central (no Brasil o ONS e nos Estados Unidos da Ame´rica o ISO,
Independent System Operator), o planejamento da expansa˜o do sistema de transmissa˜o precisa
ser coordenado por uma entidade central. Neste trabalho, esta entidade central sera´ denominada
“Planejador Independente da Expansa˜o”, e sera´ descrita em detalhes a seguir, apo´s a descric¸a˜o
do ambiente competitivo no qual foi concebido. E´ importante observar que a forma de atuac¸a˜o
dessa entidade esta´ alinhada com as atribuic¸o˜es do CCPE [?; ?] mas aplica-se, tambe´m, a uma
estrutura de setor ele´trico um pouco mais gene´rica, como sera´ mostrado a seguir.
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Embora a indu´stria de eletricidade esteja em cont´ınua restruturac¸a˜o, em diversos pa´ıses do
mundo, existem pontos comuns nesta ampla reforma como, por exemplo, a crescente abertura
de espac¸o para capital privado, que e´ requerido para o financiamento da expansa˜o do sistema de
energia ele´trica pois, de um modo geral, o volume de investimentos necessa´rios para tanto e´ muito
superior aos recursos dispon´ıveis nos o´rga˜os estatais que, anteriormente, detinham o monopo´lio.
De um modo geral, as estruturas integradas esta˜o sendo divididas em treˆs empreendimentos:
gerac¸a˜o, transmissa˜o e distribuic¸a˜o, sendo a gerac¸a˜o o empreendimento onde a competic¸a˜o tem
sido mais facilmente introduzida. Neste contexto, a estrutura do setor ele´trico adotada neste
trabalho baseia-se nos seguintes princ´ıpios fundamentais:
• E´ permitida a competic¸a˜o na gerac¸a˜o da energia ele´trica – As empresas de gerac¸a˜o
podera˜o produzir e vender energia atrave´s de contratos com consumidores espec´ıficos ou
negocia´-la no mercado de energia (no Brasil, o MAE).
• A operac¸a˜o do sistema e´ coordenada por uma entidade central – Um o´rga˜o in-
dependente esta´ encarregado da operac¸a˜o do sistema ele´trico e, apo´s receber todas as
transac¸o˜es ele´tricas desejadas pelas partes interessadas, determina quais transac¸o˜es po-
dera˜o ser realizadas e quais precisam ser modificadas, considerando crite´rios te´cnicos de
seguranc¸a bem definidos (no Brasil, o ONS).
• A expansa˜o do sistema e´ coordenada por uma entidade central – Uma entidade
independente e´ responsa´vel pela coordenac¸a˜o do planejamento da expansa˜o do sistema (no
Brasil, o CCPE). Esta entidade pode ser espec´ıfica para tal fim ou estar incorporada a`
entidade que realiza a operac¸a˜o do sistema.
A competic¸a˜o na produc¸a˜o da energia ele´trica e´ implementada atrave´s de um mercado de
energia no qual sa˜o negociadas quantidades e valores para horizontes de longo, me´dio e curto
prazo. Entre as formas pelas quais a energia pode ser negociada destacam-se as seguintes:
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• Contratos bilaterais – Sa˜o contratos firmados entre quaisquer duas partes envolvendo
quantidades de energia e valores para horizontes de longo, me´dio e curto prazo. Contratos
bilaterais de longo prazo consideram um horizonte de muitos anos e podem ser utiliza-
dos para garantir o financiamento e a rentabilidade de um determinado investimento na
gerac¸a˜o ou o atendimento de uma demanda conhecida a um prec¸o razoa´vel. Contratos de
me´dio prazo podem ser realizados para horizontes de alguns anos para suprir as deficieˆncias
nos valores contratados para o longo prazo. Podem existir, ainda, contratos bilaterais para
e´pocas espec´ıficas do ano, em func¸a˜o da sazonalidade da demanda ou da disponibilidade
dos recursos hidra´ulicos. Contratos de curto prazo, considerando horizontes de meses ou
semanas, tambe´m poderiam ser realizados mas, geralmente, tais necessidades sa˜o prefe-
rencialmente negociadas no mercado da semana ou do dia seguinte.
• Mercado do dia seguinte – No mercado do dia seguinte sa˜o negociados quantidades
e valores de energia que na˜o foram inclu´ıdos nos contratos bilaterais. Em geral, tanto
fornecedores quanto consumidores na˜o comprometem a totalidade da sua capacidade e
demanda nos contratos pre´vios e, assim, sempre existe algum excedente que precisa ser
ajustado no curto prazo. Neste mercado, o prec¸o da energia varia de acordo com os
valores das ofertas dispon´ıveis e na˜o ha´ certeza de que todas as quantidades ofertadas
sera˜o vendidas ou que toda a demanda solicitada sera´ atendida — em func¸a˜o dos limites
do sistema de transmissa˜o, da careˆncia de ofertas ou dos prec¸os praticados. Juntamente
com o mercado do dia seguinte pode, ainda, coexistir um mercado da semana (ou meˆs)
seguinte com caracter´ısticas muito semelhantes, com excec¸a˜o do prazo de liquidac¸a˜o.
• Mercado spot – E´ o mercado de curt´ıssimo prazo no qual as necessidades de u´ltima
hora precisam ser resolvidas quase em tempo real. As incertezas com relac¸a˜o aos valores
negociados sa˜o muito grandes e podem haver oscilac¸o˜es bruscas no prec¸o de uma hora para
a outra.
Do ponto de vista do planejamento da expansa˜o do sistema de gerac¸a˜o e transmissa˜o, os
contratos de longo e me´dio prazo desempenham um papel fundamental pois auxiliam na loca-
lizac¸a˜o e quantificac¸a˜o das necessidades do sistema para os horizontes de me´dio e longo prazo e
permitem que os investidores possam aumentar sua seguranc¸a com relac¸a˜o ao tempo necessa´rio
para recuperar o capital investido. Por outro lado, os valores praticados no mercado de curto
prazo (mercados do dia, semana ou meˆs seguinte e spot) servem como orientac¸a˜o para a definic¸a˜o
dos valores que sera˜o utilizados nos contratos de me´dio e longo prazo.
Sem levar em conta as particularidades locais, que dependem do modelo implementado, a
estrutura de indu´stria considerada engloba diversos modelos competitivos que ja´ esta˜o operando,
como por exemplo os modelos implementados na Califo´rnia [?] e no Reino Unido [?]. Ale´m
disto, os modelos convencionais podem, tambe´m, ser inclu´ıdos, bastando que seja considerada a
existeˆncia de um u´nico participante no setor, que tem o poder de controlar todas as ofertas.
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6.3 O planejador independente da expansa˜o do sistema
A entidade central sugerida para coordenar a execuc¸a˜o do plano de expansa˜o do sistema
ele´trico, foi concebida dentro de uma estrutura competitiva na qual os agentes do setor teˆm
liberdade para escolher, dentro de um conjunto de investimentos poss´ıveis, quando, onde e
quanto investir. Embora os interessados tenham liberdade de escolha, o planejador do sistema
tera´ uma participac¸a˜o ativa no direcionamento dos investimentos pois sera´ responsa´vel pela
divulgac¸a˜o dos sinais econoˆmicos que retratara˜o o comportamento previsto para a operac¸a˜o do
sistema ao longo do horizonte de planejamento. Utilizando as informac¸o˜es do sistema atual,
as alterac¸o˜es ja´ confirmadas na gerac¸a˜o, transmissa˜o e consumo, juntamente com os dados
previstos para a demanda, o planejador central buscara´ determinar um plano indicativo o´timo
de expansa˜o, do ponto de vista global, ou seja, um plano que atende a`s necessidades de toda a
sociedade de forma imparcial (o´timo social). Ale´m do plano indicativo, o planejador divulgara´
um conjunto de sinais econoˆmicos que auxiliara˜o a revelar respostas para as questo˜es relacionadas
com a definic¸a˜o de quando, onde e quanto investir. Estes indicadores tambe´m sera˜o u´teis para
estabelecer as quantidades e valores que devem ser envolvidos nos contratos bilaterais de me´dio e
logo prazo. Assim, a entidade encarregada do planejamento tem as seguintes atribuic¸o˜es ba´sicas:
1. Realizar a previsa˜o da demanda do sistema para o per´ıodo utilizado no planejamento e, em
func¸a˜o desta demanda, determinar o conjunto de alternativas de investimentos poss´ıveis
em gerac¸a˜o e transmissa˜o especificando o local previsto para a instalac¸a˜o dos equipamentos
juntamente com estimativas de capacidades, tipos e custos associados.
2. Determinar o plano indicativo o´timo de expansa˜o do sistema gerac¸a˜o/transmissa˜o e divul-
gar os sinais econoˆmicos para que os agentes do setor possam identificar os empreendimen-
tos atrativos, oriundos da insuficieˆncia dos valores ja´ confirmados de gerac¸a˜o, transmissa˜o
e demanda.
3. Interagir com os agentes do setor e receber as propostas das alterac¸o˜es desejadas na
gerac¸a˜o, transmissa˜o e demanda. Exemplos de propostas seriam:
• Interesse por parte de um produtor em aumentar a sua oferta de energia, a partir de
um determinado ano, provavelmente, pro´ximo a um ponto onde fossem detectados
cortes de carga associados a custos marginais elevados. Isto seria acrescentado a`s
alterac¸o˜es confirmadas de gerac¸a˜o e inclui tanto a parcela reservada aos contratos
bilaterais de me´dio e longo prazo como tambe´m a parcela destinada a` venda nos
mercados de curto prazo em leilo˜es hora´rios, dia´rios e semanais.
• Confirmac¸a˜o, por parte de um consumidor, do interesse em adquirir quantidades
determinadas de energia ao longo dos anos que compreendem o horizonte de plane-
jamento, buscando evitar a necessidade de adquirir energia de alto custo no mercado
de curto prazo. Tal interesse seria concretizado, por exemplo, atrave´s de um con-
trato bilateral com algum fornecedor. Isto constituiria uma alterac¸a˜o confirmada de
demanda.
O objetivo dessa interac¸a˜o e´ definir o ma´ximo poss´ıvel o futuro mercado de energia, de
modo que a expansa˜o do sistema de transmissa˜o possa ser realizada com o mı´nimo de in-
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certeza poss´ıvel. Em outras palavras, busca-se conhecer os valores de produc¸a˜o e consumo
de todos os agentes nos horizontes de curto, me´dio e longo prazo de modo que as previso˜es
realizadas sejam consistentes. Todos os de´ficits observados em simulac¸o˜es, tomando-se
como base os dados das previso˜es, se traduziriam em altos custos marginais para a energia
e motivariam a definic¸a˜o das posic¸o˜es de longo prazo dos agentes envolvidos.
A forma pela qual o planejador da expansa˜o do sistema atua dentro desta estrutura compe-
titiva de indu´stria de eletricidade encontra-se resumida na Figura 6.1. Periodicamente, o plano
indicativo de expansa˜o vigente e as previso˜es atuais para a operac¸a˜o do sistema, ao longo de todo
o horizonte de planejamento considerado, sa˜o definidos executando-se um ciclo deste processo
interativo. Inicialmente, considerando os dados do sistema existente, a demanda prevista e as
alterac¸o˜es confirmadas na gerac¸a˜o, transmissa˜o e demanda, o planejador determina e divulga o
plano indicativo de expansa˜o juntamente com os valores previstos dos cortes de carga e custos
marginais do sistema. Utilizando estas informac¸o˜es, os agentes de mercado respondera˜o defi-
nindo novos investimentos ou valores contratados de gerac¸a˜o e consumo que sa˜o acrescentados
ao conjunto das alterac¸o˜es confirmadas e sera˜o considerados na pro´xima determinac¸a˜o do plano
indicativo o´timo de expansa˜o. A decisa˜o pela instalac¸a˜o de uma nova usina, a confirmac¸a˜o de
um consumidor do desejo de definir sua demanda no longo prazo ou a inclusa˜o de novos con-
tratos bilaterais de longo e me´dio prazo sa˜o exemplos de alterac¸o˜es que podem ser propostas
pelos agentes do setor. Assim, dinamicamente, o plano indicativo de expansa˜o sera´ atualizado,












plano indicativo e os
valores previstos para
corte de carga e custos
marginais do sistema
Agentes do mercado fazem
propostas de alterac¸o˜es na gerac¸a˜o,
transmissa˜o e demanda
Figura 6.1: Estrutura competitiva para expansa˜o
Periodicamente (uma vez por ano, por exemplo, ou apo´s o surgimento de novidades signifi-
cativas), o planejador realiza a atualizac¸a˜o e/ou revisa˜o do plano vigente de expansa˜o para um
horizonte de longo prazo (20 anos, por exemplo). A atualizac¸a˜o/revisa˜o do plano indicativo de
expansa˜o e´ realizada atrave´s dos seguintes passos:
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I Interac¸a˜o com o mercado – Considerando as previso˜es divulgadas anteri-
ormente pelo planejador, os diversos agentes do setor podera˜o modificar suas
posic¸o˜es de longo prazo, por exemplo, atrave´s da realizac¸a˜o de novos investi-
mentos na gerac¸a˜o, do interesse em definir quantidades de consumo energia para
o futuro ou do desejo em financiar algum projeto de ampliac¸a˜o da capacidade
de transmissa˜o. A disputa pela concessa˜o dos servic¸os de gerac¸a˜o e transmissa˜o
sera´ realizada na forma de concorreˆncia pu´blica que definira´ as propostas ven-
cedoras que sera˜o encaminhadas ao planejador e utilizadas no passo seguinte.
II Otimizac¸a˜o pelo planejador – Considerando as informac¸o˜es atualizadas a
respeito do sistema ele´trico e a demanda prevista, o planejador realizara´ a si-
mulac¸a˜o da operac¸a˜o do sistema ao longo de todo o horizonte de planejamento
e determinara´ o plano o´timo de expansa˜o atual que consiste na soluc¸a˜o do pro-
blema de planejamento dinaˆmico integrado da expansa˜o do sistema de gerac¸a˜o
e transmissa˜o.
III Divulgac¸a˜o das previso˜es – O planejador divulgara´ o comportamento pre-
visto para o mercado de energia revelando o carregamento dos geradores, linhas
e transformadores, juntamente com os custos marginais associados ao aumento
incremental na demanda ou na capacidade de gerac¸a˜o e transmissa˜o. Para com-
plementar estas informac¸o˜es, o planejador divulgara´, tambe´m, os investimentos
que fazem parte do plano o´timo de expansa˜o das capacidades de gerac¸a˜o e
transmissa˜o distribu´ıdos ao longo do horizonte de planejamento.
A estrutura de planejamento descrita possui diversas caracter´ısticas deseja´veis:
• Liberdade de escolha – Os participantes do mercado teˆm liberdade para de-
finir ou na˜o suas posic¸o˜es de me´dio e longo prazo; entretanto, aqueles que o
fizerem, sera˜o beneficiados porque as informac¸o˜es fornecidas sera˜o utilizadas
na simulac¸a˜o da operac¸a˜o — que identificara´ as poss´ıveis deficieˆncias no seu
atendimento — e na definic¸a˜o do plano indicativo o´timo de expansa˜o.
• Visa˜o de longo prazo – Como os participantes sa˜o estimulados a definirem suas
posic¸o˜es com antecedeˆncia, e´ poss´ıvel realizar investimentos considerando prazos
maiores e viabilizar a economia de escala.
• Transpareˆncia – O me´todo empregado para a simulac¸a˜o da operac¸a˜o do sistema
ao longo do horizonte de planejamento e´ o mesmo utilizado no planejamento da
operac¸a˜o do sistema sendo, portanto, publicamente estabelecido. Ale´m disto, os
dados utilizados nesta simulac¸a˜o (valores de demanda previstos pelo planejador
e as grandezas ele´tricas relacionadas com os investimentos e contratos futuros)
estara˜o a` disposic¸a˜o dos interessados.
• Igualdade – Todos os participantes teˆm direitos iguais, sendo o plano indicativo
de expansa˜o definido visando o bem comum e considerando, simultaneamente,
todas as informac¸o˜es conhecidas.
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Observar que a estrutura apresentada engloba o modelo previsto para o setor ele´trico bra-
sileiro [?; ?], bastando que seja removido o cara´ter indicativo das ampliac¸o˜es do sistema de
transmissa˜o que sejam julgadas como inadia´veis, para a garantia das condic¸o˜es de atendimento
do mercado. No atual modelo brasileiro, o CCPE (vide Cap´ıtulo 2, Pa´gina 9) esta´ encarregado
de coordenar e elaborac¸a˜o do planejamento da expansa˜o, com cara´ter indicativo e orientativo
para a gerac¸a˜o e determinativo para a transmissa˜o.
A estrutura proposta para o Planejador Independente da Transmissa˜o e´ um pouco mais
flex´ıvel, pois adota cara´ter indicativo para ambos investimentos, podendo ser empregada, jun-
tamente com a formulac¸a˜o dinaˆmica integrada de expansa˜o, como ferramenta para realizar as
tarefas definidas para o CCPE, em particular, determinar o plano de expansa˜o da gerac¸a˜o e
transmissa˜o. Ale´m disto, os sinais econoˆmicos divulgados para um horizonte de longo prazo po-
dem ser utilizados como subs´ıdio para auxiliar a definic¸a˜o de um sistema de remunerac¸a˜o para
a transmissa˜o1 que seja baseado, tambe´m, na importaˆncia de cada investimento para o sistema
como um todo, mas isto na˜o faz parte dos objetivos deste trabalho.
6.3.1 Planejamento da expansa˜o versus planejamento da operac¸a˜o
Neste trabalho, o planejamento da expansa˜o do sistema de transmissa˜o e´ visto como uma
extensa˜o do planejamento da operac¸a˜o no qual o horizonte de planejamento e´ ampliado, junta-
mente com o nu´mero de controles permitidos. Desse modo, a partir da soluc¸a˜o do problema de
otimizac¸a˜o que descreve a operac¸a˜o do sistema ao longo do tempo e´ poss´ıvel obter um conjunto
de sensibilidades que podera˜o ser utilizadas como sinais econoˆmicos pois quantificam a variac¸a˜o
incremental no custo de operac¸a˜o que e´ provocada por uma variac¸a˜o incremental na capacidade
de todos os investimentos candidatos.
No planejamento da operac¸a˜o deve-se, com os recursos dispon´ıveis no momento, determinar
o perfil de despacho que atenda a`s restric¸o˜es operacionais do pro´ximo per´ıodo de operac¸a˜o do
sistema. No planejamento da expansa˜o deve-se determinar quais novos recursos devem ser incor-
porados ao sistema ele´trico de modo que seja poss´ıvel atender a`s variac¸o˜es previstas na gerac¸a˜o
(inclusa˜o e/ou exclusa˜o de unidades geradoras), demanda e transporte de energia (acre´scimo ou
reduc¸a˜o nos contratos bilaterais) ao longo do per´ıodo que constitui o horizonte de planejamento.
As principais diferenc¸as entre os tipos de planejamento esta˜o resumidas na Tabela 6.1.
1Na atualidade, a remunerac¸a˜o do sistema de transmissa˜o tem gerado algumas controve´rsias, principalmente,
entre os proprieta´rios das instalac¸o˜es. O modelo atual baseia-se em uma quantia anual fixa, definida como “Receita
Anual Permitida”, que e´ estipulada para cada instalac¸a˜o de transmissa˜o, sendo esta repassada ao proprieta´rio
do direito, desde que a referida instalac¸a˜o seja efetivamente disponibilizada de acordo com os crite´rios estipula-
dos (caso isto na˜o ocorra, existira˜o penalidades e o valor recebido sera´ inferior a` Receita Anual Permitida). Este
custo fixo do sistema de transmissa˜o e´, enta˜o, distribu´ıdo entre os usua´rios na forma de rateio (50% para os pro-
dutores e 50% para os consumidores), por interme´dio de uma tarifa nodal que possui uma parcela locacional (hoje
em torno de 30% do valor) e uma parcela fixa na forma de selo (hoje em torno de 70% do valor) [?].
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Tabela 6.1: Diferenc¸as entre o planejamento da operac¸a˜o e da expansa˜o.
Item Planejamento da operac¸a˜o Planejamento da expansa˜o
Modelo de rede Sa˜o definidos todos os controles ne-
cessa´rios para a operac¸a˜o dia´ria do
sistema sendo, portanto, empregados
modelos de rede bastante detalhados.
Utiliza-se uma modelagem simplificada
da rede sendo, inicialmente, conside-
rada apenas a poteˆncia ativa para a
definic¸a˜o dos principais recursos de
gerac¸a˜o e transporte de energia.
Janela de tempo Para o planejamento do dia seguinte,
define-se o modo hora´rio de operac¸a˜o
do sistema ao longo de um per´ıodo
de um dia. Outras modalidades sa˜o
os planejamentos da semana e do meˆs
seguinte.
Determina-se um sistema que seja ca-
paz de atender a`s necessidades futuras
ao longo de um per´ıodo de muitos anos.
O horizonte de planejamento e´ discreti-
zado em diversos esta´gios que represen-
tara˜o a evoluc¸a˜o do sistema no tempo.
Dados considerados Informac¸o˜es sobre as transac¸o˜es bila-
terais e ofertas de quantidades e va-
lores para a compra e venda no mer-
cado de energia. Ale´m disto, sa˜o acei-
tas propostas de ajuste para eliminar
o congestionamento.
Ale´m dos dados utilizados no plane-
jamento da operac¸a˜o de todo o hori-
zonte de planejamento, considera-se a
demanda prevista e todas as alterac¸o˜es
que ja´ esta˜o definidas para o sistema.
Tipo de controles So´ e´ poss´ıvel atuar sobre os controles
existentes, ou seja, na˜o e´ permitido
acrescentar novos equipamentos.
O nu´mero de controles que podem
ser utilizados para atender a` de-
manda ao longo do horizonte de
planejamento e´ muito grande sendo
permitida a instalac¸a˜o de qualquer
espe´cie de equipamento: geradores, li-
nhas de transmissa˜o, transformadores,
FACTS2, banco de capacitores, etc.
Tempo dispon´ıvel No planejamento da operac¸a˜o do dia
seguinte, e´ necessa´rio que o resultado
final seja conhecido em algumas horas
e, portanto, o nu´mero de interac¸o˜es
permitidas com os agentes de mer-
cado e´ limitado.
E´ poss´ıvel realizar diversas interac¸o˜es
com os agentes do setor ate´ que seja ob-
tido o melhor plano de expansa˜o para
todas as partes envolvidas. Ale´m disto,
esse plano pode ser dinamicamente al-
terado visando incorporar as correc¸o˜es
que se mostrarem necessa´rias.
Mesmo considerando as diferenc¸as da Tabela 6.1, o planejamento da expansa˜o do sistema de
transmissa˜o pode ser conduzido de forma semelhante ao planejamento da operac¸a˜o, conforme
ilustra a Tabela 6.2. Definido desta forma, o processo empregado para realizar o planejamento
da expansa˜o do sistema de transmissa˜o torna-se uma extensa˜o do planejamento da operac¸a˜o
na qual emprega-se um modelo de rede simplificado, uma janela de tempo mais abrangente
(mas menos detalhada) e novos dispositivos de controle, pois sa˜o permitidas incluso˜es de novos
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equipamentos. Ale´m disto, a restric¸a˜o de tempo para a divulgac¸a˜o do plano final e´ relaxada e o
nu´mero permitido de interac¸o˜es com os diversos agentes interessados e´ ampliado.
Tabela 6.2: Etapas do planejamento da operac¸a˜o e da expansa˜o.
Etapa Operac¸a˜o do dia seguinte Expansa˜o do sistema
1 O operador do sistema recebe as propostas
de consumo, produc¸a˜o e contrato bilate-
ral, para o pro´ximo dia de operac¸a˜o. Nas
propostas de consumo sa˜o informadas as
quantidades desejadas de energia; nas pro-
postas de produc¸a˜o os valores previstos de
gerac¸a˜o de cada planta; nos contratos bila-
terais as quantidades desejadas e as barras
envolvidas.
O planejador recebe as propostas de con-
sumo, produc¸a˜o e contrato bilateral, previs-
tas para todo o horizonte de planejamento,
juntamente com a definic¸a˜o dos novos em-
preendimentos a serem realizados.
2 Apo´s avaliar as propostas enviadas pelos
agentes do setor, o operador do sistema
divulgara´ sinais indicando se as quantida-
des desejadas podem ser implementadas
ou se estas precisam ser modificadas —
neste caso, apresentara´ sugesto˜es de como
fazeˆ-lo.
Considerando as informac¸o˜es confirmadas e
a demanda prevista, o planejador divulgara´
o modo de operac¸a˜o do sistema ja´ definido —
descrevendo o carregamento das unidades
(geradores, linhas, transformadores, etc.), os
cortes de carga e os custos marginais asso-
ciados, previstos para todo o horizonte de
planejamento — juntamente com o plano in-
dicativo de expansa˜o da gerac¸a˜o e da trans-
missa˜o.
3 Os agentes submetem a programac¸a˜o re-
visada para o operador do sistema e in-
formam alternativas para corrigir o con-
gestionamento caso as quantidades dese-
jadas apresentem conflitos. Com estas
informac¸o˜es o operador automaticamente
modificara´ as transac¸o˜es, se houver neces-
sidade.
Os agentes do setor buscam definir suas
posic¸o˜es futuras visando aproveitar as opor-
tunidades reveladas pelas previso˜es divulga-
das. Isto se dara´ por interme´dio de contratos
de me´dio e longo prazo e, tambe´m, atrave´s da
disputa pela concessa˜o dos direitos de explo-
rar os empreendimentos de gerac¸a˜o e trans-
missa˜o.
4 O operador do sistema fecha o mercado
para o pro´ximo dia e calcula a taxa de
congestionamento das linhas.
Periodicamente o planejador repete as eta-
pas anteriores, incorporando aos dados uti-
lizados nas simulac¸o˜es todas as alterac¸o˜es ja´
definidas para o horizonte de planejamento,
de modo a atualizar as informac¸o˜es a serem
divulgadas.
6.3.2 Simulac¸a˜o da operac¸a˜o do sistema conhecido
Durante a etapa de otimizac¸a˜o, o planejador necessitara´ realizar a simulac¸a˜o do comporta-
mento do sistema ao longo de todo o horizonte de planejamento. Nesta etapa, deve-se representar
a operac¸a˜o do sistema ele´trico da forma mais fiel poss´ıvel para que o sistema planejado atenda
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a`s solicitac¸o˜es dia´rias de seus usua´rios. Quanto mais detalhada for a representac¸a˜o da operac¸a˜o
do sistema, mais completos sera˜o os sinais econoˆmicos divulgados pelo planejador e maior sera´ a
complexidade do problema correspondente. De um modo geral, a simulac¸a˜o da operac¸a˜o devera´
apresentar as seguintes caracter´ısticas:
• Representac¸a˜o da rede de transmissa˜o – O sistema de transmissa˜o de energia sera´
representado por um modelo que retrate a forma de operac¸a˜o dos equipamentos envolvidos,
atrave´s dos bem conhecidos modelos de rede: transportes e do fluxo de carga CC ou CA.
• Discretizac¸a˜o do horizonte de planejamento – O planejamento hora´rio da operac¸a˜o
empregado na definic¸a˜o do mercado do dia seguinte fornecera´ informac¸o˜es importantes
para a simulac¸a˜o da operac¸a˜o ao longo do horizonte de planejamento mas, neste caso, os
blocos de tempo a serem utilizados devera˜o ser maiores, na faixa de meses ou anos.
• Comportamento da oferta e da demanda de energia – A representac¸a˜o do compor-
tamento da oferta e da demanda de energia divide-se em dois grupos com caracter´ısticas
diversas:
– Valores especificados: Neste grupo, encontram-se as quantidades de energia envolvi-
das nos contratos bilaterais de longo e me´dio prazo e os valores das ofertas e demandas
ja´ confirmados para o futuro.
– Valores estimados: Neste grupo, encontram-se os produtores que preferem disponibi-
lizar sua oferta de acordo com as circunstaˆncias de mercado (portanto, na˜o assumem
compromissos de longo e me´dio prazo) e a diferenc¸a entre a demanda prevista pelo
planejador e aquela ja´ confirmada do grupo anterior.
A parcela referente aos valores especificados sera´ representada pelas quantidades definidas
e, se for o caso, pela sua elasticidade com relac¸a˜o a` oferta. Por outro lado, para a re-
presentac¸a˜o dos valores estimados, o planejador devera´ realizar uma previsa˜o da operac¸a˜o
futura do mercado de energia — ou a simulac¸a˜o da operac¸a˜o deste mercado. Neste caso,
sera˜o definidas estimativas para os valores da demanda, da gerac¸a˜o e do custo praticado
durante todo o horizonte de planejamento, juntamente com as respectivas probabilidades
de ocorreˆncia associadas.
Dependendo do modelo utilizado para representar a rede de transmissa˜o, o problema de oti-
mizac¸a˜o que descreve a operac¸a˜o do sistema ele´trico considerando mu´ltiplos esta´gios pode ser
formulado de diversas maneiras. Nesta pesquisa foram empregados 3 modelos de rede (trans-
portes, fluxo de carga CC e h´ıbrido), descritos no Cap´ıtulo 3, cujos problemas de operac¸a˜o sera˜o
detalhados a seguir.
6.3.2.1 Modelo de transportes
Como descrito no Cap´ıtulo 3, todos os ramos do sistema (existentes e candidatos) sa˜o repre-
sentados pelo modelo de transportes e o problema de otimizac¸a˜o da operac¸a˜o do sistema e´ dado
pela seguinte expressa˜o:























s.a. Sf t +Gt + gt + rt = dt pitd


































t = 1, 2, · · · , T
(6.1)
em que:
pitd – multiplicadores de Lagrange das restric¸o˜es de balanc¸o de poteˆncia nas barras, no
esta´gio t [$/pu];
pitT – multiplicadores de Lagrange das restric¸o˜es de limite de fluxo de poteˆncia no sistema de
transmissa˜o, no esta´gio t [$/pu];
pitG – multiplicadores de Lagrange das restric¸o˜es dos limites de gerac¸a˜o dos geradores candi-
datos a instalac¸a˜o, no esta´gio t [$/pu];
pitg – multiplicadores de Lagrange das restric¸o˜es dos limites de gerac¸a˜o dos geradores ja´
instalados, no esta´gio t [$/pu].
Estes multiplicadores constituem sensibilidades que descrevem a variac¸a˜o que ocorreria no
valor da func¸a˜o objetivo do problema quando os limites das respectivas restric¸o˜es fossem alte-
rados de forma incremental. Assim, pitd representa a variac¸a˜o no custo de operac¸a˜o provocada
por um aumento na demanda; pitT representa a variac¸a˜o no custo de operac¸a˜o provocada por um
aumento na capacidade de transmissa˜o (instalac¸a˜o de novas linhas); pitG representa a variac¸a˜o
no custo de operac¸a˜o provocada por um aumento na capacidade de gerac¸a˜o dos candidatos (ins-
talac¸a˜o de novos geradores); pitg representa a variac¸a˜o no custo de operac¸a˜o provocada por um
aumento na capacidade de gerac¸a˜o dos geradores ja´ instalados (ampliac¸a˜o da capacidade dos
geradores existentes).
Observar que os multiplicadores pitT e pi
t
G ja´ foram utilizados anteriormente em (4.21), onde
foram representados por pitij e Π
t
i — vide Pa´gina 45. A diferenciac¸a˜o aqui utilizada e´ proposital
e visa enfatizar a diferenc¸a conceitual que existe entre o problema de operac¸a˜o do sistema ja´
definido, equac¸a˜o (6.1), e subproblema de operac¸a˜o oriundo da decomposic¸a˜o do problema de
planejamento da expansa˜o, equac¸a˜o (4.21). No primeiro, as varia´veis de investimento (ntij e N
t
i ,
t = 1, 2, · · · , T ) assumem valores fixos e descrevem os investimentos ja´ definidos para o horizonte
de planejamento; no segundo, fazem parte da soluc¸a˜o do problema de otimizac¸a˜o.
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6.3.2.2 Modelo do fluxo de carga CC
Neste caso, todos os ramos do sistema (existentes e candidatos) sa˜o representados pelas

































































t = 1, 2, · · · , T
(6.2)
Para a formulac¸a˜o (6.2), a sensibilidade pitT e´ substitu´ıda por outra que indica como varia
o custo total de operac¸a˜o com relac¸a˜o a uma variac¸a˜o incremental na susceptaˆncia do ramo,










. Nesse caso, todos os aˆngulos do sistema
precisam possuir a mesma refereˆncia e, caso o sistema seja na˜o conexo3, e´ necessa´rio utilizar
uma rede de transmissa˜o fict´ıcia para torna´-lo conexo e fazer com que haja uma refereˆncia
angular u´nica, conforme ja´ mencionado na Sec¸a˜o 4.2.2, Pa´gina 35. Como a reataˆncia dessa rede
fict´ıcia e´ elevada (1000 vezes, ou mais, o valor nominal), e´ poss´ıvel obter esta sensibilidade sem
prejudicar sensivelmente a soluc¸a˜o do problema de operac¸a˜o.
Novamente, pode-se observar que os multiplicadores pitd e pi
t
G ja´ foram utilizados anterior-
mente na expressa˜o (4.25), onde foram notados por piti e Π
t
i — vide Pa´gina 47.
6.3.2.3 Modelo h´ıbrido
Neste caso, a rede de transmissa˜o existente e´ representada pelas equac¸o˜es do fluxo de carga
CC e as linhas e transformadores candidatos pelo modelo de transportes, sendo o problema de
otimizac¸a˜o da operac¸a˜o do sistema dado pela seguinte expressa˜o:
3Embora este seja um problema de operac¸a˜o, observar que se trata de uma condic¸a˜o futura, para um horizonte
que pode ser de longo prazo. Nesse caso, e´ poss´ıvel que existam partes ilhadas no sistema, principalmente, nos
esta´gios mais remotos para os quais os investimentos necessa´rios em transmissa˜o ainda na˜o esta˜o definidos.

























t +Gt + gt + rt = dt pitd
|θti − θ
t
j | ≤ φij ∀ij ∈ Ω0
































t = 1, 2, · · · , T
(6.3)
Do mesmo modo que ocorreu nos modelos de rede anteriores, observar-se que os multiplica-
dores pitT e pi
t
G ja´ foram utilizados anteriormente na expressa˜o (4.29), onde foram notados por
pitij e Π
t
i — vide Pa´gina 49.
Observar que, independentemente da formulac¸a˜o adotada, (6.1), (6.2) ou (6.3), todos os
problemas de operac¸a˜o podem ser, facilmente, separados em T problemas independentes, um
para cada esta´gio considerado.
6.3.3 Informac¸o˜es divulgadas pelo planejador
Como ja´ mencionado, o planejador do sistema devera´ divulgar o plano indicativo de ex-
pansa˜o juntamente com um conjunto de sinais econoˆmicos para que os agentes do setor possam
identificar os empreendimentos atrativos, oriundos da insuficieˆncia dos valores ja´ confirmados
de gerac¸a˜o, transmissa˜o e demanda. Estes sinais sera˜o obtidos junto com a soluc¸a˜o do pro-
blema de otimizac¸a˜o da operac¸a˜o do sistema conhecido, ao longo do horizonte de planejamento
e incluiriam:
rt – cortes de carga previstos para o esta´gio t [pu];
pitd – custo marginal nodal da energia (variac¸a˜o no custo total de operac¸a˜o com relac¸a˜o
a um aumento incremental na demanda nas barras), no esta´gio t [$/pu];
Gt – gerac¸a˜o prevista para os geradores candidatos instalados, no esta´gio t [pu];
pitG – variac¸a˜o no custo total de operac¸a˜o com relac¸a˜o a um aumento incremental na
capacidade dos geradores candidatos, no esta´gio t [$/pu];
gt – gerac¸a˜o prevista para os geradores ja´ instalados, no esta´gio t [pu];
pitg – variac¸a˜o no custo total de operac¸a˜o com relac¸a˜o a um aumento incremental na
capacidade dos geradores ja´ instalados, no esta´gio t [$/pu];
f t – fluxos previstos no sistema de transmissa˜o, para o esta´gio t [pu];
pitT ou σ
t – variac¸a˜o no custo total de operac¸a˜o com relac¸a˜o a um aumento incremental na
capacidade (ou na admitaˆncia e capacidade) dos circuitos, no esta´gio t [$/pu].
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Deste modo, considerando o modelo de rede do fluxo de carga CC — cujos resultados sa˜o
bastante adequados, quando se trata da expansa˜o dos sistemas de gerac¸a˜o e transmissa˜o —
as informac¸o˜es divulgadas a respeito do esta´gio t seriam provenientes da soluc¸a˜o do seguinte
problema de otimizac¸a˜o:









































































Por outro lado, o plano indicativo de expansa˜o e´ definido a partir da soluc¸a˜o do problema
dinaˆmico integrado da expansa˜o da capacidade, descrito em detalhes no Cap´ıtulo 3, conside-
rando um horizonte de longo prazo. O planejador divulgara´ todos os investimentos necessa´rios,
definindo localizac¸a˜o, capacidade e momento oportuno de instalac¸a˜o, para que o custo total de
operac¸a˜o e expansa˜o seja mı´nimo. Neste caso, tambe´m sera´ empregado o modelo de rede do fluxo
de carga CC, conforme formulac¸a˜o (3.22), visando proporcionar uma resposta de boa qualidade,
imprescind´ıvel principalmente para os esta´gios iniciais — cujas deciso˜es precisam ser efetivadas
com brevidade para que os geradores e equipamentos de transmissa˜o estejam dispon´ıveis no
instante adequado. Os esta´gios mais distantes das deciso˜es que precisam ser realizadas podem
ter sua representac¸a˜o um pouco mais relaxada (por exemplo atrave´s dos modelos h´ıbrido e de
transportes), visando simplificar a soluc¸a˜o do problema multiesta´gio, sem prejudicar a avaliac¸a˜o
dos esta´gios iniciais. Desse modo, os esta´gios iniciais, cujos resultados requerem maior precisa˜o e
cujas previso˜es tendem a ser mais exatas (em func¸a˜o da proximidade), seriam representados pelo
modelo de rede do fluxo de carga CC. Os esta´gios mais remotos, cujos resultados teˆm cara´ter
apenas orientativo e cujas previso˜es podem ser bastante afetadas por alterac¸o˜es de cara´ter social,
legal, ambiental, tecnolo´gico, etc., seriam representados por modelos de rede mais simples como
o h´ıbrido ou transportes. Outra simplificac¸a˜o bastante u´til pode ser obtida com o relaxamento
da natureza inteira das varia´veis de investimento dos esta´gios mais distantes. Deste modo o






Utilizando-se a formulac¸a˜o descrita no Cap´ıtulo 3 foi desenvolvido um programa computa-
cional que resolve o problema do planejamento integrado da expansa˜o em mu´ltiplos esta´gios,
utilizando decomposic¸a˜o de Benders e o algoritmo branch-and-bound especializado, descrito no
Cap´ıtulo 5, para resolver os problemas inteiros.
Neste Cap´ıtulo, inicialmente, descrevem-se os detalhes da implementac¸a˜o do co´digo desenvol-
vido e, aproveitando-se das facilidades implementadas e descritas, apresenta-se uma comparac¸a˜o
entre os modelos de rede utilizados (transportes, fluxo de carga CC e h´ıbrido), enfocando a qua-
lidade dos resultados e o tempo de simulac¸a˜o envolvido. Sa˜o utilizados dois sistemas bastante
conhecidos, um de pequeno porte (Garver com 6 barras e 15 circuitos) e outro de me´dio porte (Sul
brasileiro com 46 barras e 79 circuitos)1.
A seguir, demonstra-se a influeˆncia das restric¸o˜es adicionais, descritas na Sec¸a˜o 4.4.1, na
melhoria do desempenho do algoritmo de decomposic¸a˜o. Para tanto, utiliza-se o sistema Sul
brasileiro de 46 barras, no caso em que o redespacho na˜o e´ permitido que constitui a condic¸a˜o
de soluc¸a˜o mais dif´ıcil.
Por outro lado, a avaliac¸a˜o da influeˆncia dos crite´rios de selec¸a˜o, descritos na Sec¸a˜o 5.4,
no desempenho do algoritmo branch-and-bound, e´ realizada utilizando-se o mesmo sistema Sul
brasileiro mas para o caso em que o redespacho e´ permitido. Esta condic¸a˜o de operac¸a˜o, em-
bora muito mais favora´vel que a anterior, e´ suficiente para mostrar a variac¸a˜o de desempenho
do algoritmo branch-and-bound quando os crite´rios de selec¸a˜o do subproblema candidato e da
varia´vel de separac¸a˜o sa˜o alterados.
1O nu´mero de circuitos candidatos indica a complexidade desses problemas.
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Para finalizar, o planejamento integrado em mu´ltiplos esta´gios e´ exemplificado atrave´s de
dois sistemas ele´tricos (um teo´rico de 5 barras em 3 esta´gios e outro baseado no sistema Sul
brasileiro em 2 esta´gios) e um exemplo de atuac¸a˜o do planejador independente e´ minuciosamente
detalhado.
7.2 Detalhes da implementac¸a˜o realizada
A implementac¸a˜o computacional foi desenvolvida em uma plataforma SunTM UltraTM uti-
lizando o sistema operacional Solaris 2.6 e o compilador SunProTM FORTRAN 3.0.12. Deste
modo, salvo quando indicado o contra´rio, todos os tempos apresentados se referem a` execuc¸a˜o
do programa em uma estac¸a˜o de trabalho UltraSparc1-170, cujas caracter´ısticas relevantes sa˜o:
clock de 167Mhz, 341 Mips, 126 Mflops e memo´ria de 128 Mbytes. Em func¸a˜o da padronizac¸a˜o
adotada (FORTRAN 77), os co´digos fontes podem ser compilados, sem alterac¸o˜es, em outras
plataformas, como por exemplo computadores pessoais rodando Microsoft
eR WindowsTM 95 e
utilizando o compilador Microsoft
eR Fortran PowerStationTM 4.03. As principais caracter´ısticas
do programa computacional implementado sa˜o descritas a seguir.
7.2.1 Estrutura geral
O programa implementado permite representar a rede de transmissa˜o atrave´s dos treˆs mo-
delos descritos no Cap´ıtulo 3, a saber:
1. Modelo de transportes (vide Sec¸o˜es 3.2.1 e 3.3.1);
2. Modelo do fluxo de carga CC (vide Sec¸o˜es 3.2.2 e 3.3.2);
3. Modelo h´ıbrido (vide Sec¸o˜es 3.2.3 e 3.3.3).
Independentemente do modelo de rede utilizado, a simulac¸a˜o pode ser realizada de modo
hierarquizado em fases, como descrito no Cap´ıtulo 4, nas Sec¸o˜es 4.2.4 e 4.3.4. De uma maneira
geral, os problemas sa˜o resolvidos em treˆs fases, para as quais sa˜o dados os modelos de rede
inicial e final que devem ser empregados:
Fase I – Cada esta´gio e´ considerado um problema independente e as varia´veis de investi-
mento sa˜o consideradas cont´ınuas.
Fase II – Problema multi-esta´gio com varia´veis de investimento cont´ınuas.
Fase III – Problema multi-esta´gio e varia´veis de investimento inteiras.
2Sun, Ultra, Solaris e SunPro sa˜o marcas registradas da Sun Microsystem Laboratories, Inc..
3Microsoft, Windows e PowerStation sa˜o marcas registradas da Microsoft Corporation.
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Em cada fase, inicia-se com o modelo inicial estipulado e, apo´s obter a convergeˆncia para
esse modelo, altera-se para o pro´ximo modelo de rede. Esse processo se repete ate´ que seja
obtida a convergeˆncia para o modelo final da respectiva fase, quando se passa para a pro´xima
fase. E´ utilizada a sequ¨eˆncia natural dos modelos de rede de transmissa˜o, em func¸a˜o de sua
complexidade, ou seja: transportes-h´ıbrido-CC. Por exemplo, para empregar as fases do modo
como foram descritas na Sec¸a˜o 4.2.4, para o planejamento esta´tico da expansa˜o, seriam utilizados
os modelos de rede apresentados na Tabela 7.1.
Tabela 7.1: Modelos de rede inicial e final de cada fase.




Quando sa˜o considerados va´rios esta´gios, a atualizac¸a˜o dos modelos de rede e´ realizada de
modo escalonado, visando suavizar o processo de transic¸a˜o. Em cada fase, apo´s todos os esta´gios
convergirem para o modelo inicial, e´ realizada a alterac¸a˜o do modelo de rede do primeiro esta´gio,
mantendo-se o modelo dos demais esta´gios. Depois que o primeiro esta´gio convergir para o novo
modelo, e´ realizada a atualizac¸a˜o do modelo do segundo esta´gio e assim sucessivamente, ate´
que todos os esta´gios tenham convergido para o modelo final da fase considerada. Assim, o
processo de escalonamento da soluc¸a˜o de uma determinada fase de um problema composto de
treˆs esta´gios que inicia com o modelo de transportes e termina com o modelo h´ıbrido, e´ formado
por 4 etapas, conforme mostra a Tabela 7.2. Na etapa inicial, e´ utilizado o modelo de transportes
para todos os esta´gios e, nas etapas seguintes, o modelo de rede vai convergindo passo a passo
para o modelo h´ıbrido.
Tabela 7.2: Escalonamento da atualizac¸a˜o dos modelos.
Esta´gio Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
1 transportes h´ıbrido h´ıbrido h´ıbrido
2 transportes transportes h´ıbrido h´ıbrido
3 transportes transportes transportes h´ıbrido
As restric¸o˜es adicionais (de novos caminhos e de cerca), descritas na Sec¸a˜o 4.4.1, ou ou-
tras conhecidas, para um problema espec´ıfico, podem ser inclu´ıdas em diversos pontos do pro-
cesso (antes ou durante qualquer uma das treˆs fases). Nos experimentos realizados a inclusa˜o
dessas restric¸o˜es apo´s a Fase II apresentou resultados superiores e foi escolhida como padra˜o
para todos os resultados apresentados.
Os PLs provenientes de todos os subproblemas de operac¸a˜o e dos subproblemas de in-
vestimento das Fases I e II foram resolvidos com aux´ılio da subrotina MINOSS do pacote
MINOSTM 5.4 [?] 4. Os problemas inteiros, oriundos dos subproblemas de investimento da
4MINOS e´ marca registrada da Stanford University.
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Fase III, foram resolvidos por interme´dio do algoritmo branch-and-bound desenvolvido, nos quais
os PLs tambe´m foram resolvidos pela Subrotina MINOSS.
Durante a soluc¸a˜o dos problemas de investimento inteiros da Fase III, o algoritmo Branch
and Bound implementado obte´m todas as soluc¸o˜es inteiras poss´ıveis (obviamente, no caso de
existirem soluc¸o˜es mu´ltiplas). Desse modo, podem ser gerados diversos cortes de Benders a
cada iterac¸a˜o, um para cada soluc¸a˜o inteira existente. Ale´m disto, o programa permite gerar
alguns cortes de Benders para as melhores alternativas de investimento que na˜o sa˜o o´timas para
o problema atual. A lista das soluc¸o˜es atrativas — que definira˜o esses cortes alternativos — e´
constru´ıda, dinamicamente, durante o processo de soluc¸a˜o dos problemas inteiros, atrave´s da
ordenac¸a˜o das soluc¸o˜es inteiras na˜o o´timas obtidas. Apo´s a resoluc¸a˜o de cada problema inteiro,
sa˜o gerados os cortes provenientes das soluc¸o˜es o´timas existentes e, caso o problema ainda na˜o
tenha convergido, sa˜o produzidos os cortes adicionais, relativos a`s soluc¸o˜es atrativas da lista.
Como tambe´m podem existir soluc¸o˜es mu´ltiplas para os problemas de investimento com
varia´veis cont´ınuas (nas Fases I e II), um processo de busca em a´rvore, semelhante ao algoritmo
branch-and-bound, foi desenvolvido para determinar algumas soluc¸o˜es extremas (correspondentes
aos ve´rtices do hiperplano de soluc¸o˜es). A a´rvore de busca e´ constru´ıda a partir da pesquisa de
varia´veis na˜o ba´sicas que apresentem custo reduzido nulo (neste caso, elas poderiam entrar na
base sem provocar aumento no valor da func¸a˜o objetivo). A partir da soluc¸a˜o inicial, obtida pela
Subrotina MINOSS, sa˜o avaliadas as alternativas nas quais as varia´veis ba´sicas (cujos valores sa˜o
maiores que zero) sa˜o, uma a uma, forc¸adas a zero, enquanto existirem varia´veis na˜o ba´sicas com
custo reduzido igual a zero. Caso o valor da func¸a˜o objetivo deste problema alterado seja igual
ao da soluc¸a˜o inicial, uma nova soluc¸a˜o alternativa foi obtida. O processo segue ramificando
todas as soluc¸o˜es que apresentarem o mesmo objetivo e que possuam varia´veis na˜o ba´sicas que
possam se tornar ba´sicas sem alterar o valor da func¸a˜o objetivo, ou seja, cujo custo reduzido e´
igual a zero.
Quando necessa´ria, a rede fict´ıcia e´ adicionada somente onde for necessa´rio para tornar o
sistema conexo. Atrave´s de um algoritmo eficiente, as ilhas existentes sa˜o identificadas e um
nu´mero reduzido de circuitos e´ adicionado, onde necessa´rio, visando produzir um sistema ele´trico
conexo. As susceptaˆncias dos ramos fict´ıcios correspondem a valores na faixa de 10−5 a 10−4
vezes o valor nominal do circuito.
Na estrutura do programa principal sa˜o empregadas as seguintes toleraˆncias:
c – Toleraˆncia para convergeˆncia entre o subproblema de investimento e o subproblema de
operac¸a˜o: Considera-se que o Esta´gio t convergiu, isto e´, (wν)t = (βν)t, quando:





≥ 1− c, se (w
ν)t , (βν)t > c
(βν)t
(wν)t
≤ 1 + c, se (w
ν)t , (βν)t < −c
(wν)t − (βν)t ≤ c, caso contra´rio.
(7.1)
O valor c = 5× 10
−4 mostrou-se adequado em todos os testes realizados.
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λ – Toleraˆncia para considerar a sensibilidade no corte de Benders: Os termos cujos valores
absolutos das sensibilidades sa˜o menores que a toleraˆncia λ sa˜o considerados nulos. Para
esta toleraˆncia foi adotado o valor de 10−3.
Esta mesma toleraˆncia e´ empregada, no caso de gerac¸a˜o de cortes mu´ltiplos, para veri-
ficar se os cortes produzidos sa˜o iguais — dois cortes de Benders sa˜o muito semelhantes
quando o somato´rio dos valores absolutos das diferenc¸as de todos os termos e´ menor que
a toleraˆncia λ. Neste caso, o corte e´ descartado.
7.2.2 Algoritmo branch-and-bound
Como dito anteriormente, o algoritmo branch-and-bound implementado empregou o pacote
MINOSTM [?; ?] para a soluc¸a˜o de todos os PLs. Sempre que poss´ıvel, as soluc¸o˜es dos PLs
sucessivos semelhantes foram aceleradas atrave´s de partidas do tipo “Hot” ou “Warm” [?].
Foram implementados 3 crite´rios de selec¸a˜o do subproblema candidato (vide Sec¸a˜o 5.4.2,
Pa´gina 76), assim denominados:
1. U´ltimo candidato gerado (LIFO) – e´ selecionado o u´ltimo candidato a ser gerado;
2. Melhor estimativa (ME) – dentre todos os candidatos, seleciona-se aquele que apresentar
a melhor estimativa, calculada atrave´s das expresso˜es (5.22) e (5.23);
3. Melhor estimativa simplificada (MES) – dentre todos os candidatos, seleciona-se aquele que
apresentar a melhor estimativa, calculada atrave´s das expresso˜es (5.22) e (5.23) utilizando
como pseudocustos os valores dos respectivos coeficientes de custo da func¸a˜o objetivo.
As expresso˜es simplificadas (5.22) e (5.23) foram escolhidas em func¸a˜o do compromisso exis-
tente entre a qualidade dos resultados produzidos e o esforc¸o computacional solicitado. Mesmo
sendo inferiores a` expressa˜o (5.15), estas simplificac¸o˜es possibilitaram vantagens com relac¸a˜o ao
desempenho final.
Os crite´rios de selec¸a˜o da varia´vel de separac¸a˜o (vide Sec¸a˜o 5.4.3, Pa´gina 80) implementados
foram os seguintes:
1. Primeira na˜o inteira (PNI) – e´ selecionada a primeira varia´vel que apresentar valor na˜o
inteiro;
2. Maior custo (MC) – as varia´veis sa˜o ordenadas de acordo com os coeficientes da func¸a˜o
objetivo (maior custo primeiro) e esta lista e´ percorrida ate´ encontrar-se a primeira varia´vel
com valor na˜o inteiro;
3. Maior degradac¸a˜o (MD) – sa˜o calculadas as estimativas de degradac¸a˜o atrave´s da ex-
pressa˜o (5.24).
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4. Maior degradac¸a˜o simplificada (MDS) – sa˜o calculadas as estimativas de degradac¸a˜o
atrave´s da expressa˜o (5.24) utilizando como pseudocustos os valores dos respectivos coefi-
cientes de custo da func¸a˜o objetivo.
A expressa˜o (5.24) foi escolhida para determinar a estimativa de degradac¸a˜o por apresentar
resultados superiores nos testes realizados.
A forma de ca´lculo dos pseudocustos empregada foi a seguinte:
1. No in´ıcio da soluc¸a˜o do primeiro problema inteiro, determinam-se explicitamente os pseu-
docustos de todas as varia´veis que apresentarem valores fraciona´rios. As demais sa˜o inici-
alizadas com os seus coeficientes de custo da func¸a˜o objetivo.
2. A cada PL resolvido, o pseudocusto associado com a varia´vel de separac¸a˜o empregada e´
atualizado considerando a me´dia de todas os valores observados ate´ o momento.
3. Na soluc¸a˜o dos problemas inteiros seguintes, inicia-se com o valor me´dio obtido na soluc¸a˜o
dos problemas anteriores.
Durante a soluc¸a˜o dos problemas inteiros sa˜o armazenadas e ordenadas as melhores alter-
nativas inteiras na˜o o´timas para serem testadas como soluc¸a˜o inicial na pro´xima chamada do
algoritmo branch-and-bound. O teste consiste em percorrer a lista (que ja´ esta´ ordenada) e bus-
car a primeira alternativa de investimento que seja via´vel para os novos cortes de Benders que
foram acrescentados na iterac¸a˜o anterior.
O algoritmo branch-and-bound implementado emprega as seguintes toleraˆncias:
I – Toleraˆncia para considerar um nu´mero inteiro: A varia´vel de investimento n e´ considerada
inteira quando:
n ∈ I ⇔ |n− [n+ 0, 5]| ≤ I (7.2)
onde [n+ 0, 5] representa o maior inteiro contido na soma n + 0, 5, ou seja, o nu´mero
inteiro mais pro´ximo de n. Como as varia´veis de investimento assumem valores dentro de
uma faixa relativamente estreita, geralmente na faixa de 1 a 10 unidades, a toleraˆncia I
praticamente independe do sistema utilizado. Nesta pesquisa, I = 10
−4 mostrou-se um
valor bastante adequado.
= – Toleraˆncia para considerar a soluc¸a˜o candidata igual a` incumbente: Uma soluc¸a˜o inteira
vk e´ considerada igual a` soluc¸a˜o incumbente v∗ quando:






≤ 1 + = , se v
∗, vk > 0 ou v∗, vk < 0∣∣∣vk − v∗∣∣∣ ≤ = , caso contra´rio. (7.3)
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Em outras palavras, se vk e v∗ possuem o mesmo sinal, utiliza-se a relac¸a˜o entre eles (que
deve ser pro´xima a 1); se apresentam sinais contra´rios, emprega-se o valor absoluto da
diferenc¸a (que deve ser pro´ximo a 0). Para o teste de igualdade, o uso de uma toleraˆncia
e´ muito importante pois a soluc¸a˜o do PL nem sempre e´ exata, principalmente quando
crescem o nu´mero de varia´veis e restric¸o˜es. Assim, a definic¸a˜o do valor mais apropriado
para = depende do sistema que esta´ sendo resolvido. Nas simulac¸o˜es realizadas, nesta
pesquisa, utilizou-se valores compreendidos entre 5× 10−6 e 1× 10−4.
s – Toleraˆncia para sondar uma candidata: Uma candidata com limite inferior v
k
inf pode ser













> 1 + s , se v
∗ < vkinf < 0
vkinf − v
∗ > s , caso contra´rio.
(7.4)
Obviamente, se vkinf ≤ v
∗ o no´ permanece ativo e a candidata na˜o e´ eliminada da lista.
Este valor de toleraˆncia precisa ser compat´ıvel com o valor adotado para a toleraˆncia de
igualdade, sendo empregada a seguinte relac¸a˜o: s = 20=.
7.3 Comparac¸a˜o entre modelos de rede
Como descrito no Cap´ıtulo 3, o sistema de transmissa˜o de energia pode ser representado de
diversas formas. Neste trabalho, o problema de expansa˜o da capacidade foi formulado conside-
rando treˆs modelos de rede distintos: transportes, fluxo de carga CC e h´ıbrido. Visando mostrar
as diferenc¸as que ocorrem em func¸a˜o do modelo de rede escolhido, apresenta-se a seguir os re-
sultados obtidos com esses modelos para dois sistema bastante conhecidos: Sistema de 6 barras
de Garver [?] e Sistema Sul brasileiro de 46 barras [?].
Para facilitar a comparac¸a˜o, os resultados obtidos com os treˆs modelos de rede sa˜o apresen-
tados em conjunto, nas respectivas colunas que sa˜o notadas por:
• Transportes – a rede de transmissa˜o e´ representada pelo modelo de transportes conforme
formulac¸a˜o (3.8);
• Hı´brido – a rede de transmissa˜o e´ representada pelo modelo h´ıbrido conforme formulac¸a˜o (3.13);
• FCCC – a rede de transmissa˜o e´ representada pelo modelo do fluxo de carga CC conforme
formulac¸a˜o (3.9).
Nas Fases I e II foram buscadas as soluc¸o˜es cont´ınuas extremas e na Fase III foram avaliadas
as treˆs melhores alternativas inteiras na˜o o´timas. Os problemas inteiros foram resolvidos utili-
zando a selec¸a˜o dos subproblemas candidatos atrave´s da melhor estimativa (ME) e a varia´vel de
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separac¸a˜o foi selecionada pela maior degradac¸a˜o (MD) — a seguir, na Sec¸a˜o 7.5, sera´ mostrado
que este e´ o melhor conjunto de crite´rios.
7.3.1 Sistema de 6 barras de Garver
O sistema ele´trico apresentado por ? e´ uma rede de transmissa˜o de 6 barras e 15 linhas





A configurac¸a˜o inicial apresenta 3 geradores instalados, 1 barra ilhada (Barra 6) e 6 circuitos,













Figura 7.1: Configurac¸a˜o base do Sistema de 6 barras de Garver.
Para efeito de comparac¸a˜o entre os treˆs modelos de rede, e´ realizada a expansa˜o em um esta´gio
deste sistema utilizando os seguintes dados espec´ıficos: δinv = 1; δoper = 1 ano e α = 1000
$/ano.
O problema de otimizac¸a˜o resultante possui 15 varia´veis inteiras que correspondem a`s alterna-
tivas de expansa˜o do sistema de transmissa˜o. Duas situac¸o˜es distintas sa˜o analisadas:
1. Problema com redespacho – existe folga na gerac¸a˜o e, assim, os geradores podem ser
ajustados da melhor forma poss´ıvel, dentro dos limites especificados.
2. Problema sem redespacho – na˜o existe folga na gerac¸a˜o e os limites ma´ximos sa˜o tais que
possibilitam atender a demanda de forma justa.
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Como a rede e´ de pequeno porte, e´ poss´ıvel uniformizar as simulac¸o˜es fazendo com que seja
empregado o modelo de transportes como modelo inicial e final das Fases I e II. Assim, de
modo estrito, o problema foi resolvido em apenas duas fases (a Fase II e´ igual a Fase I): na
primeira (Fase I) a rede e´ representada pelo modelo de transportes; na segunda (Fase III) a
rede e´ representada desde o in´ıcio pelo modelo final desejado. O coeficiente empregado para
determinar o valor da susceptaˆncia da rede fict´ıcia foi de 10−5 e a toleraˆncia para igualdade (=)
foi de 5× 10−6. O tempo de simulac¸a˜o na˜o foi apresentado por na˜o ser significativo (foi inferior
a 1 segundo).
7.3.1.1 Problema com redespacho
Neste caso, a capacidade de gerac¸a˜o (11,10 pu) e´ maior do que a demanda total (7,60 pu).
Desse modo, os geradores podem ser ajustados dentro dos limites g e g especificados e sa˜o
obtidos os resultados mostrados na Tabela 7.3, onde as colunas indicam as soluc¸o˜es obtidas para
os treˆs modelos (transportes, h´ıbrido e fluxo de carga CC) e as linhas detalham os resultados
obtidos: o valor da func¸a˜o objetivo, v, e sua relac¸a˜o com o valor obtido para o modelo do fluxo
de carga CC, v/vFCCC; o nu´mero de cortes de Benders gerados; o nu´mero de iterac¸o˜es em cada
fase; o nu´mero de PLs executadas para a obtenc¸a˜o da soluc¸a˜o final e o nu´mero de colunas e
linhas necessa´rias para armazenar os no´s da a´rvore branch-and-bound. O nu´mero de colunas
corresponde ao nu´mero ma´ximo de restric¸o˜es que sa˜o acrescentadas a`s varia´veis inteiras; e o
nu´mero de linhas corresponde ao nu´mero ma´ximo de no´s candidatos armazenados durante o
processo de soluc¸a˜o.
Tabela 7.3: Comparac¸a˜o entre modelos de rede – Sistema Garver com redespacho.
Resultado Modelo de rede empregado
Transportes Hı´brido
FCCCobtido Soluc¸a˜o 1 Soluc¸a˜o 2 Soluc¸a˜o 3 Soluc¸a˜o 4 Soluc¸a˜o 1 Soluc¸a˜o 2
n26 1 2 3 1
n35 1 1 1 1 1 1 1
n46 2 1 3 2 3 3
v [pu] 110 110 110
v/vFCCC 100% 100% 100%
Cortes 3 3 3
Iterac¸o˜es 2–0–0 2–0–0 2–0–0
PLs 59 59 59
Colunas B&B 4 4 4
Linhas B&B 8 8 8
Para os treˆs modelos de rede considerados, foi obtido o mesmo resultado, exceto no que
se refere ao nu´mero de soluc¸o˜es pois, a medida que o modelo de rede se sofistica, o problema
torna-se mais restrito, inviabilizando algumas soluc¸o˜es que eram va´lidas para os modelos mais
relaxados. Como esperado o modelo h´ıbrido mostra-se intermedia´rio aos modelos de transportes
e do fluxo de carga CC pois apresenta menos soluc¸o˜es que o primeiro e mais que o segundo. A
surpresa esta´ no fato de que o esforc¸o computacional necessa´rio e´ rigorosamente igual para os
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treˆs modelos. Isto se deve a existeˆncia de uma soluc¸a˜o que atende a todos os modelos ao mesmo
custo da melhor soluc¸a˜o obtida para o modelo mais relaxado (transportes). Deste modo, os
cortes gerados na Fase I sa˜o suficientes para determinar a soluc¸a˜o inteira na primeira execuc¸a˜o
do algoritmo branch-and-bound. No in´ıcio da Fase III, a resoluc¸a˜o do primeiro problema de
investimento inteiro, considerando 3 cortes de Benders, obte´m 4 soluc¸o˜es o´timas alternativas
com o custo de 110. Todas as 4 soluc¸o˜es sa˜o adequadas para o modelo de transportes mas,
apenas, 2 servem para o modelo h´ıbrido e 1 para o modelo do fluxo de carga CC.
7.3.1.2 Problema sem redespacho
Neste caso, a capacidade de gerac¸a˜o e´ igual a` demanda total (7,60 pu) e os geradores so´
podem ser ajustados dentro de uma faixa mais estreita, suficiente para atender a demanda. Os
resultados obtidos sa˜o mostrados na Tabela 7.4.
Tabela 7.4: Comparac¸a˜o entre modelos de rede – Sistema Garver sem redespacho.
Resultado Modelo de rede empregado
Transportes Hı´brido
FCCCobtido Sol. 1 Sol. 2 Sol. 3 Sol. 4 Sol. 5 Sol. 1 Sol. 2 Sol. 3
n15 1 1
n26 4 5 4 3 3 4 5 3 4
n35 1 1 1 1 1 1 1
n46 2 1 2 3 3 2 1 3 2
v [pu] 200 200 200
v/vFCCC 100% 100% 100%
Cortes 4 4 4
Iterac¸o˜es 3–0–0 3–0–0 3–0–0
PLs 125 125 125
Colunas B&B 9 9 9
Linhas B&B 28 28 28
Os resultados apresentados na Tabela 7.4 sa˜o similares aos da Tabela 7.3 — portanto, per-
manecem va´lidos os comenta´rios feitos anteriormente. Neste caso, no in´ıcio da Fase III, a re-
soluc¸a˜o do primeiro problema de investimento inteiro, considerando 4 cortes de Benders, obte´m
5 soluc¸o˜es o´timas alternativas com o custo de 200. Todas as 5 soluc¸o˜es sa˜o adequadas para o
modelo de transportes mas, apenas, 3 servem para o modelo h´ıbrido e 1 para o modelo do fluxo
de carga CC.
7.3.2 Sistema Sul brasileiro de 46 barras
O sistema ele´trico utilizado por ? e´ uma rede de transmissa˜o de 46 barras e 79 circuitos
candidatos (linhas e transformadores). A configurac¸a˜o inicial apresenta 12 geradores, 11 barras
ilhadas (Barras 3, 6, 10, 11, 15, 25, 28, 29, 30, 31 e 41) e 62 circuitos, conforme mostra a
Figura 7.2 — os demais dados encontram-se no Apeˆndice A.












































































































































































































































































































































































































































Figura 7.2: Configurac¸a˜o base do sistema Sul brasileiro de 46 barras.
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Para efeito de comparac¸a˜o entre os treˆs modelos de rede, e´ realizada a expansa˜o em um
esta´gio deste sistema utilizando os seguintes dados espec´ıficos: δinv = 1; δoper = 1 ano e
α = 100000 $/ano, para tornar o corte de carga pouco atrativo. O problema de otimizac¸a˜o
resultante possui 79 varia´veis inteiras que correspondem a`s alternativas de expansa˜o do sistema
de transmissa˜o. Duas situac¸o˜es distintas sa˜o analisadas:
1. Problema com redespacho – existe folga na gerac¸a˜o e, assim, os geradores podem ser
ajustados da melhor forma poss´ıvel, dentro dos limites especificados.
2. Problema sem redespacho – na˜o existe folga na gerac¸a˜o e os limites ma´ximos sa˜o tais que
possibilitam atender a demanda de forma justa.
Neste caso, como se trata de uma rede de me´dio porte, foi empregada a soluc¸a˜o em treˆs fases
do seguinte modo:
• Transportes – em todas as fases os modelos inicial e final correspondem ao modelo de
transportes.
• Hı´brido – nas Fases I e II os modelos inicial e final correspondem ao modelo de transportes;
na Fase III os modelos inicial e final correspondem ao modelo h´ıbrido.
• FCCC – na Fase I os modelos inicial e final correspondem ao modelo de transportes;
na Fase II os modelos inicial e final correspondem ao modelo de h´ıbrido; na Fase III os
modelos inicial e final correspondem ao modelo do fluxo de carga CC, conforme apresentado
na Tabela 7.1.
O coeficiente empregado para determinar o valor da susceptaˆncia da rede fict´ıcia foi de 5× 10−5
e a toleraˆncia para igualdade (=) foi de 10
−4.
7.3.2.1 Problema com redespacho
Neste caso, a capacidade de gerac¸a˜o (105,45 pu) e´ bem maior do que a demanda total (68,88 pu)
e sa˜o obtidos os resultados mostrados na Tabela 7.5 que incluem o tempo total de simulac¸a˜o.
Como esperado, tanto o valor da func¸a˜o objetivo quanto o esforc¸o computacional necessa´rio
foram crescentes quando a representac¸a˜o da rede de transmissa˜o foi melhorada. Observa-se que
o resultado obtido para o modelo de transportes e´ bastante diferente do resultado obtido para o
modelo do fluxo de carga CC — dos 7 circuitos adicionados, apenas 3 coincidem com a soluc¸a˜o
do modelo CC. Por outro lado, o resultado obtido pelo modelo h´ıbrido e´ muito pro´ximo (so´ faltou
inserir um circuito no caminho 13–20) mas o esforc¸o computacional empregado foi sensivelmente
menor (cerca de 30% dos PLs e 10% do tempo).
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Tabela 7.5: Comparac¸a˜o entre modelos de rede – Sistema Sul brasileiro com redespacho.
Resultado Modelo de rede empregado




n20−21 2 2 2





v [103 US$] 53334 63163 70289
v/vFCCC 75,9% 89,9% 100%
Cortes 24 46 121
Iterac¸o˜es 10–0–2 10–0–6 10–19–12
PLs 2160 8419 27004
Colunas B&B 26 48 46
Linhas B&B 345 411 392
Tempo [s] 5 41 473
7.3.2.2 Problema sem redespacho
Neste caso, a capacidade de gerac¸a˜o e´ igual a` demanda total (68,88 pu) e os geradores so´
podem ser ajustados dentro de uma faixa mais estreita, suficiente para atender a demanda.
Os resultados obtidos sa˜o mostrados na Tabela 7.6 e evidenciam a grande diferenc¸a que existe
em considerar ou na˜o o redespacho dos geradores neste sistema — para todos os modelos, o
investimento necessa´rio e´ superior ao dobro e o tempo de simulac¸a˜o e´ mais de mil vezes o valor
obtido com redespacho.
Novamente, quando a representac¸a˜o da rede de transmissa˜o foi melhorada, o valor da func¸a˜o
objetivo aumentou, juntamente com o esforc¸o computacional necessa´rio. Os dois resultados
obtidos para o modelo de transportes sa˜o bastante diferentes do resultado obtido para o modelo
do fluxo de carga CC — dos 13 circuitos adicionados, apenas 6 coincidem com a soluc¸a˜o do
modelo CC. O resultado obtido para o modelo h´ıbrido e´ bem mais pro´ximo — dos 14 circuitos
adicionados, 12 coincidem com a soluc¸a˜o do modelo CC e faltou incluir, apenas, 4 circuitos.
Embora o nu´mero de PLs executadas para o modelo h´ıbrido tenha sido muito pro´ximo do
necessa´rio para o modelo do fluxo de carga CC, o tempo de simulac¸a˜o foi significativamente
menor (cerca de 28%), em func¸a˜o do menor nu´mero de restric¸o˜es inseridas no subproblema de
investimento (no total, 340 contra 564).
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Tabela 7.6: Comparac¸a˜o entre modelos de rede – Sistema Sul brasileiro sem redespacho.
Resultado Modelo de rede empregado
Transportes
Hı´brido FCCC
obtido Soluc¸a˜o 1 Soluc¸a˜o 2
n14−22 1 1
n18−19 1
n20−21 2 1 1 1




n25−32 1 1 1
n31−32 1 1 1 1




n24−25 2 2 2 2
n29−30 1 2
n05−06 1 2
v [103 US$] 127272 141350 154420
v/vFCCC 82,4% 91,5% 100%
Cortes 204 340 564
Iterac¸o˜es 26–0–40 26–0–72 26–19–105
PLs 648716 1850355 1983690
Colunas B&B 37 67 65
Linhas B&B 4584 5884 2707
Tempo [s] 9939 209463 746074
7.3.3 Comenta´rios sobre os modelos de rede
De acordo com os resultados apresentados pode-se observar o seguinte:
• Quando sa˜o utilizados modelos de rede mais detalhados, a regia˜o via´vel do problema de
expansa˜o vai se restringindo, o problema torna-se mais complexo e as soluc¸o˜es passam
a ser obtidas com esforc¸o computacional crescente (maior nu´mero de iterac¸o˜es e cortes
na Fase III). Isto fica bem evidenciado atrave´s da ana´lise dos resultados mostrados nas
Tabelas 7.5 e 7.6.
• Com relac¸a˜o a qualidade das soluc¸o˜es obtidas, observa-se que o modelo de transportes
e´ bastante inferior ao modelo h´ıbrido apresentado que se mostra bastante pro´ximo do
modelo do fluxo de carga CC. Embora a relac¸a˜o entre os valores o´timos se encontre numa
faixa relativamente pro´xima (75 a 80% para o modelo de transportes e 90% para o modelo
h´ıbrido), a localizac¸a˜o dos investimentos proporcionada pelo modelo de transportes e´, via
de regra, bastante diferente da obtida pelos modelos h´ıbrido e do fluxo de carga CC, que
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sa˜o bastante pro´ximos.
• Quanto menor o nu´mero de equipamentos de transmissa˜o necessa´rios, melhor sera´ o re-
sultado obtido pelo modelo h´ıbrido pois somente os novos circuitos sa˜o representados pelo
modelo de transportes. Observar que o resultado obtido pelo modelo h´ıbrido apresentado
na Tabela 7.5 (onde foram necessa´rios 8 circuitos) e´ mais pro´ximo do modelo CC do que
o apresentado na Tabela 7.6 (onde foram necessa´rios 16 circuitos).
• As soluc¸o˜es obtidas para o modelo na˜o linear do fluxo de carga CC (com ou sem redespa-
cho), sa˜o as mesmas que foram determinadas por ? e, posteriormente, confirmadas como
soluc¸o˜es o´timas do problema por ?, atrave´s de um novo algoritmo de decomposic¸a˜o de
Benders no qual foi empregado um modelo linear (0 − 1) disjuntivo, que garante que a
soluc¸a˜o obtida e´ o plano o´timo de expansa˜o.
7.4 Influeˆncia das restric¸o˜es adicionais
Como mencionado no Cap´ıtulo 4, a introduc¸a˜o de restric¸o˜es adicionais tem por objetivo
reduzir o nu´mero de iterac¸o˜es necessa´rias para a convergeˆncia. Para demonstrar que isto efe-
tivamente ocorre foi utilizado o Sistema Sul brasileiro de 46 barras da Figura 7.2 no caso em
que o redespacho na˜o e´ permitido e a rede e´ representada pelo modelo do fluxo de carga CC.
Como anteriormente, a simulac¸a˜o foi realizada em treˆs fases (nas Fases I e II foram buscadas
as soluc¸o˜es cont´ınuas extremas e na Fase III foram avaliadas as treˆs melhores alternativas intei-
ras na˜o o´timas); os problemas inteiros foram resolvidos utilizando a selec¸a˜o dos subproblemas
candidatos atrave´s da melhor estimativa (ME) e a varia´vel de separac¸a˜o foi selecionada pela
maior degradac¸a˜o (MD); o coeficiente para determinar o valor da susceptaˆncia da rede fict´ıcia
foi de 5× 10−5 e a toleraˆncia para igualdade (=) foi de 10
−4. Foram considerados dois tipos de
restric¸o˜es adicionais que podem ser sistematicamente produzidas:
• Restric¸o˜es de novos caminhos – vide Apeˆndice A, Sec¸a˜o A.3.1 e
• Restric¸o˜es de cerca – vide Apeˆndice A, Sec¸a˜o A.3.2.
A Tabela 7.7 mostra os resultados obtidos quando as restric¸o˜es de novos caminhas e de cerca
sa˜o adicionadas ou na˜o, apo´s a Fase II. As quatro colunas apresentam as combinac¸o˜es poss´ıveis
de inclusa˜o das restric¸o˜es adicionais. As linhas apresentam o nu´mero de restric¸o˜es de novos
caminhos e de cerca adicionadas; o nu´mero de cortes de Benders gerados; o nu´mero de iterac¸o˜es
em cada uma das treˆs fases; o nu´mero de PLs executadas para a obtenc¸a˜o da soluc¸a˜o final; o
nu´mero de colunas e linhas necessa´rias para armazenar os no´s da a´rvore branch-and-bound e o
tempo total de simulac¸a˜o.
Como as restric¸o˜es foram acrescentadas apo´s a Fase II, as diferenc¸as nas simulac¸o˜es se res-
tringem a` Fase III — os cortes gerados nas Fases I e II sa˜o ideˆnticos em todos os casos. A
melhoria no desempenho provocada pela inclusa˜o das restric¸o˜es adicionais e´ muito evidente,
bastando comparar o nu´mero de PLs executadas ou o tempo de simulac¸a˜o — para facilitar,
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Tabela 7.7: Influeˆncia das restric¸o˜es adicionais – Sistema Sul brasileiro sem redespacho.
Restric¸o˜es Combinac¸o˜es
adicionadas 1 2 3 4
Novos caminhos 0 0 10 10
Cerca 0 8 0 8
Cortes 564 242 227 160
Iterac¸o˜es 26–19–105 26–19–35 26–19–40 26–19–21
PLs
1983690 212910 157898 50090
(100%) (10,7%) (7,96%) (2,53%)
Colunas B&B 65 54 42 48
Linhas B&B 2707 1241 781 717
Tempo [s]
746074 18723 14439 2869
(100%) (2,51%) (1,94%) (0,385%)
na Tabela 7.7 apresenta-se o percentual com relac¸a˜o a` soluc¸a˜o sem restric¸o˜es adicionais. A
simulac¸a˜o que foi executada em mais de 8 dias passa a ser resolvida em menos de uma hora,
com a inclusa˜o simultaˆnea de 10 restric¸o˜es de novos caminhos e 8 de cerca. Como esperado,
a inclusa˜o de apenas uma parte das restric¸o˜es (10 de novos caminhos ou 8 de cerca) apresenta
resultados intermedia´rios. Isto confirma a expectativa de que o conhecimento pre´vio de parte da
func¸a˜o α(x) (que representa o subproblema de operac¸a˜o no subproblema de investimento — vide
Cap´ıtulo 4, Sec¸a˜o 4.1) reduz o nu´mero de cortes de Benders que precisam ser gerados, acelerando
o processo de convergeˆncia.
7.5 Influeˆncia dos crite´rios de selec¸a˜o no algoritmo branch-and-
bound
Nesta sec¸a˜o, avalia-se a influeˆncia dos crite´rios de selec¸a˜o do subproblema candidato e
da varia´vel de separac¸a˜o no desempenho do algoritmo branch-and-bound que foi descrito no
Cap´ıtulo 5. Para tanto, utiliza-se o sistema Sul brasileiro de 46 barras da Figura 7.2 no caso
em que o redespacho e´ permitido e a rede e´ representada pelo modelo do fluxo de carga CC.
As simulac¸o˜es foram realizadas em treˆs fases (foram buscadas as soluc¸o˜es cont´ınuas extremas
nas Fases I e II); o coeficiente para determinar o valor da susceptaˆncia da rede fict´ıcia foi de
5× 10−5 e a toleraˆncia para igualdade (=) foi de 10
−3. Para facilitar a comparac¸a˜o, na˜o foram
produzidos cortes de Benders para as alternativas de investimento inteiras na˜o o´timas, ou seja,
durante a Fase III so´ foram gerados cortes para as soluc¸o˜es o´timas obtidas que sa˜o sempre as
mesmas, independentemente do crite´rio de selec¸a˜o adotado. Isto foi feito para evitar que sejam
produzidos cortes adicionais diferentes pois a qualidade das soluc¸o˜es inteiras armazenadas de-
pende do nu´mero de no´s pesquisados — quanto mais ineficiente for o processo de busca, maior
sera´ a a´rvore percorrida e maiores sera˜o as chances de se obter soluc¸o˜es inteiras na˜o o´timas
atrativas.
Foram considerados os treˆs crite´rios de selec¸a˜o do subproblema candidato (LIFO, ME e
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MES) e os treˆs crite´rios de selec¸a˜o da varia´vel de separac¸a˜o (PNI, MC, e MD/MDS), descritos
na Sec¸a˜o 7.2.2, totalizando as 9 combinac¸o˜es cujos resultados sa˜o apresentadas na Tabela 7.8.
Neste caso, como na˜o foram buscadas as soluc¸o˜es cont´ınuas extremas nas Fases I e II e na˜o foram
adicionados os cortes relativos a`s alternativas atrativas na˜o o´timas na Fase III, foram gerados
80 cortes de Benders e executadas 19 iterac¸o˜es na Fase I, 22 na Fase II e 27 na Fase III —
observar que estes resultados sa˜o diferentes dos apresentados na Tabela 7.5, onde foram gerados
121 cortes e executadas 10 iterac¸o˜es na Fase I, 19 na Fase II e 12 na Fase III. As colunas
apresentam as nove combinac¸o˜es poss´ıveis (observar que os me´todos simplificados MES e MDS
ocorrem simultaneamente pois utilizam os mesmos pseudocustos) e as linhas mostram o esforc¸o
computacional necessa´rio para resolver o problema.
Tabela 7.8: Influeˆncia dos crite´rios de selec¸a˜o – Sistema Sul brasileiro com redespacho.
Sel. candidato LIFO ME MES
Sel. varia´vel PNI MC MD PNI MC MD PNI MC MDS
PLs 180082 53484 40090 178991 51979 35809 178672 51851 59144
Colunas B&B 52 52 42 52 36 42 52 36 37
Linhas B&B 12 9 10 1831 450 265 1776 534 531
Tempo [s] 2171 655 433 3816 853 530 2976 858 852
Os resultados apresentados mostram que a definic¸a˜o do crite´rio de selec¸a˜o da varia´vel de
separac¸a˜o e´ mais importante do que o crite´rio de selec¸a˜o do subproblema candidato. De uma
maneira geral, o crite´rio MD mostrou-se superior, com pequena variac¸a˜o em func¸a˜o do crite´rio
de selec¸a˜o do candidato. E´ importante frisar que apenas o primeiro problema inteiro foi resolvido
sem o conhecimento pre´vio de uma excelente soluc¸a˜o incumbente inicial; todos os demais foram
muito bem inicializados atrave´s das soluc¸o˜es inteiras dos problemas anteriores. Isto aumenta,
sobremaneira, a eficieˆncia dos crite´rios de sondagem e encurta a a´rvore de busca pois todos os
subproblemas com limites inferiores maiores que a incumbente sa˜o prontamente eliminados junto
com seus descendentes. Desse modo, a sequ¨eˆncia utilizada para analisar os candidatos causa um
impacto menor, quando comparada com a sequ¨eˆncia de escolha da varia´vel de separac¸a˜o. Como
esperado, o nu´mero de PLs executadas e´ menor quando se utiliza a combinac¸a˜o ME/MD para
selec¸a˜o do candidato/varia´vel — por este motivo, todas as demais simulac¸o˜es foram realizadas
com estes crite´rios. Entretanto, neste caso, o menor tempo de simulac¸a˜o observado foi na com-
binac¸a˜o LIFO/MD, em func¸a˜o da semelhanc¸a dos PLs sucessivos, que sa˜o resolvidos (observar
que o nu´mero de PLs e´ maior mas o tempo de simulac¸a˜o e´ menor). Confirma-se, tambe´m, que
a utilizac¸a˜o da regra LIFO reduz os requisitos de memo´ria pois o nu´mero de candidatos arma-
zenados foi sempre menor ou igual a 12, no pior caso (LIFO/PNI). Para os outros crite´rios de
selec¸a˜o foram necessa´rias, no mı´nimo, 265 posic¸o˜es (ME/MD).
7.6 Planejamento integrado em mu´ltiplos esta´gios
A aplicac¸a˜o do planejamento dinaˆmico sera´ ilustrada atrave´s de dois sistemas ele´tricos, um
teo´rico de 5 barras em 3 esta´gios e outro, em 2 esta´gios, baseado no sistema Sul brasileiro
de 46 barras. Para o primeiro sistema, sa˜o realizados va´rios testes que demonstram o modo
7.6 Planejamento integrado em mu´ltiplos esta´gios 114
integrado de otimizar a expansa˜o do sistema. O segundo sistema e´ utilizado para mostrar a
aplicac¸a˜o em uma rede de me´dio porte.
7.6.1 Sistema de 5 barras em 3 esta´gios
Para ilustrar a aplicac¸a˜o do planejamento dinaˆmico integrado da expansa˜o foi utilizado o
sistema de 5 barras ilustrado na Figura 7.3 — os demais dados encontram-se no Apeˆndice A.
As linhas cont´ınuas representam os equipamentos ja´ existentes (4 linhas e 2 geradores: g1 e g4) e
as linhas tracejadas representam novas possibilidades que devem ser consideradas (7 corredores
onde podem ser instalados equipamentos de transmissa˜o e 3 geradores candidatos: G1, G4 e G5).
A otimizac¸a˜o da expansa˜o deste sistema foi realizada ao longo de um horizonte que foi dividido
em treˆs esta´gios, sendo o Esta´gio 1 considerado como base (ano zero) para o ca´lculo do valor
presente dos investimentos e do custo total de operac¸a˜o do sistema. O problema de otimizac¸a˜o
resultante possui 30 varia´veis inteiras: 10 alternativas de investimentos candidatos que podem
ser realizados em qualquer um dos 3 esta´gios. Foram consideradas quatro situac¸o˜es distintas:
1. Esta´gios iguais com durac¸a˜o de 1 ano;
2. Esta´gios com durac¸a˜o diferenciada: 2, 3 e 5 anos, respectivamente;
3. Esta´gios com durac¸a˜o de 1 ano e N11 = 1;
4. Esta´gios com durac¸a˜o de 1 ano e N21 = 1.
Os dois u´ltimos casos buscam reproduzir situac¸o˜es nas quais deciso˜es anteriores julgaram ne-
cessa´rias a instalac¸a˜o de um gerador na Barra 1 no ano que corresponde ao in´ıcio dos Esta´gios 1
e 2. Estes investimentos na˜o fazem parte do plano o´timo para esta rede mas sera˜o considerados














Figura 7.3: Sistema de 5 barras.
Em todos os casos simulados foram adotados os seguintes paraˆmetros: taxa de desconto anual
I de 10% (utilizada para determinar os fatores δtinv e δ
t
oper) e constante α igual a 1000
$/ano
(utilizada para penalizar o corte de carga). O coeficiente empregado para determinar o valor
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da susceptaˆncia da rede fict´ıcia foi de 10−5 e a toleraˆncia para igualdade (=) foi de 5 × 10
−6.
Os problemas foram resolvidos em treˆs fases, de acordo com a Tabela 7.1, sendo buscadas as
soluc¸o˜es extremas, nas Fases I e II, e analisadas as 3 melhores alternativas inteiras na˜o o´timas,
na Fase III. Na˜o foram observadas variac¸o˜es significativas no tempo de simulac¸a˜o de todas as
alternativas avaliadas sendo este sempre inferior a 5 segundos.
7.6.1.1 Esta´gios iguais com durac¸a˜o de 1 ano
Neste exemplo, todos os esta´gios apresentam a mesma durac¸a˜o que corresponde a 1 ano.
Dessa forma, no ano inicial de cada esta´gio, deve-se contabilizar como custo os investimentos nos
equipamentos necessa´rios e uma parcela do custo anual de operac¸a˜o, resultando nas constantes
δtinv e δ
t
oper ilustradas na Figura 7.4 e obtidas da seguinte maneira:
δ1inv = (1− I)
0 = 1, 00 δ1oper =
∑0
p=0(1− I)
p = 1, 00 ano
δ2inv = (1− I)
1 = 0, 90 δ2oper =
∑1
p=1(1− I)
p = 0, 90 ano
δ3inv = (1− I)
2 = 0, 81 δ3oper =
∑2
p=2(1− I)
p = 0, 81 ano
t [ano]
0 1 2 3
Esta´gio 1 Esta´gio 2 Esta´gio 3
δ1oper = 1, 00 δ2oper = 0, 90 δ3oper = 0, 81
δ1inv = 1, 00
δ2inv = 0, 90
δ3inv = 0, 81
Figura 7.4: Fatores de desconto dos esta´gios com durac¸a˜o de 1 ano.
Quando os esta´gios sa˜o ideˆnticos e iguais a um ano, sa˜o obtidos dois planos de expansa˜o
com o mesmo custo, conforme mostra a Tabela 7.9 e as Figuras 7.5 e 7.6. Na Tabela 7.9 vt e
wt representam, respectivamente, o valor presente dos custos de investimento e de operac¸a˜o dos
esta´gios e v representa o valor presente do custo total. Nas Figuras 7.5 e 7.6 todos os valores
das injec¸o˜es e dos fluxos esta˜o em pu e o nu´mero entre pareˆnteses representa o nu´mero total de
linhas/geradores adicionados ate´ o respectivo esta´gio.































































Figura 7.5: Sistema de 5 barras – Esta´gios com durac¸a˜o de 1 ano (Soluc¸a˜o 1).






























































Figura 7.6: Sistema de 5 barras – Esta´gios com durac¸a˜o de 1 ano (Soluc¸a˜o 2).
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Tabela 7.9: Sistema de 5 barras – Esta´gios com durac¸a˜o de 1 ano.
Resultado Soluc¸a˜o 1 Soluc¸a˜o 2
Esta´gio de instalac¸a˜o Esta´gio de instalac¸a˜o
Obtido 1 2 3 Total 1 2 3 Total
nt25 — — 1 1 — — 1 1
nt34 — 1 — 1 — 1 — 1
nt45 1 — — 1 1 — — 1
N t5 1 1 — 2 1 — 1 2
vt [$] 120,00 99,00 16,20 235,20 120,00 9,00 97,20 226,20
gt1 [pu] 0,73 0,80 0,80 — 0,73 0,80 0,80 —
gt4 [pu] 0,00 0,00 0,15 — 0,00 0,05 0,15 —
Gt5 [pu] 0,17 0,45 0,80 — 0,17 0,40 0,80 —
wt [$] 90,00 112,50 166,05 368,55 90,00 121,50 166,05 377,55
v [$] 210,00 211,50 182,25 603,75 210,00 130,50 263,25 603,75
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A diferenc¸a entre as duas soluc¸o˜es limita-se ao ano de instalac¸a˜o do gerador candidato da
Barra 5 — a Soluc¸a˜o 1 indica que esse gerador deve ser instalado no Esta´gio 2 e a Soluc¸a˜o 2
no Esta´gio 3. Deste modo, a partir do segundo esta´gio os custos de investimento e operac¸a˜o
sa˜o diferentes, embora o valor presente do custo total seja rigorosamente o mesmo (603,75). A
Soluc¸a˜o 1 aproveita-se da instalac¸a˜o antecipada do segundo gerador candidato da Barra 5 para
reduzir o custo de operac¸a˜o do Esta´gio 2 (112,50 contra os 121,50 da Soluc¸a˜o 2); a Soluc¸a˜o 2
aproveita-se do adiamento da instalac¸a˜o desse mesmo gerador para reduzir o valor presente do
investimento total (226,20 contra 235,20 da Soluc¸a˜o 1).
Em ambas soluc¸o˜es o uso do gerador mais caro (instalado na Barra 4) e´ sempre evitado e a
prefereˆncia e´ dada aos mais baratos. A opc¸a˜o pelos geradores candidatos da Barra 5 foi motivada
pela possibilidade de adiar a metade do investimento necessa´rio em gerac¸a˜o pois o custo total
de dois geradores deste tipo e´ igual ao custo do gerador candidato da Barra 1. Neste caso, o
ganho proporcionado pela maior capacidade do gerador candidato da Barra 1 (1,00 pu contra
2 × 0, 40 = 0, 80 pu dos candidatos da Barra 5) no custo de operac¸a˜o e´ inferior ao ganho pelo
parcelamento do investimento. Observar que o custo de expansa˜o do sistema de transmissa˜o,
necessa´rio para transportar a produc¸a˜o dos diferentes geradores, tambe´m foi contabilizado mas
a ana´lise dos benef´ıcios e preju´ızos de cada uma das alternativas na˜o e´ ta˜o trivial.
Para a obtenc¸a˜o destas duas soluc¸o˜es foram gerados 39 cortes de Benders, assim distribu´ıdos:
20 na Fase I, 10 na Fase II e 9 na Fase III. Foram resolvidos 3 problemas inteiros e solucionadas
1548 PLs no total.
7.6.1.2 Esta´gios com durac¸a˜o de 2, 3 e 5 anos
Neste exemplo, os esta´gios apresentam durac¸a˜o diferenciada. No ano inicial do primeiro
esta´gio, deve-se contabilizar o custo de investimento e duas parcelas do custo de operac¸a˜o,
referentes aos anos 0 e 1. No ano inicial do segundo esta´gio, deve-se contabilizar o custo de
investimento e treˆs parcelas do custo de operac¸a˜o — anos 2, 3 e 4. Finalmente, no ano inicial
do terceiro esta´gio, deve-se contabilizar o custo de investimento e cinco parcelas do custo de
operac¸a˜o — anos 5, 6, 7, 8 e 9. Tem-se, assim, as constantes δtinv e δ
t
oper ilustradas na Figura 7.7
e obtidas da seguinte maneira:
δ1inv = (1− I)
0 = 1, 0000 δ1oper =
∑1
p=0(1− I)
p = 1, 9000 ano
δ2inv = (1− I)
2 = 0, 8100 δ2oper =
∑4
p=2(1− I)
p = 2, 1951 ano
δ3inv = (1− I)
5 = 0, 5909 δ3oper =
∑9
p=5(1− I)
p = 2, 4181 ano
O resultado da otimizac¸a˜o da expansa˜o do sistema de 5 barras da Figura 7.4, quando a
durac¸a˜o dos esta´gios e´ diferenciada, encontra-se na Tabela 7.10 e na Figura 7.8. Neste caso, como
os esta´gios teˆm maior durac¸a˜o, foi econoˆmica a instalac¸a˜o do gerador candidato da Barra 1 pois,
assim, o custo de operac¸a˜o pode ser reduzido, em func¸a˜o da maior disponibilidade de gerac¸a˜o
com custo reduzido. Ale´m disto, desde o primeiro esta´gio, realiza-se investimentos de forma
diferente do exemplo anterior. Neste caso, investe-se na linha 3–4 e aceita-se consumir energia
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2 5 100 1 3 4 6 7 8 9
t [ano]
δ1oper = 1, 9000
δ1inv = 1, 0000
δ2inv = 0, 8100
δ3inv = 0, 5905
δ2oper = 2, 1951 δ
3
oper = 2, 4181
Esta´gio 1 Esta´gio 2 Esta´gio 3
Figura 7.7: Fatores de desconto dos esta´gios com durac¸a˜o de 2, 3 e 5 anos.
mais cara, no Esta´gio 1, tendo em vista o ganho proporcionado pelo adiamento da instalac¸a˜o
do gerador candidato da Barra 1.
Tabela 7.10: Sistema de 5 barras – Esta´gios com durac¸a˜o de 2, 3 e 5 anos.
Resultado Esta´gio de instalac¸a˜o
Obtido 1 2 3 Total
nt13 — 1 1 2
nt23 — 1 — 1
nt34 1 1 — 2
N t1 — 1 — 1
vt [$] 10,00 198,45 11,81 220,26
gt1 [pu] 0,80 0,25* 0,75* —
gt4 [pu] 0,10 0,00 0,00 —
Gt1 [pu] — 1,00* 1,00* —
wt [$] 209,00 274,39 423,17 906,56
v [$] 219,00 472,84 434,98 1126,82
* Como o custo de operac¸a˜o dos geradores da Barra 1 (existente e
candidato instalado no Esta´gio 2) sa˜o ideˆnticos, existem infinitas
formas de distribuir a gerac¸a˜o entre eles sendo o valor apresentado
apenas indicativo.
Apenas para efeito de comparac¸a˜o, caso fossem aplicados os investimentos definidos pela
Soluc¸a˜o 1 da Tabela 7.9, o valor presente do custo total de investimento e operac¸a˜o seria superior
e igual a 1162,01 (investimento de 220,91 e operac¸a˜o de 941,10, ambos superiores). Se adotada
a Soluc¸a˜o 2, o valor presente do custo total continuaria sendo 1162,01 mas o investimento seria
menor (igual a 198,96) e o custo de operac¸a˜o seria maior (igual a 963,05). Por outro lado, a
aplicac¸a˜o da soluc¸a˜o da Tabela 7.10 no problema de expansa˜o com esta´gios iguais a 1 ano seria
igualmente desastrosa pois os valores presentes do investimento e da operac¸a˜o seriam superiores
aos obtidos anteriormente (o investimento saltaria de 235,20 ou 226,20 para 246,70 e a operac¸a˜o
de 368,55 ou 377,55 para 463,25).



























































Figura 7.8: Sistema de 5 barras – Esta´gios com durac¸a˜o de 2, 3 e 5 anos.
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Para a obtenc¸a˜o desta soluc¸a˜o foram gerados 51 cortes de Benders, assim distribu´ıdos: 34 na
Fase I, 9 na Fase II e 8 na Fase III. Foram resolvidos 3 problemas inteiros e solucionadas 1558 PLs
no total.
7.6.1.3 Esta´gios com durac¸a˜o de 1 ano e N11 = 1
Neste caso, a durac¸a˜o dos esta´gios tambe´m e´ de 1 ano e, portanto, sa˜o empregadas as mesmas
constantes δ apresentadas na Figura 7.4. O nu´mero mı´nimo de geradores candidatos da Barra 1
no Esta´gio 1 e´ alterado para 1, ou seja, N11 = 1, para forc¸ar a escolha deste investimento que na˜o
faz parte das soluc¸o˜es o´timas apresentadas na Tabela 7.9. O plano de expansa˜o assim obtido
encontra-se na Tabela 7.11.
Tabela 7.11: Sistema de 5 barras – Esta´gios com durac¸a˜o de 1 ano e N11 = 1
Resultado Esta´gio de instalac¸a˜o
Obtido 1 2 3 Total
nt12 1 — — 1
nt13 — 1 — 1
nt34 1 — — 1
N t1 1 — — 1
vt [$] 240,00 18,00 0,00 258,00
gt1 [pu] 0,00* 0,22* 0,72* —
gt4 [pu] 0,00 0,03 0,03 —
Gt1 [pu] 0,90* 1,00* 1,00* —
wt [$] 90,00 117,90 146,61 354,51
v [$] 330,00 135,90 146,61 612,51
* Como o custo de operac¸a˜o dos geradores da Barra 1 (existente e
candidato instalado no Esta´gio 1) sa˜o ideˆnticos, existem infinitas
formas de distribuir a gerac¸a˜o entre eles sendo o valor apresentado
apenas indicativo.
A comparac¸a˜o do resultado obtido considerando N11 = 1 com as soluc¸o˜es mostradas na
Tabela 7.9, indica que a instalac¸a˜o do gerador na˜o o´timo provoca reduc¸a˜o no valor presente
do custo de operac¸a˜o de 368,55 ou 377,55 para 354,51 (porque existe maior disponibilidade de
energia barata) mas, em contrapartida, o aumento no investimento necessa´rio explica a escolha
dos investimentos anteriores. Observar que a forma de expansa˜o do sistema de transmissa˜o esta´
intimamente ligada com a forma de expansa˜o do sistema de gerac¸a˜o. Quando o sistema de
gerac¸a˜o e´ definido a priori (como realizado neste caso, atrave´s da definic¸a˜o do gerador candidato
da Barra 1), restringe-se o espac¸o de busca e obte´m-se soluc¸o˜es de pior qualidade (o valor
presente do custo total cresceu de 603,75 para 612,51).
Para a obtenc¸a˜o desta soluc¸a˜o foram gerados 54 cortes de Benders, assim distribu´ıdos: 22 na
Fase I, 22 na Fase II e 10 na Fase III. Foram resolvidos 3 problemas inteiros e solucionadas
742 PLs no total.
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7.6.1.4 Esta´gios com durac¸a˜o de 1 ano e N21 = 1
Novamente, a durac¸a˜o dos esta´gios e´ de 1 ano e sa˜o empregadas as constantes δ da Figura 7.4.
O nu´mero mı´nimo de geradores candidatos da Barra 1 no Esta´gio 2 e´ alterado para 1, ou
seja, N21 = 1, para forc¸ar a escolha deste investimento que na˜o faz parte das soluc¸o˜es o´timas
apresentadas na Tabela 7.9. O plano de expansa˜o assim obtido encontra-se na Tabela 7.12.
Tabela 7.12: Sistema de 5 barras – Esta´gios com durac¸a˜o de 1 ano e N21 = 1
Resultado Esta´gio de instalac¸a˜o
Obtido 1 2 3 Total
nt12 — 1 — 1
nt13 — 1 — 1
nt34 1 — — 1
N t1 — 1 — 1
vt [$] 10,00 225,00 0,00 235,00
gt1 [pu] 0,80 0,22* 0,72* —
gt4 [pu] 0,10 0,03 0,03 —
Gt1 [pu] — 1,00* 1,00* —
wt [$] 110,00 117,90 146,61 374,51
v [$] 120,00 342,90 146,61 609,51
* Como o custo de operac¸a˜o dos geradores da Barra 1 (existente e
candidato instalado no Esta´gio 2) sa˜o ideˆnticos, existem infinitas
formas de distribuir a gerac¸a˜o entre eles sendo o valor apresentado
apenas indicativo.
Novamente, observa-se que o valor presente do custo total se eleva quando e´ forc¸ada a inclusa˜o
de um investimento que na˜o fac¸a parte dos planos o´timos mostrados na Tabela 7.9. Embora o
resultado obtido com N21 = 1 seja melhor que o obtido com N
1
1 = 1, ambos sa˜o piores que as
duas soluc¸o˜es o´timas obtidas. Neste caso, o adiamento do investimento no gerador candidato
da Barra 1 do Esta´gio 1 para o Esta´gio 2 proporcionou uma reduc¸a˜o no valor presente do custo
de investimento de 258,00 para 235,00 e um aumento no valor presente do custo de operac¸a˜o de
354,51 para 374,51 — vide Tabelas 7.11 e 7.12.
Para a obtenc¸a˜o desta soluc¸a˜o foram gerados 44 cortes de Benders, assim distribu´ıdos: 22 na
Fase I, 15 na Fase II e 7 na Fase III. Foram resolvidos 3 problemas inteiros e solucionadas
929 PLs no total.
7.6.2 Sistema Sul brasileiro de 46 barras em 2 esta´gios
Uma adaptac¸a˜o em dois esta´gios do sistema Sul brasileiro de 46 barras e´ utilizada para ilus-
trar a aplicac¸a˜o do planejamento dinaˆmico da expansa˜o em um sistema de me´dio porte bastante
conhecido. A expansa˜o em dois esta´gios considera a situac¸a˜o com redespacho como Esta´gio 1
e a situac¸a˜o sem redespacho como Esta´gio 2, utilizando os dados mostrados no Apeˆndice A.
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O problema de otimizac¸a˜o resultante possui 158 varia´veis inteiras: 79 alternativas de investi-
mentos candidatos que podem ser realizados nos 2 esta´gios. O Esta´gio 1 e´ considerado como
base para o ca´lculo do valor presente dos investimentos, sendo adotadas as seguintes constantes
δ, calculadas considerando uma taxa de desconto anual I de 10%:
δ1inv = (1− I)
0 = 1, 00 δ1oper =
∑0
p=0(1− I)
p = 1, 00 ano
δ2inv = (1− I)
1 = 0, 90 δ2oper =
∑1
p=1(1− I)
p = 0, 90 ano
O custo de operac¸a˜o dos geradores na˜o foi considerado, o corte de carga foi penalizado por
interme´dio de uma constante α igual a 100000 $/ano, o coeficiente empregado para determinar
o valor da susceptaˆncia da rede fict´ıcia foi de 5× 10−5 e a toleraˆncia para igualdade (=) foi de
10−4. Os problemas foram resolvidos em treˆs fases, de acordo com a Tabela 7.1, sendo buscadas
as soluc¸o˜es extremas, nas Fases I e II, e analisadas as 3 melhores alternativas inteiras na˜o o´timas,
na Fase III.
O resultado da expansa˜o em dois esta´gios, apresentado na Tabela 7.13, indica que o investi-
mento total realizado nos 2 esta´gios coincide com a soluc¸a˜o da expansa˜o em 1 esta´gio, mostrada
na Tabela 7.6 — vide coluna FCCC. Isto na˜o e´ uma surpresa pois, no Esta´gio 2, os dados corres-
pondem a situac¸a˜o sem redespacho, como ocorre na Tabela 7.6. Por outro lado, o investimento
definido para o Esta´gio 1 e´ muito diferente do obtido na expansa˜o em 1 esta´gio que esta´ mostrada
na Tabela 7.5 — vide coluna FCCC. O investimento do Esta´gio 1 e´ bastante superior (102821
contra 70289) porque os investimentos sa˜o definidos levando-se em conta os 2 esta´gios. Observar
que o sistema de transmissa˜o definido para esse esta´gio aproveita-se dos investimentos que sa˜o
necessa´rios para o Esta´gio 2 — neste caso, emprega somente investimentos que fazem parte da
soluc¸a˜o sem redespacho.
Para a obtenc¸a˜o desta soluc¸a˜o foram gerados 258 cortes de Benders, assim distribu´ıdos: 51 na
Fase I, 37 na Fase II e 170 na Fase III. Um total de 28 restric¸o˜es adicionais foram acrescentadas
apo´s a Fase II: 20 restric¸o˜es de novos caminhos (10 para cada esta´gio) e 8 restric¸o˜es de cerca do
Esta´gio 2. Foram resolvidos 30 problemas inteiros e solucionadas 819973 PLs o que demandou
205458 segundos de execuc¸a˜o (cerca de 57 horas).
7.7 Exemplo de atuac¸a˜o do planejador independente da expansa˜o
Como ja´ mencionado no Cap´ıtulo 6, a entidade responsa´vel pela coordenac¸a˜o da expansa˜o
do sistema devera´ atuar em dois n´ıveis diferentes. No primeiro n´ıvel sua func¸a˜o e´ divulgar,
periodicamente, as previso˜es para a operac¸a˜o futura do sistema, juntamente com um plano
indicativo de expansa˜o que atenda de modo imparcial a todas as necessidades previstas para
os usua´rios do sistema. As previso˜es para a operac¸a˜o futura sera˜o determinadas considerando
a demanda prevista e todas as informac¸o˜es ja´ confirmadas a respeito do sistema futuro que
incluem a entrada e sa´ıda de operac¸a˜o dos equipamentos de gerac¸a˜o e transmissa˜o (ou qualquer
alterac¸a˜o nas suas capacidades) e todas as transac¸o˜es definidas de compra e venda de energia.
Como resultados obte´m-se estimativas para o despacho de gerac¸a˜o, corte de carga, alterac¸o˜es
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Tabela 7.13: Sistema Sul brasileiro em 2 esta´gios
Resultado Esta´gio de instalac¸a˜o
Obtido 1 2 Total
nt20−21 1 — 1
nt42−43 1 1 2
nt46−06 1 — 1
nt19−25 1 — 1
nt31−32 — 1 1
nt28−30 — 1 1
nt26−29 — 3 3
nt24−25 2 — 2
nt29−30 — 2 2
nt05−06 2 — 2
vt [103 US$] 102821,00 46439,10 149260,10
gt14 [pu] 5,54 9,44 —
gt16 [pu] 20,00 13,66 —
gt17 [pu] 10,40 10,00 —
gt19 [pu] 16,70 7,73 —
gt27 [pu] 0,00 0,54 —
gt28 [pu] — 7,30 —
gt31 [pu] — 3,10 —
gt32 [pu] 0,37 4,50 —
gt34 [pu] 6,79 2,21 —
gt37 [pu] 3,00 2,12 —
gt39 [pu] 6,00 2,21 —
gt46 [pu] 0,00 5,99 —
wt [103 US$] 0,00 0,00 0,00
v [103 US$] 102821,00 46439,10 149260,10
nas transac¸o˜es definidas, fluxos nos equipamentos de transmissa˜o, custo de operac¸a˜o total e
incremental nodal, bem como sensibilidades que quantificam a alterac¸a˜o no custo de operac¸a˜o
relacionadas com variac¸o˜es na demanda ou nas capacidades de gerac¸a˜o e transmissa˜o. O plano
de expansa˜o e´ definido considerando os mesmos dados utilizados para determinar as previso˜es,
acrescidos das informac¸o˜es de todas as alternativas de expansa˜o definidas para os sistemas de
gerac¸a˜o e transmissa˜o.
No segundo n´ıvel de atuac¸a˜o, o planejador e´ responsa´vel pela definic¸a˜o das concesso˜es das
instalac¸o˜es de gerac¸a˜o e transmissa˜o de energia. Depois de definidas as concesso˜es, as respectivas
instalac¸o˜es passam a fazer parte das informac¸o˜es confirmadas a respeito do futuro, sendo seu
impacto quantificado pela pro´ximas previso˜es a serem divulgadas, que incluira˜o as referidas
instalac¸o˜es.
Para ilustrar o modo de atuac¸a˜o do planejador independente da expansa˜o foi utilizado o
sistema de 5 barras ilustrado na Figura 7.3. O horizonte de planejamento considerado e´ de 10
anos, dividido em treˆs esta´gios de 2, 3 e 5 anos, respectivamente, sendo o Esta´gio 1 considerado
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como base (ano zero) para o ca´lculo do valor presente dos investimentos e do custo total de
operac¸a˜o do sistema — como realizado na Sec¸a˜o 7.6.1.2. Em todas as simulac¸o˜es realizadas,
a rede de transmissa˜o foi representada pelas equac¸o˜es do fluxo de carga CC, de acordo com o
equacionamento apresentado no Cap´ıtulo 3, Sec¸a˜o 3.3.2.
Foram adotados os seguintes paraˆmetros: taxa de desconto anual I de 10% (utilizada para
determinar os fatores δtinv e δ
t
oper, mostrados na Figura 7.7) e constante α igual a 1000
$/ano. O
coeficiente empregado para determinar o valor da susceptaˆncia da rede fict´ıcia foi de 10−5 e a
toleraˆncia para igualdade (=) foi de 5× 10
−6. Os problemas foram resolvidos em treˆs fases, de
acordo com a Tabela 7.1, sendo buscadas as soluc¸o˜es extremas, nas Fases I e II, e analisadas as
3 melhores alternativas inteiras na˜o o´timas, na Fase III. Como mencionado, na Sec¸a˜o 7.6.1, o
tempo de simulac¸a˜o na˜o e´ significativo para esta rede (inferior a 5 segundos).
7.7.1 Previso˜es divulgadas pelo planejador
Considerando as informac¸o˜es conhecidas o planejador realizara´ a simulac¸a˜o da operac¸a˜o do
sistema e divulgara´ os resultados mostrados na Tabela 7.14. As colunas referentes ao Esta´gio 1
apresentam os valores previstos para os dois primeiros anos de operac¸a˜o, as colunas referentes
ao Esta´gio 2 sa˜o as previso˜es dos 3 anos seguintes e as colunas do Esta´gio 3 correspondem
aos 5 u´ltimos anos avaliados. O primeiro conjunto de resultados corresponde aos custos de
operac¸a˜o total e incremental desconsiderando a transmissa˜o (CIDT), previstos para cada um dos
esta´gios simulados. Entende-se como custo incremental o acre´scimo no custo total de operac¸a˜o
provocado por um acre´scimo incremental na demanda do sistema. No primeiro esta´gio, caso
o sistema de transmissa˜o fosse desconsiderado, o gerador da Barra 1 (g1) estaria no limite
superior e o gerador da Barra 4 (g4) seria o gerador marginal, impondo o custo incremental de
1, 9000×300 = 570 $/pu para todas as barras do sistema. Nos demais esta´gios, ambos geradores
estariam no limite superior e o custo incremental seria definido pelo custo do corte de carga:
2, 1951 × 1000 = 2195, 10 $/pu, para o Esta´gio 2, e 2, 4181 × 1000 = 2418, 10 $/pu, para o
Esta´gio 3.
O segundo conjunto de resultados relaciona-se com a demanda e apresenta os valores pre-
vistos para o corte de carga, r, e a varia´vel dual associada, pid, que indica como varia o custo
total de operac¸a˜o com relac¸a˜o a um aumento incremental no valor da demanda da respectiva
barra — corresponde ao custo marginal nodal da energia. No primeiro esta´gio, por exemplo,
observam-se variac¸o˜es no custo nodal em relac¸a˜o ao valor obtido quando o sistema de transmissa˜o
e´ desconsiderado (CIDT). Isto ocorre por causa do congestionamento existente na ligac¸a˜o entre
as Barras 2 e 3, cujo limite de fluxo e´ 0,20 pu. Ainda no Esta´gio 1, observa-se que na˜o ocorrem
cortes de carga e que o aumento da demanda na Barra 3 proporcionaria uma reduc¸a˜o no custo
total de operac¸a˜o de $63,33 para cada 1 pu demandado. Embora isto parec¸a contradito´rio (um
aumento de demanda implicar em reduc¸a˜o de custo), e´ um fato verdadeiro pois, com o aumento
da demanda na Barra 3 e´ poss´ıvel transportar mais energia do gerador da Barra 1, cujo custo
de operac¸a˜o e´ inferior ao da Barra 4. Assim, se a demanda da Barra 3 fosse elevada para(
d13
)′
= 0, 20 + 0, 01 pu, o carregamento dos geradores seria de g1 = 0, 75 e g4 = 0, 16 e o custo
total de operac¸a˜o cairia para $233,70 (234, 33 + 0, 01 × −63, 33). Por outro lado, o aumento
da demanda na Barra 1 seria integralmente atendido pelo gerador da Barra 1, a um custo de
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Tabela 7.14: Sistema de 5 barras – Operac¸a˜o simulada do sistema ja´ definido.
Esta´gio 1 Esta´gio 2 Esta´gio 3
Custo de operac¸a˜o
Total [$] 234,33 856,09 2152,11
CIDT [$/pu] 570,00 2195,10 2418,10
Demanda
Barra r1 [pu] pi1d [$/pu] r
2 [pu] pi2d [$/pu] r
3 [pu] pi3d [$/pu]
1 — 190,00 — 2195,10 — 2418,10
2 — 570,00 0,25 2195,10 0,70 2418,10
3 — -63,33 — 2195,10 0,05 2418,10
4 — 570,00 — 2195,10 — 2418,10
5 — 570,00 — 2195,10 — 2418,10
Gerac¸a˜o existente
Barra g1 [pu] pi1g [$/pu] g
2 [pu] pi2g [$/pu] g
3 [pu] pi3g [$/pu]
1 0,73 0,00 0,80 -1975,59 0,80 -2176,29
4 0,17 0,00 0,20 -1536,57 0,20 -1692,67
Gerac¸a˜o candidata
Barra G1 [pu] pi1G [$/pu] G
2 [pu] pi2G [$/pu] G
3 [pu] pi3G [$/pu]
1 — 0,00 — -1975,59 — -2176,29
4 — -190,00 — -1756,08 — -1934,48
5 — -380,00 — -1975,59 — -2176,29
Rede de transmissa˜o
Extremos f1 [pu] σ1 [$/pu] f2 [pu] σ2 [$/pu] f3 [pu] σ3 [$/pu]
1–2 0,33 -380,00 0,34 0,00 0,30 0,00
1–3 0,40 202,67 0,46 0,00 0,50 0,00
2–3 -0,20 -126,67 -0,11 0,00 0,10 0,00
2–4 0,08 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00
2–5 — 0,00 — 0,00 — 0,00
3–4 — -179,44 — 0,00 — 0,00
4–5 — 0,00 — 0,00 — 0,00
1, 9000× 100 $/pu, e o aumento da demanda nas Barras 2 e 4 seria integralmente atendido pelo
gerador da Barra 4, a um custo de 1, 9000 × 300 $/pu. Nos esta´gios seguintes, observa-se a
ocorreˆncia de cortes de carga e a elevac¸a˜o do valor da varia´vel dual, em consequ¨eˆncia da gerac¸a˜o
dispon´ıvel ter atingido seu limite ma´ximo. Nestes casos, todo o aumento de demanda seria cor-
tado e implicaria em um custo adicional de 2, 1951×1000 e 2, 4181×1000 $/pu, respectivamente,
para os Esta´gios 2 e 3.
O terceiro conjunto descreve o comportamento dos geradores existentes, revelando a gerac¸a˜o
prevista, g, e a varia´vel dual associada, pig, que indica como varia o custo total de operac¸a˜o
com relac¸a˜o a um aumento incremental no valor do limite deste gerador. No primeiro esta´gio,
como os geradores esta˜o folgados, um aumento nas suas capacidades na˜o alteraria o custo de
operac¸a˜o do sistema. Ja´ nos esta´gios seguintes, ambos encontram-se nos limites e um aumento
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nas suas capacidades implicaria em reduc¸a˜o nos valores previstos para os cortes de carga e custos
associados. Por exemplo, no Esta´gio 2, caso a capacidade do gerador da Barra 4 fosse aumentada
em 0,01 pu, o corte de carga da Barra 2 poderia ser reduzido, implicando em uma variac¸a˜o no
custo de 2, 1951 (1000×−0, 01 + 300× 0, 01) = −$15, 37 ou, utilizando a sensibilidade, 0, 01 ×
−1536, 57 = −$15, 37.
O quarto conjunto avalia os geradores candidatos e revela a gerac¸a˜o prevista, G, e a varia´vel
dual associada, piG, que indica como varia o custo total de operac¸a˜o com relac¸a˜o a um aumento
incremental no valor do limite deste gerador, ou seja, em consequ¨eˆncia da instalac¸a˜o de mais uma
unidade. No Esta´gio 1 observa-se que a instalac¸a˜o isolada de um novo gerador na Barra 1 na˜o
traria benef´ıcio pois o custo de operac¸a˜o do candidato e´ igual ao custo do gerador instalado que
se encontra folgado. Por outro lado, os candidatos das Barras 4 e 5 mostram-se atrativos pois
seu custo de operac¸a˜o e´ competitivo com relac¸a˜o aos valores locais observados5. Nos esta´gios
seguintes, o sistema de gerac¸a˜o e´ deficita´rio e qualquer aumento na capacidade de gerac¸a˜o que
apresente custo inferior ao custo do corte de carga traria beneficio para o sistema.
O quinto e u´ltimo conjunto descreve o comportamento da rede de transmissa˜o, revelando os
fluxos previstos, f , e a sensibilidade associada, σij = ((pid)i − (pid)j)(θi − θj), que indica como
varia o custo total de operac¸a˜o com relac¸a˜o a um aumento incremental no valor da admitaˆncia
(e da capacidade) do circuito ij. No primeiro esta´gio, observa-se que a inclusa˜o de uma linha
nos corredores 1–2, 2–3 ou 3–4 propiciaria uma reduc¸a˜o no custo de operac¸a˜o pois o gerador da
Barra 1 poderia aumentar sua injec¸a˜o; nos Esta´gios 2 e 3 a inclusa˜o isolada de novos recursos
de transmissa˜o na˜o reduziria o custo de operac¸a˜o porque na˜o existe energia adicional dispon´ıvel
para ser transportada.
Ale´m das sensibilidades que esta˜o previstas para o horizonte de planejamento, o planejador
divulgara´ o plano indicativo de expansa˜o que detalha os tipos de investimentos necessa´rios e
seus, respectivos, momentos oportunos de execuc¸a˜o. Para a situac¸a˜o descrita, o plano o´timo
de expansa˜o do sistema da Figura 7.3 ja´ foi apresentado e encontra-se na Tabela 7.10 e na Fi-
gura 7.8 — vide Pa´ginas 120 e 121. De acordo com este plano, no Esta´gio 1 seria acrescentada
uma linha no corredor 3–4; no Esta´gio 2 seria acrescentada uma linha em cada um dos corredo-
res 1–3, 2–3 e 3–4 e um gerador candidato na Barra 1; no Esta´gio 3 seria acrescentada mais uma
linha no corredor 1–3. Esses investimentos compreendem um plano completo mas na˜o fechado
de expansa˜o pois esta´ sujeito a correc¸o˜es e atualizac¸o˜es que podem vir a ocorrer a medida que
o tempo passa e a janela de tempo se desloca para o futuro. Ale´m disto, a instalac¸a˜o de com-
ponentes o´timos em outros momentos (antes ou depois) ou a pro´pria escolha por investimentos
fora do plano divulgado va˜o provocar mudanc¸as nas sensibilidades previstas e tambe´m no plano
de expansa˜o. Deste modo, a qualidade destas informac¸o˜es esta´ intimamente relacionada com a
exatida˜o dos dados empregados na simulac¸a˜o, sendo imprescind´ıvel a sua atualizac¸a˜o perio´dica.
Deve-se observar, ainda, que as informac¸o˜es apresentadas nas Tabelas 7.10 e 7.14 sa˜o com-
plementares, a primeira detalha um plano o´timo integrado de expansa˜o com horizonte de longo
prazo e a segunda revela sensibilidades incrementais em relac¸a˜o a` rede existente. A diferenc¸a
5Observar que a sensibilidade do gerador candidato da Barra 5 foi obtida considerando a existeˆncia de uma
rede fict´ıcia que conecta esta Barra ao resto do sistema. A instalac¸a˜o deste gerador candidato so´ traria benef´ıcio
ao sistema se fosse acompanhada de uma correspondente expansa˜o do sistema de transmissa˜o
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entre as informac¸o˜es apresentadas pode ser ilustrada quando se analisa, por exemplo, a de-
finic¸a˜o das linhas de transmissa˜o que necessitam ser instaladas. No primeiro esta´gio, quando
a capacidade de gerac¸a˜o e´ suficiente para atender a demanda, as sensibilidades incrementais
apontam como atrativas as instalac¸o˜es de novas linhas nos corredores 1–2, 2–3 e 3–4. Tais linhas
sa˜o de fato atrativas mas, nos esta´gios seguintes, quando a capacidade de gerac¸a˜o encontra-se
saturada, as sensibilidades relacionadas com a instalac¸a˜o destas linhas retratam o fato de que
sua instalac¸a˜o (isoladamente) na˜o e´ atrativa porque na˜o contribui para a reduc¸a˜o do custo de
operac¸a˜o do sistema (σ2 = 0 e σ3 = 0). Entretanto, mesmo apo´s o aumento da capacidade de
gerac¸a˜o (que e´ sinalizado como atrativo, pelas sensibilidades pi2G e pi
3
G), o atendimento a` demanda
continuaria limitado pela capacidade de transmissa˜o e a ampliac¸a˜o do sistema de transmissa˜o
seria imprescind´ıvel (fato que na˜o e´ evidenciado pelas sensibilidades σ2 e σ3 da Tabela 7.14).
Uma ana´lise posterior deste sistema, realizada apo´s a definic¸a˜o do aumento da capacidade de
gerac¸a˜o, apresentaria melhores sensibilidades para determinar a localizac¸a˜o dos investimentos
necessa´rios para a ampliac¸a˜o do sistema de transmissa˜o.
7.7.2 Interac¸a˜o com os agentes de mercado
A interac¸a˜o do planejador com os agentes de mercado pode ser demonstrada atrave´s da
ana´lise das alterac¸o˜es que ocorrem nas previso˜es informadas pelo planejador, em decorreˆncia
dos empreendimentos informados pelos investidores. Duas propostas, na˜o simultaˆneas, sera˜o
avaliadas a seguir: a primeira faz parte do plano indicativo o´timo de expansa˜o e corresponde
a inclusa˜o de um novo gerador na Barra 1; a segunda na˜o faz parte do plano divulgado e
corresponde a inclusa˜o de um novo gerador na Barra 4.
7.7.2.1 Proposta 1: Inclusa˜o de um novo gerador na Barra 1
Suponha que, apo´s avaliar as previso˜es da Tabela 7.14, um agente decida investir na ins-
talac¸a˜o de um gerador na Barra 1 e seja autorizado a produzir energia a partir do ano que
corresponde ao in´ıcio do segundo esta´gio. Acrescentando-se essa informac¸a˜o aos dados confir-
mados, pode-se determinar a previsa˜o atualizada da Tabela 7.15. Observar que o plano indicativo
o´timo de expansa˜o, detalhado na Tabela 7.10, fica mantido — excluindo, naturalmente, a in-
clusa˜o de mais um gerador na Barra 1, no Esta´gio 2, cuja definic¸a˜o ja´ foi confirmada. De acordo
com as previso˜es apresentadas, o novo gerador G1 sera´ competitivo e dividira´ o mercado com a
capacidade ja´ existente.
Observar que a inclusa˜o do gerador candidato da Barra 1 no Esta´gio 2 altera os valores dos
custos total e incremental desconsiderando a transmissa˜o (comparar as Tabelas 7.14 e 7.15) pois
a oferta de energia de baixo custo e´ substancialmente aumentada a partir do Esta´gio 2. Ale´m
disto, tambe´m em func¸a˜o do aumento da oferta, os valores previstos para os cortes de carga sa˜o
reduzidos e as sensibilidades do sistema de transmissa˜o comec¸am a sinalizar a necessidade de
ampliac¸a˜o dos corredores 1–2 e 1–3, nos Esta´gios 2 e 3 (de fato, o plano indicativo o´timo de
expansa˜o inclui uma linha no corredor 1–3).
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Tabela 7.15: Sistema de 5 barras – Operac¸a˜o simulada considerando a Proposta 1
Esta´gio 1 Esta´gio 2 Esta´gio 3
Custo de operac¸a˜o
Total [$] 234.33 658.53 1934.48
CIDT [$/pu] 570.00 219.51 241.81
Demanda
Barra r1 [pu] pi1d [$/pu] r
2 [pu] pi2d [$/pu] r
3 [pu] pi3d [$/pu]
1 — 190,00 — 219,51 — 241,81
2 — 570,00 0,10 2195,10 0,30 2418,10
3 — -63,33 0,05 2195,10 0,35 2418,10
4 — 570,00 — 2195,10 — 2418,10
5 — 570,00 — 2195,10 — 2418,10
Gerac¸a˜o existente
Barra g1 [pu] pi1g [$/pu] g
2 [pu] pi2g [$/pu] g
3 [pu] pi3g [$/pu]
1 0,73 0,00 0,80* 0,00 0,80* 0,00
4 0,17 0,00 0,20 -1536,57 0,20 -1692,67
Gerac¸a˜o candidata
Barra G1 [pu] pi1G [$/pu] G
2 [pu] pi2G [$/pu] G
3 [pu] pi3G [$/pu]
1 — 0,00 0,10* 0,00 0,10* 0,00
4 — -190,00 — -1756,08 — -1934,48
5 — -380,00 — -1975,59 — -2176,29
Rede de transmissa˜o
Extremos f1 [pu] σ1 [$/pu] f2 [pu] σ2 [$/pu] f3 [pu] σ3 [$/pu]
1-2 0,33 -380,00 0,40 -2370,71 0,40 -2611,55
1-3 0,40 202,67 0,50 -1975,59 0,50 -2176,29
2-3 -0,20 -126,67 -0,20 0,00 -0,20 0,00
2-4 0,08 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00
2-5 — 0,00 — 0,00 — 0,00
3-4 — -179,44 — 0,00 — 0,00
4-5 — 0,00 — 0,00 — 0,00
* Como o custo de operac¸a˜o dos geradores da Barra 1 (existente e candidato que
sera´ instalado no Esta´gio 2) sa˜o ideˆnticos, existem infinitas formas de distribuir a
gerac¸a˜o total de 0,90 pu entre eles sendo o valor apresentado apenas indicativo.
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7.7.2.2 Proposta 2: Inclusa˜o de um novo gerador na Barra 4
Neste caso, um agente decidiu investir na instalac¸a˜o de um gerador na Barra 4 e foi autorizado
a produzir energia a partir do ano que corresponde ao in´ıcio do segundo esta´gio. Acrescentando
esta informac¸a˜o aos dados anteriormente considerados, pode-se determinar a previsa˜o atualizada
da Tabela 7.16.
Tabela 7.16: Sistema de 5 barras – Operac¸a˜o simulada considerando a Proposta 2
Esta´gio 1 Esta´gio 2 Esta´gio 3
Custo de operac¸a˜o
Total [$] 234,33 373,17 1523,40
CIDT [$/pu] 570,00 439,02 483,62
Demanda
Barra r1 [pu] pi1d [$/pu] r
2 [pu] pi2d [$/pu] r
3 [pu] pi3d [$/pu]
1 — 190,00 — 439,02 — 2418,10
2 — 570,00 — 439,02 0,40 2418,10
3 — -63,33 — 439,02 0,05 2418,10
4 — 570,00 — 439,02 — 483,62
5 — 570,00 — 439,02 — 2418,10
Gerac¸a˜o existente
Barra g1 [pu] pi1g [$/pu] g
2 [pu] pi2g [$/pu] g
3 [pu] pi3g [$/pu]
1 0,73 0,00 0,80 -219,51 0,80 -2176,29
4 0,17 0,00 0,00 219,51 0,00 241,81
Gerac¸a˜o candidata
Barra G1 [pu] pi1G [$/pu] G
2 [pu] pi2G [$/pu] G
3 [pu] pi3G [$/pu]
1 — 0,00 — -219,51 — -2176,29
4 — -190,00 0,45 0,00 0,50 0,00
5 — -380,00 — -219,51 — -2176,29
Rede de transmissa˜o
Extremos f1 [pu] σ1 [$/pu] f2 [pu] σ2 [$/pu] f3 [pu] σ3 [$/pu]
1-2 0,33 -380,00 0,34 0,00 0,30 0,00
1-3 0,40 202,67 0,46 0,00 0,50 0,00
2-3 -0,20 -126,67 -0,11 0,00 0,10 0,00
2-4 0,08 0,00 -0,15 0,00 -0,20 -386,90
2-5 — 0,00 — 0,00 — 0,00
3-4 — -179,44 — 0,00 — -580,34
4-5 — 0,00 — 0,00 — -386,90
A definic¸a˜o deste novo gerador na Barra 4 provoca diversas alterac¸o˜es no plano indicativo
o´timo de expansa˜o. De acordo com as informac¸o˜es do plano atualizado de expansa˜o apresentado
na Tabela 7.17, o novo gerador G4 na˜o sera´ muito competitivo e, caso ocorra a instalac¸a˜o de uma
gerac¸a˜o concorrente na Barra 5, seu n´ıvel de gerac¸a˜o devera´ ser muito pequeno podendo na˜o ser
suficiente para recuperar o investimento requerido. Isto explica o fato deste empreendimento na˜o
fazer parte do plano o´timo de expansa˜o, divulgado na Tabela 7.10, mesmo que suas sensibilidades
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G da Tabela 7.14.
Tabela 7.17: Sistema de 5 barras – Soluc¸a˜o incluindo a Proposta 2.
Resultado Esta´gio de instalac¸a˜o
Obtido 1 2 3 Total
nt25 — — 1 1
nt34 — — 1 1
nt45 1 — — 1
N t5 1 — 1 2
vt [$] 120,00 0,00 76,76 196,76
gt1 [pu] 0,73 0,80 0,80 —
gt4 [pu] 0,00 0,00 0,00 —
Gt4 [pu] — 0,05 0,15 —
Gt5 [pu] 0,17 0,40 0,80 —
wt [$] 171,00 285,36 459,44 915,80
v [$] 291,00 285,36 536,20 1112,56
A avaliac¸a˜o das previso˜es que incluem a instalac¸a˜o do gerador candidato da Barra 4 confirma
a complementaridade das informac¸o˜es contidas nas sensibilidades divulgadas e no plano indi-
cativo de expansa˜o. De um lado, as sensibilidades mostram sinais incrementais que descrevem
oportunidades puntuais. Por outro lado, o plano indicativo apresenta o resultado de s´ıntese de
um sistema de gerac¸a˜o e transmissa˜o com visa˜o global de longo prazo. A ana´lise individual das
sensibilidades pode induzir a escolha de um investimento cujo resultado de longo prazo pode ser
desastroso, como ocorreu neste caso.
Cap´ıtulo 8
Concluso˜es
Uma formulac¸a˜o para o problema do planejamento dinaˆmico integrado dos sistemas de
gerac¸a˜o e transmissa˜o foi utilizada neste trabalho como base para apresentar uma estrutura in-
dependente de planejamento que esta´ inserida no contexto competitivo do setor. Na formulac¸a˜o
apresentada sa˜o considerados, simultaneamente, os custos de investimento nas instalac¸o˜es e
tambe´m o custo de operac¸a˜o das unidades geradoras, sendo o horizonte de planejamento de
longo prazo discretizado em diversos esta´gios para permitir representar as variac¸o˜es que ocor-
rem no sistema ele´trico ao longo do tempo.
O Planejador Independente da Expansa˜o apresentado se encarrega de realizar a previsa˜o
de demanda do sistema e, em func¸a˜o desta, define um conjunto de alternativas poss´ıveis de
investimentos, especificando o local, a capacidade e uma estimativa de custo. Posteriormente,
determina o plano indicativo de expansa˜o do sistema gerac¸a˜o/transmissa˜o e divulga diversos
sinais econoˆmicos para orientar os agentes a selecionarem os investimentos pelos quais desejem
disputar a concessa˜o ou autorizac¸a˜o. Ale´m disto, o planejador interage com o o´rga˜o competente
que o informa a respeito dos projetos que ja´ esta˜o definidos e sera˜o implementados no setor ao
longo do horizonte considerado e, portanto, sa˜o utilizados como alterac¸o˜es ja´ confirmadas. Deste
modo, todos os agentes do setor tera˜o liberdade de escolha, com relac¸a˜o aos empreendimentos
pelos quais ira˜o concorrer, e acesso livre a`s mesmas informac¸o˜es que sera˜o divulgadas pelo
planejador independente, juntamente com todos os dados utilizados nas simulac¸o˜es, o que confere
a transpareˆncia desejada a este processo. A estrutura de planejamento sugerida nesse trabalho e´
semelhante a`quela que esta´ sendo proposta no Brasil, onde uma entidade independente, o CCPE,
se encarregara´ da realizac¸a˜o de um plano de expansa˜o de forma integrada, com um horizonte
de longo prazo. Neste sentido, o presente trabalho contribui como uma poss´ıvel ferramenta
que pode ser utilizada para a implementac¸a˜o dessa entidade independente de planejamento. O
planejador apresentado determina o plano indicativo integrado de expansa˜o a partir da soluc¸a˜o
de um problema de otimizac¸a˜o que minimiza o valor presente dos custos de operac¸a˜o e expansa˜o e
tal caracter´ıstica vai de encontro com as atribuic¸o˜es previstas para o CCPE. As particularidades
da entidade ora sugerida sa˜o o cara´ter indicativo de todos os investimentos que fazem parte do
plano de expansa˜o e a divulgac¸a˜o de sinais econoˆmicos para os agentes do setor.
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Na estrutura independente de planejamento da expansa˜o apresentada, o problema de oti-
mizac¸a˜o que descreve a operac¸a˜o prevista para o sistema, ao longo do horizonte considerado
durante a realizac¸a˜o do plano indicativo de expansa˜o, e´ o mesmo empregado para obter as sen-
sibilidades que sera˜o divulgadas pelo planejador independente para orientar os agentes do setor
ele´trico em suas tomadas de deciso˜es. Desse modo, os sinais divulgados sera˜o coerentes com os
investimentos que fazem parte do plano indicativo de expansa˜o, divulgado pelo mesmo planeja-
dor. Entretanto, caso desejado, e´ poss´ıvel desacoplar a formulac¸a˜o empregada para determinar
as sensibilidades incrementais daquela que e´ utilizada para determinar o plano o´timo de ex-
pansa˜o utilizando, por exemplo, um modelo mais detalhado para o ca´lculo das sensibilidades
que e´ um problema de soluc¸a˜o mais fa´cil.
O problema do planejamento dinaˆmico de expansa˜o da capacidade formulado foi resolvido
atrave´s da te´cnica de decomposic¸a˜o de Benders, originando dois tipos de subproblemas: os
subproblemas de operac¸a˜o, relativos a cada um dos esta´gios considerados, e o subproblema de
investimento. Foi descrito, em detalhes, o algoritmo hierarquizado empregado para contornar
problemas relacionados com a na˜o conectividade da rede inicial e, tambe´m, para reduzir o
esforc¸o computacional necessa´rio para atingir a soluc¸a˜o final, por interme´dio da obtenc¸a˜o de
uma determinada quantidade de cortes de Benders sem a necessidade de resolver PIs. Nas
duas fases iniciais, sa˜o resolvidos, exclusivamente, PLs de fa´cil soluc¸a˜o e os modelos utilizados
para representar o sistema de transmissa˜o podem trabalhar com redes na˜o conexas (modelos
de transporte e h´ıbrido). Ainda, na Fase I, a dimensa˜o deste problema e´ reduzida porque
considera-se apenas um esta´gio, como no planejamento esta´tico convencional. A soluc¸a˜o dos
problemas inteiros de dimensa˜o completa, considerando os mu´ltiplos esta´gios, ficou restrita a`
fase final sendo, desta forma, reduzido o nu´mero de resoluc¸o˜es de PIs pois grande parte dos cortes
de Benders, necessa´rios para obter a soluc¸a˜o final, sa˜o produzidos nas fases anteriores. Desse
modo, e´ poss´ıvel determinar uma quantidade razoa´vel de cortes de Benders sem resolver nenhum
PI, apenas PLs. Ale´m disto, conhecimentos pre´vios a respeito do sistema sa˜o incorporados com
baix´ıssimo custo computacional, atrave´s de restric¸o˜es adicionais de cerca e de novos caminhos,
cuja eficieˆncia foi comprovada nos testes realizados.
Os treˆs modelos utilizados para representar a rede de transmissa˜o (transportes, fluxo de carga
CC e h´ıbrido transportes-CC) foram comparados e os resultados obtidos confirmam a expectativa
de que a soluc¸a˜o e´ bem mais fa´cil para os modelos mais relaxados. No entanto, e´ conveniente
frisar que os resultados obtidos para o modelo de transportes podem ser muito distantes da
soluc¸a˜o determinada pelo modelo do fluxo de carga CC — que e´ mais pro´xima da realidade
f´ısica da rede de transmissa˜o. Neste caso, o modelo h´ıbrido utilizado pode apresentar-se como
uma alternativa com boa relac¸a˜o entre o custo computacional e a qualidade do resultado. Ale´m
disto, como o problema formulado deste modo e´ linear, e´ poss´ıvel resolveˆ-lo diretamente (sem
decomposic¸a˜o) e determinar sua soluc¸a˜o o´tima, por exemplo com um algoritmo branch-and-
bound, como o apresentado neste trabalho.
Para a soluc¸a˜o dos subproblemas de investimento inteiros foi desenvolvido um algoritmo
branch-and-bound especializado no qual o pro´ximo no´ a ser analisado e a varia´vel de separac¸a˜o
sa˜o selecionados de modo a reduzir o nu´mero de problemas relaxados (PLs) a serem resolvidos,
durante o processo de soluc¸a˜o do PI. Algumas alternativas de selec¸a˜o foram implementadas
e diversos testes comparativos foram apresentados visando mostrar o ganho em desempenho
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proporcionado pela especializac¸a˜o dessa selec¸a˜o. Ale´m disto, o algoritmo branch-and-bound
implementado mostrou-se bastante robusto e esta´vel em todas as simulac¸o˜es realizadas, nas
quais chegou-se a resolver milho˜es de PLs. Os problemas nume´ricos ocorridos, durante a im-
plementac¸a˜o desse algoritmo, foram resolvidos atrave´s da inclusa˜o das toleraˆncias que foram
detalhadamente apresentadas no Cap´ıtulo 7.
A formulac¸a˜o matema´tica apresentada permite a otimizac¸a˜o dinaˆmica da expansa˜o integrada
do sistema de gerac¸a˜o e transmissa˜o. O cont´ınuo crescimento do sistema e´ discretizado em
diversos esta´gios que representam a evoluc¸a˜o do comportamento do sistema ele´trico ao longo
do horizonte de planejamento. Desse modo, evita-se priorizar investimentos cujos resultados se
limitem ao curto prazo, e definem-se os investimentos considerando-se, ale´m do custo imediato,
o impacto causado no sistema durante toda a vida u´til dos equipamentos. O fato de realizar de
forma integrada a otimizac¸a˜o dos recursos de gerac¸a˜o e transmissa˜o permite que os investimentos
sejam selecionados de forma conjunta e coordenada. Dessa forma, linhas de transmissa˜o de alto
custo poderiam ser escolhidas quando possibilitarem a operac¸a˜o de geradores de baixo custo.
Com a integrac¸a˜o, o objetivo e´ reduzir o custo total e na˜o, simplesmente, reduzir o custo de
investimento na transmissa˜o. Isto reforc¸a a tese de que a definic¸a˜o dos investimentos deva ser
feita considerando-se, tambe´m, os custos de operac¸a˜o do sistema e na˜o, apenas, o valor total do
investimento pois a soluc¸a˜o o´tima sob o ponto de vista do investimento pode apresentar um alto
custo de operac¸a˜o.
E´ importante salientar que a atuac¸a˜o do planejador independente na˜o esta´ restrita ao me´todo
utilizado para a soluc¸a˜o do problema de expansa˜o da capacidade. Neste trabalho, foi utilizado
um me´todo hierarquizado, baseado na decomposic¸a˜o de Benders, mas outros me´todos podem
ser aplicados, sem preju´ızo para a estrutura apresentada, tais como Simulated Annealing [?],
Algoritmos Gene´ticos [?] e Busca Tabu [?] que obtiveram bons resultados ate´ mesmo para o
planejamento da expansa˜o de sistemas de transmissa˜o de grande porte [?].
Apeˆndice A
Dados dos sistemas testados
A.1 Sistema de 5 barras em 3 esta´gios
O sistema de 5 barras em 3 esta´gios e´ uma rede teo´rica que possui 2 geradores (g1 e g4) e
4 linhas (1–2, 1–3, 2–3 e 2–4) na configurac¸a˜o inicial, e 3 geradores e 7 linhas candidatas que
podem ser instaladas nos 3 esta´gios que constituem o horizonte de planejamento considerado.
Os dados das barras encontram-se na Tabela A.1, onde gt e gt sa˜o, respectivamente a gerac¸a˜o
mı´nima e ma´xima do gerador no esta´gio t, dt e´ a demanda prevista no esta´gio t e oct e´ o custo
de operac¸a˜o do gerador no esta´gio t.
Tabela A.1: Sistema de 5 barras em 3 esta´gios – dados das barras.
Barra
Esta´gio 1 Esta´gio 2 Esta´gio 3
g1 g1 oc1 d1 g2 g2 oc2 d2 g3 g3 oc3 d3
1 0,00 0,80 100 — 0,00 0,80 100 — 0,00 0,80 100 —
2 — — — 0,45 — — — 0,60 — — — 0,80
3 — — — 0,20 — — — 0,35 — — — 0,65
4 0,00 0,20 300 0,25 0,00 0,20 300 0,30 0,00 0,20 300 0,30
5 — — — — — — — — — — — —
Total 0,00 1,00 — 0,90 0,00 1,00 — 1,25 0,00 1,00 — 1,75
Valores em pu.
Os dados das linhas (existentes e candidatas) encontram-se na Tabela A.2, onde n0 e´ o
nu´mero de linhas existentes na configurac¸a˜o inicial, x e´ a reataˆncia do ramo, f e´ o fluxo ma´ximo
de poteˆncia ativa e c e´ o custo de instalac¸a˜o do equipamento de transmissa˜o.
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Tabela A.2: Sistema de 5 barras em 3 esta´gios – dados das linhas.
Linha Extremos n0 x [pu] f [pu] c [pu]
1 1–2 1 0,03 0,50 30
2 1–3 1 0,02 0,50 20
3 2–3 1 0,01 0,20 15
4 2–4 1 0,01 0,20 15
5 2–5 — 0,02 0,50 20
6 3–4 — 0,01 0,20 10
7 4–5 — 0,02 0,50 20
Os dados dos geradores candidatos encontram-se na Tabela A.3, onde G e G sa˜o, respecti-
vamente, a gerac¸a˜o mı´nima e ma´xima, C e´ o custo de instalac¸a˜o e OC e´ o custo de operac¸a˜o do
gerador candidato.
Tabela A.3: Sistema de 5 barras em 3 esta´gios – dados dos geradores candidatos.
Barra G [pu] G [pu] C [pu] OC [pu]
1 0,00 1,00 200 100
4 0,00 1,00 200 200
5 0,00 0,40 100 100
A.2 Sistema de 6 barras de Garver
Os dados deste sistema foram extra´ıdos de [?]. Os dados das barras encontram-se na Ta-
bela A.4, onde g e g sa˜o, respectivamente, a gerac¸a˜o mı´nima e ma´xima do gerador instalado e
d e´ a demanda prevista para a barra.
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Com redespacho Sem redespacho
1 0,00 1,50 0,50 0,80
2 2,40
3 0,00 3,60 1,65 0,40
4 1,60
5 2,40
6 0,00 6,00 5,45
Total 0,00 11,10 7,60 7,60
Base 100 MVA.
Os dados das linhas (existentes e candidatas) encontram-se na Tabela A.5, onde n0 e´ o
nu´mero de linhas existentes na configurac¸a˜o inicial, x e´ a reataˆncia do ramo, f e´ o fluxo ma´ximo
de poteˆncia ativa e c e´ o custo de instalac¸a˜o do equipamento de transmissa˜o.
Tabela A.5: Sistema de 6 barras de Garver – dados das linhas.
Linha Extremos n0 x [pu] f [pu] c [pu]
1 1–2 1 0,40 1,00 40
2 1–3 0 0,38 1,00 38
3 1–4 1 0,60 0,80 60
4 1–5 1 0,20 1,00 20
5 1–6 0 0,68 0,70 68
6 2–3 1 0,20 1,00 20
7 2–4 1 0,40 1,00 40
8 2–5 0 0,31 1,00 31
9 2–6 0 0,30 1,00 30
10 3–4 0 0,59 0,82 59
11 3–5 1 0,20 1,00 20
12 3–6 0 0,48 1,00 48
13 4–5 0 0,63 0,75 63
14 4–6 0 0,30 1,00 30
15 5–6 0 0,61 0,78 61
Base 100 MVA.
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A.3 Sistema Sul brasileiro de 46 barras
Os dados deste sistema foram extra´ıdos de [?]. Os dados das barras encontram-se na Ta-
bela A.6, onde g e g sa˜o, respectivamente, a gerac¸a˜o mı´nima e ma´xima do gerador instalado e
d e´ a demanda prevista para a barra.


















14 0,000 12,570 9,440
15
16 0,000 20,000 13,660
17 0,000 10,500 10,000
18








27 0,000 2,200 0,540
28 0,000 8,000 7,300
29
30
31 0,000 7,000 3,100
32 0,000 5,000 4,500
Base 100 MVA. (continua)
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Com redespacho Sem redespacho
33 2,291
34 0,000 7,480 2,210
35 2,160
36 0,901
37 0,000 3,000 2,120
38 2,160







46 0,000 7,000 5,990
Total 0,000 105,450 68,880 68,880
Base 100 MVA.
Os dados das linhas (existentes e candidatas) encontram-se na Tabela A.7, onde n0 e´ o
nu´mero de linhas existentes na configurac¸a˜o inicial, x e´ a reataˆncia do ramo, f e´ o fluxo ma´ximo
de poteˆncia ativa e c e´ o custo de instalac¸a˜o do equipamento de transmissa˜o.
Tabela A.7: Sistema Sul brasileiro de 46 barras – dados das linhas.
Linha Extremos n0 x [pu] f [pu] c [103 US$]
1 01–07 1 0,0616 2,70 4349
2 01–02 2 0,1065 2,70 7076
3 04–09 1 0,0924 2,70 6217
4 05–09 1 0,1173 2,70 7732
5 05–08 1 0,1132 2,70 7480
6 07–08 1 0,1023 2,70 6823
7 04–05 2 0,0566 2,70 4046
8 02–05 2 0,0324 2,70 2581
9 08–13 1 0,1348 2,40 8793
10 09–14 2 0,1756 2,20 11267
11 12–14 2 0,0740 2,70 5106
12 14–18 2 0,1514 2,40 9803
13 13–18 1 0,1805 2,20 11570
Base 100 MVA. (continua)
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Tabela A.7: Sistema Sul brasileiro de 46 barras – dados das linhas (continuac¸a˜o).
Linha Extremos n0 x [pu] f [pu] c [103 US$]
14 13–20 1 0,1073 2,70 7126
15 18–20 1 0,1997 2,00 12732
16 19–21 1 0,0278 15,00 32632
17 16–17 1 0,0078 20,00 10505
18 17–19 1 0,0061 20,00 8715
19 14–26 1 0,1614 2,20 10409
20 14–22 1 0,0840 2,70 5712
21 22–26 1 0,0790 2,70 5409
22 20–23 2 0,0932 2,70 6268
23 23–24 2 0,0774 2,70 5308
24 26–27 2 0,0832 2,70 5662
25 24–34 1 0,1647 2,20 10611
26 24–33 1 0,1448 2,40 9399
27 33–34 1 0,1265 2,70 8288
28 27–36 1 0,0915 2,70 6167
29 27–38 2 0,2080 2,00 13237
30 36–37 1 0,1057 2,70 7025
31 34–35 2 0,0491 2,70 3591
32 35–38 1 0,1980 2,00 12631
33 37–39 1 0,0283 2,70 2329
34 37–40 1 0,1281 2,70 8389
35 37–42 1 0,2105 2,00 13388
36 39–42 3 0,2030 2,00 12934
37 40–42 1 0,0932 2,70 6268
38 38–42 3 0,0907 2,70 6116
39 32–43 1 0,0309 14,00 35957
40 42–44 1 0,1206 2,70 7934
41 44–45 1 0,1864 2,00 11924
42 19–32 1 0,0195 18,00 23423
43 46–19 1 0,0222 18,00 26365
44 46–16 1 0,0203 18,00 24319
45 18–19 1 0,0125 6,00 8178
46 20–21 1 0,0125 6,00 8178
47 42–43 1 0,0125 6,00 8178
48 02–04 0 0,0882 2,70 5965
49 14–15 0 0,0374 2,70 2884
50 46–10 0 0,0081 20,00 10889
51 04–11 0 0,2246 2,40 14247
52 05–11 0 0,0915 2,70 6167
53 46–06 0 0,0128 20,00 16005
Base 100 MVA. (continua)
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Tabela A.7: Sistema Sul brasileiro de 46 barras – dados das linhas (continuac¸a˜o).
Linha Extremos n0 x [pu] f [pu] c [103 US$]
54 46–03 0 0,0203 18,00 24319
55 16–28 0 0,0222 18,00 26365
56 16–32 0 0,0311 14,00 36213
57 17–32 0 0,0232 17,00 27516
58 19–25 0 0,0325 14,00 37748
59 21–25 0 0,0174 20,00 21121
60 25–32 0 0,0319 14,00 37109
61 31–32 0 0,0046 20,00 7052
62 28–31 0 0,0053 20,00 7819
63 28–30 0 0,0058 20,00 8331
64 27–29 0 0,0998 2,70 6672
65 26–29 0 0,0541 2,70 3894
66 28–41 0 0,0339 13,00 39283
67 28–43 0 0,0406 12,00 46701
68 31–41 0 0,0278 15,00 32632
69 32–41 0 0,0309 14,00 35957
70 41–43 0 0,0139 20,00 17284
71 40–45 0 0,2205 1,80 13994
72 15–16 0 0,0125 6,00 8178
73 46–11 0 0,0125 6,00 8178
74 24–25 0 0,0125 6,00 8178
75 29–30 0 0,0125 6,00 8178
76 40–41 0 0,0125 6,00 8178
77 02–03 0 0,0125 6,00 8178
78 05–06 0 0,0125 6,00 8178
79 09–10 0 0,0125 6,00 8178
Base 100 MVA.
Para este sistema, existem dois conjuntos de restric¸o˜es adicionais que foram utilizadas para
melhorar o desempenho do processo de convergeˆncia (vide Cap´ıtulo 4, Sec¸a˜o 4.4.1): restric¸o˜es
de novos caminhos e restric¸o˜es de cerca.
A.3.1 Restric¸o˜es de novos caminhos
Para este sistema existem diversas barras ilhadas que possibilitam escrever restric¸o˜es de
novos caminhos. Considerando, apenas, as barras ilhadas que possuem dois circuitos candidatos,
pode-se determinar as restric¸o˜es apresentadas na Tabela A.8.
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Tabela A.8: Sistema Sul brasileiro de 46 barras – restric¸o˜es de novos caminhos.
Barra Caminho Restric¸o˜es
3 2–3–46 3n46−03 − n02−03 ≥ 0 − n46−03 + n02−03 ≥ 0
6 5–6–46 4n46−06 − n05−06 ≥ 0 − n46−06 + n05−06 ≥ 0
10 9–10–46 4n46−10 − n09−10 ≥ 0 − n46−10 + n09−10 ≥ 0
15 14–15–16 2n15−16 − n14−15 ≥ 0 − n15−16 + n14−15 ≥ 0
30 28–30–29 4n28−30 − n29−30 ≥ 0 − n28−30 + n29−30 ≥ 0
A.3.2 Restric¸o˜es de cerca
Para este sistema foram gerados treˆs tipos de restric¸o˜es de cerca:
1. Este tipo de cerca envolve cada uma das barras do sistema individualmente e avalia a sua
capacidade individual de transmissa˜o em comparac¸a˜o com a injec¸a˜o l´ıquida prevista para
essa barra.
2. Este tipo de cerca envolve todos os pares formados por barras vizinhas e avalia a capacidade
de transmissa˜o externa do conjunto em comparac¸a˜o com a sua injec¸a˜o l´ıquida prevista.
3. Este tipo de cerca envolve o conjunto formado por cada barra e todas as suas vizinhas e
avalia a capacidade de transmissa˜o externa do conjunto em comparac¸a˜o com a sua injec¸a˜o
l´ıquida prevista.
Considerando a capacidade de transmissa˜o dos circuitos e as injec¸o˜es previstas para o caso
sem redespacho, chega-se a`s restric¸o˜es apresentadas na Tabela A.9.
Tabela A.9: Sistema Sul brasileiro de 46 barras – restric¸o˜es de cerca.
Tipo Barras Restric¸a˜o
1 28 n16−28 + n28−31 + n28−30 + n28−41 + n28−43 ≥ 1
1 31 n31−32 + n28−31 + n31−41 ≥ 1
2 28 e 31 n16−28 + n31−32 + n28−30 + n28−41 + n28−43 + n31−41 ≥ 1
2 28 e 30 n16−28 + n28−31 + n28−41 + n28−43 + 0, 822n29−30 ≥ 1
2 28 e 41 n16−28 + n28−31 + n28−30 + n28−43 + n31−41 + n32−41 + n41−43 + 0, 822n40−41 ≥ 1
2 31 e 41 n31−32 + n28−31 + n28−41 + n32−41 + n41−43 + n40−41 ≥ 1
3 20, 23 e 24 0, 543n13−20 + 0, 403n18−20 + 0, 443n24−34 + 0, 483n24−33 + n20−21 + n24−25 ≥ 1





Durante a realizac¸a˜o desta pesquisa foram elaborados os seguintes artigos:
• Haffner, S., Garcia, A., Monticelli, A. e Romero, R. [1999] Planejamento dinaˆmico da
expansa˜o de sistemas de transmissa˜o de energia ele´trica considerando mu´ltiplos esta´gios,
XV SNPTEE Semina´rio Nacional de Produc¸a˜o e Transmissa˜o de Energia Ele´trica, Grupo
VII, Foz do Iguac¸u, Parana´, pp. 1–6. GPL/03.
• Haffner, S., Monticelli, A., Garcia, A., Mantovani, J. e Romero, R. Branch and Bound
algorithm for transmission system expansion planning using a transportation model, Aceito
para publicac¸a˜o na IEE Proceedings – Generation, Transmission and Distribution. 8 p.
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PLANEJAMENTO DINÂMICO DA EXPANSÃO DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA CONSIDERANDO MÚLTIPLOS ESTÁGIOS
Sérgio Haffner * Ariovaldo Garcia Alcir Monticelli Rubén Romero
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RESUMO
Neste trabalho o problema do planejamento dinâmico
da expansão de sistemas de transmissão é formulado
considerando múltiplos estágios, nos quais otimiza-se o
valor presente da somatória dos investimentos
realizados ao longo dos anos que compreendem o
horizonte de planejamento. Para representar a rede de
transmissão foi adotado o modelo de transportes sendo
o problema de otimização resultante resolvido com
auxílio da decomposição de Benders. Os problemas
inteiros foram resolvidos através de um algoritmo de
Branch-and-Bound especializado. Exemplos são
apresentados para ilustrar a aplicação do planejamento
dinâmico e, também, para confrontá-lo com o
planejamento estático convencional.
PALAVRAS-CHAVE
Planejamento da transmissão, Modelo de transportes,
Decomposição de Benders, Otimização, Programação
inteira.
1.0 – INTRODUÇÃO
O planejamento dinâmico da expansão dos sistemas de
transmissão de energia elétrica tem por objetivo definir
não somente a localização e o tipo de investimento
mas, também, o momento mais adequado para que tais
investimentos sejam levados a termo, de modo que os
contínuos crescimentos da demanda e da geração sejam
sempre assimilados de forma otimizada pelo sistema.
A parte deste problema que se relaciona com a
localização e o tipo do investimento já vem sendo
estudada em profundidade a bastante tempo e
apresenta, na atualidade, a etapa de modelagem
resolvida através de três estruturas básicas (modelo de
transportes, modelo do fluxo de carga DC e um
terceiro híbrido transportes-DC), embora ainda tenham
surgido novidades relacionadas com as técnicas de
solução, usualmente, divididas em três grandes
famílias: métodos aproximados (algoritmos
construtivos [1]), métodos de otimização clássica
(geralmente baseados em decomposição matemática do
problema [2,3]) e métodos de otimização combinatorial
(tais como “Simulated Annealing” [4], Algoritmos
Genéticos [5,6], Busca Tabu).
A definição ótima do instante de tempo no qual o
investimento deve ser realizado caracteriza-se por
implicar em um problema de maior complexidade (em
função do aumento do número de variáveis) e cuja
bibliografia já não é mais tão abundante [6], tanto no
aspecto teórico quanto nos resultados práticos. Quando
são considerados múltiplos estágios no processo de
otimização, o objetivo deixa de ser a minimização do
custo de investimento para um determinado ano
horizonte e passa a ser a minimização do valor presente
(ou futuro) da somatória de todos os investimentos
realizados ao longo dos anos que correspondem aos
estágios simulados. Desta forma, consegue-se evitar a
visão míope, usual, na qual são privilegiados os
reforços imediatistas do sistema de transmissão, em
detrimento da criação de novos caminhos que, no
futuro, mostram-se imprescindíveis e economicamente
viáveis.
A seguir apresenta-se a formulação do problema de
planejamento dinâmico da expansão do sistema de
transmissão de energia elétrica que consiste na
otimização dos investimentos considerando múltiplos
GPL/03
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estágios, nos quais os novos equipamentos são
instalados visando atender continuamente o aumento
da demanda e o surgimento de novos pontos de
geração e/ou demanda. O modelo de otimização
baseia-se no modelo de transportes (mas não está
limitado a esta modelagem) e é resolvido com auxílio
da Decomposição de Benders. Em um primeiro
momento, cada estágio é resolvido separadamente
como se fosse o único horizonte do problema. Neste
caso, tem-se diversos problemas clássicos de
planejamento, um para cada estágio. Posteriormente, a
partir das informações da solução de cada estágio,
constrói-se o problema completo de investimento
multi-estágio que continua a interagir com os
subproblemas de operação de cada um dos estágios
considerados até que a solução final seja obtida. São
discutidas, também, alternativas para resolução do
problema tais como a relaxação temporária da
integralidade das variáveis de decisão sobre o
investimento.
2.0 – MODELAGEM DO PROBLEMA
A determinação do plano ótimo de expansão do
sistema elétrico de transmissão considera um horizonte
de longo prazo que é dividido em diversos estágios.
Para cada estágio são atribuídas as condições previstas
de geração e demanda, a lista dos investimentos
candidatos e um fator de desconto, em função do
tempo que estes investimentos podem ser adiados.
Com estas informações busca-se minimizar o valor
presente dos custos totais de investimento e da energia
não suprida. Assim, o planejamento dinâmico da
expansão, ou planejamento multi-estágio, torna-se uma
extensão do problema de planejamento em um estágio.
2.1 – Planejamento em um estágio
Quando o sistema elétrico é representado pelo modelo
de transportes, o problema de planejamento da
expansão do sistema de transmissão de energia elétrica
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onde:
ijc – custo da instalação de uma linha no ramo ij;
ijn – número de linhas adicionadas ao ramo ij;
0
ijn – número de linhas existentes no ramo ij;
ijn – número máximo de linhas que podem ser
adicionadas ao ramo ij;
α – fator para compatibilizar as unidades de
custos com cortes de carga;
kr – corte de carga na barra k;
r – vetor dos cortes de carga nas barras;
S – matriz incidência nó-ramo;
f – vetor dos fluxos de potência ativa nos ramos;
ijf – fluxo de potência ativa no ramo ij;
ijf – fluxo máximo de potência ativa no ramo ij;
g – vetor das gerações de potência ativa;
d – vetor das demandas de potência ativa.
A formulação (1) apresenta como resultado o(s)
melhor(es) plano(s) de expansão do sistema de
transmissão, definido(s) pelas variáveis *
ijn  (valores
ótimos das variáveis 
ijn ), tendo como ponto de partida
o sistema existente, especificado pelas variáveis 0
ijn .
Desta forma, é possível obter um plano de expansão
em etapas realizando a otimização ano após ano, ou
seja, realiza-se a expansão do ano zero para o ano 1,
com o resultado ótimo do ano 1 se expande para o ano
2 e assim sucessivamente. Obviamente, quando
analisados todas as etapas simultaneamente, a solução
assim obtida pode não ser ótima pois foi obtida sempre
com a visão de curto prazo.
2.2 – Planejamento em múltiplos estágios
Na representação em múltiplos estágios foram
acrescentados o índice t, para indicar o ano de
instalação do equipamento, e o fator de desconto td ,
para representar a economia que significa o adiamento
dos investimentos. Com isto, o problema do
planejamento dinâmico da expansão de sistemas de
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onde:
t
ijn – número de linhas adicionadas ao ramo ij no
instante t (além das existentes na
configuração inicial e das adicionadas nas
etapas anteriores)
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t
kr – corte de carga na barra k no instante t;
tr – vetor dos cortes de carga nas barras no
instante t;
t
f – vetor dos fluxos de potência ativa nos ramos
no instante t;
t
ijf – fluxo de potência ativa no ramo ij no instante
t;
t
g – vetor das gerações de potência ativa no
instante t;
t
d – vetor das demandas de potência ativa no
instante t;
T – número de estágios considerados.
Nesta formulação, os diversos estágios estão inter-















ij nn ≤∑ =1 ,
não podendo, portanto, ser subdividido em T
subproblemas independentes.
3.0 – DECOMPOSIÇÃO DO PROBLEMA
Através da decomposição de Benders [2,3], o problema
do planejamento da expansão do sistema de
transmissão pode ser separado em dois subproblemas,
resolvidos de modo sucessivo e interativo: no primeiro
decide-se a respeito das variáveis de investimento; no
segundo determina-se a melhor forma de operar a rede,
utilizando os recursos escolhidos anteriormente. No
caso do sistema elétrico ser representado pelo modelo
de transportes, pode-se garantir que as soluções assim
obtidas são ótimos globais.
Quando o planejamento é executado em um único
estágio, de acordo com a formulação (1), tem-se um
Subproblema de Investimento e um Subproblema de
Operação, conforme ilustra a Figura 1, onde β aparece
como conseqüência da decomposição e νpiij  são os
multiplicadores de Lagrange das restrições
( ) ijijijij fnnf 0+≤ ν , obtidos na iteração ν do processo
interativo, após a solução de cada Subproblema de
Operação [2,3]. As restrições que aparecem no
Subproblema de Investimento são denominadas cortes
de Benders e são obtidas ao longo do processo
interativo, com informações oriundas da solução do
Subproblema de Operação ( νw  e νpiij ) que, por sua vez,
















































































FIGURA 1 – Decomposição do planejamento
em um estágio.
De uma maneira geral, cada um dos Subproblemas
mostrados na Figura 1 é menor do que o problema
original no número de variáveis e de restrições mas,
com a divisão, a quase totalidade do esforço
computacional concentra-se na solução do
Subproblema de Investimento, que é um problema de
Programação Inteira (PI), pois, o Subproblema de
Operação é um simples problema de Programação
Linear (PL). Desta forma, a eficiência desta
metodologia está fortemente relacionada com o
número de vezes que o Subproblema de Investimento
inteiro precisa ser resolvido para a obtenção do
resultado final.
Com a finalidade de reduzir o número de soluções de
PIs, pode-se resolver o problema em fases [3], nas
quais a modelagem, inicialmente relaxada, converge
sucessivamente para a representação desejada. Para o
modelo de transportes, o processo pode ser dividido em
apenas duas fases:
Fase I – Adições contínuas: Nesta fase, as variáveis de
investimento são consideradas contínuas e o
Subproblema de Investimento transforma-se em
um PL. Os corte de Benders assim produzidos
são aproveitados para a fase seguinte.
Fase II – Adições inteiras: Nesta fase, é restabelecida a
natureza inteira das variáveis de investimento.
O processo inicia pela solução do Subproblema
de Investimento (inteiro) considerando os cortes
de Benders gerados na fase anterior.
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Quando o planejamento considera múltiplos estágios
simultaneamente, através da formulação (2), tem-se um
Subproblema de Investimento, que gerencia todas as
variáveis de investimento, e diversos Subproblemas de
Operação, um para cada estágio considerado, conforme
ilustra a Figura 2. Cada um dos Subproblemas de
Operação fornece, para o Subproblema de
Investimento, as informações referentes ao seu
respectivo estágio, ou seja, ( )twν  e ( )tijνpi , para o estágio
t. Estes subproblemas serão, posteriormente,
informados das decisões de investimento pertinentes,
ou seja, ( ) tmn mij ,,2,1 , L=ν  para o estágio t.
Da mesma forma que o problema de planejamento em
um estágio pode ser resolvido em fases sucessivas, o
planejamento em múltiplos estágios também pode ser
resolvido em etapas. A forma mais direta de
implementar isto é a divisão do problema em duas
fases como anteriormente. Entretanto, existem outras
alternativas mais interessantes, como a seguinte:
Fase I – Problemas independentes e adições contínuas:
Nesta fase, cada um dos estágios é resolvido
independentemente dos demais e constitui um
problema de planejamento em um estágio onde
as variáveis de investimento são consideradas
contínuas. Os corte de Benders produzidos em
cada um dos problemas, referentes aos estágios,
são aproveitados para a fase seguinte.
Fase II – Problema multi-estágio e adições contínuas:
Com os cortes produzidos nos problemas
referentes a cada um dos estágios da fase
anterior, constrói-se um único Subproblema de
Investimento, ainda com variáveis contínuas,
que interage com todos os Subproblemas de
Operação.
Fase III – Problema multi-estágio e adições inteiras:
Com os cortes produzidos nas fases anteriores,
constrói-se um único Subproblema de
Investimento, com variáveis inteiras, que
interage com todos os Subproblemas de
Operação.
Para cada um dos estágios é possível, ainda, considerar
diversos níveis de carregamento do sistema elétrico
(carga leve, média e pesada). Isto é feito através da
substituição do Subproblema de Operação único de
cada estágio por um conjunto de subproblemas cuja
combinação, devidamente ponderada pela duração de
FIGURA 2 – Decomposição do planejamento em múltiplos estágios.
( )nijν
1 ( ) ( )w ijν νpi1
1
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Subproblema de OPERAÇÃO:  t=1























































































































= 1 2, , ,L ( ) ( )w T ij
Tν νpi,
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B.2 Artigo XV SNPTEE 149
5
cada nível de carga, passa a representar o referido
estágio. Este conjunto de subproblemas passa a
interagir com o Subproblema de Investimento da
mesma forma que o subproblema único interagia
anteriormente, continuando válida a divisão em fases já
detalhada.
Na implementação computacional foi empregada a
solução em três fases descrita. Todos os PLs foram
resolvidos por intermédio do programa MINOS 5.4 [7],
inclusive aqueles originados durante a solução dos PIs
(referentes aos Subproblemas de Investimento da Fase
III), que utilizou um algoritmo de “Branch and Bound”
no qual tanto a seleção da variável de separação quanto
a escolha do próximo nó foi feita utilizando-se pseudo-
custos [8].
4.0 – EXEMPLOS
A metodologia descrita foi aplicada a dois sistemas
diferentes. O primeiro é um sistema teórico utilizado
para mostrar as diferenças entre os modelos dinâmico e
estático. O segundo é um sistema real e tem por
objetivo mostrar a aplicação de tal formulação a um
sistema de médio porte.
4.1 – Sistema de três barras
Para ilustrar a diferença que existe entre o
planejamento da expansão considerando os múltiplos
estágios de forma sucessiva (um estágio após o outro)
ou simultânea (planejamento dinâmico), foi utilizado o






Dados das barras [pu]













1 0,80 – 1,35 – 1,80 –
2 – 0,60 – 0,75 – 1,00
3 – 0,20 – 0,60 – 0,80
δt ( ) 00,110,01 0 =− ( ) 90,010,01 1 =− ( ) 81,010,01 2 =−
Dados das linhas [pu]
Caminho 0ijγ xij cij ijf ijn
1-2 – 1⁄3 3 0,35 6
1-3 e 2-3 ½ ½ 2 0,40 6
FIGURA 3 – Sistema de 3 barras.
Utilizando a formulação (1) para realizar a expansão de
um estágio para o outro em seqüência (0-1, 1-2 e 2-3) e
também do caso base para cada um dos estágios. Os
resultados da Tabela 1 indicam que na expansão
seqüencial foram instaladas 5 linhas (duas na expansão
do caso base para o Estágio 1, duas na expansão do
Estágio 1 para o 2 e uma na expansão 2-3) com um
custo total de 11 unidades de custo, cujo valor presente
corresponde a 10,03 unidades. O resultado final, assim
obtido, é diferente do encontrado na expansão direta do
caso base para o Estágio 3 (coluna 0-3 da Tabela 1)
onde o número e o custo total das linhas instaladas é
inferior. Neste caso particular, o resultado da expansão
direta 0-3 é melhor do que o obtido seqüencialmente
pois além de atender às restrições dos Estágios 1 e 2
seu custo é inferior, mesmo que todo o investimento
seja realizado no Estágio 1. No caso geral, no entanto,
o resultado da expansão direta, embora atenda
otimamente às exigências do último estágio pode não
atender, sequer, às restrições dos estágios
intermediários. Além disto, o custo de implementação
em estágios, do resultado final desta expansão direta,
pode ser maior do que o custo da expansão seqüencial.
TABELA 1 – Expansão em um estágio
Estágio: inicial-horizonteResultado
Obtido 0-1 1-2 2-3 Total (0-1-2-3) 0-2 0-3
12n — — 1 1 1 2
13n 1 2 — 3 2 2
23n 1 — — 1 — —
v [pu] 4 4 3 11 7 10
tv δ×  [pu] 4 3,6 2,43 10,03 — —
A otimização da expansão pelo período que
corresponde aos três estágios do sistema de três barras
da Figura 1, mostrada na Tabela 2, foi obtida
utilizando-se a formulação (2).
TABELA 2 – Expansão em múltiplos estágios
Estágio de instalaçãoResultado
Obtido 1 2 3 Total
12n 1 — 1 2
13n 1 1 — 2
23n — — — —
v [pu] 5 2 3 10
tv δ×  [pu] 5 1,8 2,43 9,23
Para este exemplo, o total instalado corresponde ao
valor obtido quando realizada a expansão direta do
caso base para o último estágio (vide Tabela 1, coluna
0-3). Entretanto, deve-se observar que a formulação (2)
fornece, além das informações de quantidade e
localização o estágio no qual cada um dos
investimentos deve ser realizado visando minimizar o
valor presente do investimento total. Desta forma, o
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investimento total foi reduzido de 10,03 para 9,23
unidades, mesmo que, no primeiro estágio, o
investimento tenha aumentado de 4 para 5 unidades.
Isto reforça a tese de que a seleção dos investimentos
seja realizada com visão de longo prazo e não,
exclusivamente, motivada pela visão míope de curto
prazo.
4.2 – Sistema Sul Brasileiro - 1980
Os dados do sistema Sul Brasileiro de 1980 estão
disponíveis em [3] e já foram largamente utilizados em
testes apresentando dois conjuntos conhecidos de
soluções, apresentados na Tabela 3, um para o caso
onde é permitido o redespacho dos geradores e outro
para o caso em que a injeção dos geradores é fixada.






Redespacho Solução 1 Solução 2
14-22 5712 1 1
33-34 8288 1
18-19 8178 1
20-21 8178 2 2 1
42-43 8178 1 2 2
5-11 6167 2 2 2
25-32 37109 1 1
31-32 7052 1 1
28-31 7819 1 1
11-46 8178 1 1 1
24-25 8178 2 2
v [US$103] 53334 127272
O problema formulado considerou dois estágios
sucessivos sendo o primeiro representado pela rede
com opção de redespacho. A taxa de desconto adotada
para o segundo estágio foi de 0,9.
TABELA 4 – Sistema Sul: expansão multi-estágio
Solução 1 Solução 2Extremos
da LT Est. 1 Est. 2 Total Est. 1 Est. 2 Total
14-22 1 1 1 1
18-19 1 1
20-21 1 1 2 1 1
42-43 1 1 2 1 1 2
5-11 2 2 2 2
25-32 1 1 1 1
31-32 1 1 1 1
28-31 1 1 1 1
11-46 1 1 1 1
24-25 1 1 2 1 1 2
v 82155 45117 127332 82155 45117 127332
v×δt 82155 40605,3 122760,3 82155 40605,3 122760,3
Para este caso, o limite superior óbvio de investimento
seria realizar no primeiro estágio todos os
investimentos previstos na solução com redespacho e,
no segundo estágio, os investimentos que faltam para
completar qualquer uma das soluções sem redespacho
(53334+0,9×82226=127337,4). Quando considerados
os dois estágios simultaneamente, são obtidas as duas
soluções da Tabela 4. Pode-se observar que embora o
investimento inicial seja maior (82155 contra 53334), o
valor presente do investimento total (122760,3) é
inferior ao valor obtido quando esta expansão é
realizada de modo seqüencial (127337,4).
5.0 – CONCLUSÕES
Os resultados apresentados permitem verificar a
diferença entre a otimização da expansão combinada
dos diversos estágios simultaneamente e a expansão
seqüencial ano após ano. Embora a dimensão do
problema de investimento seja ampliada, o problema
completo se caracteriza por não apresentar diferenças
tão grandes de um estágio para o outro como ocorre no
planejamento de longo prazo. O resultado disto é que o
número de investimentos realizados em cada estágio é
bem menor do que quando à rede atual é imposta a
demanda de um futuro muito distante, situação em que
a solução do problema inteiro tende a ser mais difícil.
Por outro lado, a possibilidade de iniciar a solução do
problema relaxando as restrições de integralidade,
também apresentou-se como boa alternativa para
reduzir o esforço computacional.
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